
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

 
Resolución firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2025-89508540-APN-SD#ENRE - EPESF - Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte 
Existente para el ingreso del PSFV San Carlos Centro de 150 MW.-

 

VISTO el Expediente N° EX-2025-89508540-APN-SD#ENRE, y

 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Nota digitalizada como IF-2025-89559044-APN-SD#ENRE, la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO (CAMMESA), remitió -a instancias de 
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE ( EPESF)- una Solicitud de Acceso a la 
Capacidad de Transporte Existente, presentada por la empresa INDUSTRIAS JUAN F. SECCO SOCIEDAD 
ANÓNIMA (INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.), para el ingreso del Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) San 
Carlos Centro de 150 MW de potencia, a vincularse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 
132 kV de una nueva Estación Trasformadora (ET) San Carlos Centro, que seccionará a la Línea de Alta Tensión 
(LAT) 132 kV de San Carlos - María Juana, jurisdicción de la EPESF, quien actuará en calidad de Prestador 
Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT).

Que el PSFV San Carlos Centro estará ubicado en el departamento Las Colonias, Provincia de SANTA FE.

Que la ET San Carlos Centro dispondrá de un doble juego de barras en “U” en 132 kV con DOS (2) campos de 
salida y DOS (2) transformadores principales de 132/33 kV con una potencia de 85 MVA cada uno.

Que el PSFV San Carlos Centro dispondrá de un total de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES (553) inversores 
de 330 kVA de la firma HUAWEI -modelo SUN2000-330KTL-H1- que convertirán la corriente continua a 
corriente alterna en baja tensión, conectándose estos inversores a un total de VEINTIOCHO (28) centros de 
transformación Júpiter 6000 para elevar la tensión a 33 kV.

Que EPESF, en su Nota N° 2-2025-10001 incluida en el IF-2025-89559044-APN-SD#ENRE, concluyó que -de 
cumplirse con todo lo indicado en dicha nota- no presenta objeciones a la Solicitud de Acceso.



Que, del análisis de los Estudios Eléctricos Etapa I (EEE I) presentados mediante "Anexo II_EEE1 & Anexos_PS 
SCC.pdf", documento denominado M 2484-P019/25 de mayo 2025 GME, EPESF informó que se encuentran 
aprobados.

Que EPESF destacó que el PSFV San Carlos Centro, a fin de cumplir con el factor de potencia exigido en el 
punto de conexión, deberá incorporar compensación shunt capacitiva de 4 MVAr en cada una de las semi-barras 
de 33 kV.

Que, asimismo, informó que INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. y EPESF están trabajando conjuntamente en 
la elaboración del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento.

Que CAMMESA, teniendo en cuenta la opinión favorable de EPESF, concluyó que la solicitud para el ingreso 
del PSFV San Carlos Centro de 150 MW es factible desde el punto de vista técnico, siempre que se cumplan las 
condiciones técnicas expuestas en su Nota N° B-180913-1 y su Anexo adjunto, digitalizados como IF-2025-
89559044-APN-SD#ENRE.

Que dicha Compañía Administradora señaló que el ingreso del PSFV no produce sobrecargas en la red ni valores 
de tensión fuera de la banda normal de operación.

Que tampoco produce aumentos de potencia de cortocircuito que superen las potencias admisibles de las 
instalaciones existentes, ni afecta la operación de la red de EPESF ante fallas en la red.

Que, además, sostuvo que la inserción de la doble terna de 132 kV no debe disminuir la capacidad de corriente 
existente en la Línea San Carlos - María Juana.

Que informó que el PSFV debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la Sección 9 (anexo i) del 
Procedimiento Técnico (PT) N° 4 de CAMMESA (publicado en la página web de CAMMESA).

Que CAMMESA también manifestó que el parque solar deberá operar controlando la tensión en su punto de 
conexión mediante la implementación de un control conjunto, de acuerdo con lo estipulado en el anexo i del PT 
N° 4, punto 9.11., y advirtió que si los tiempos de actualización de los comandos que envía el Controlador de 
Potencia de Planta (PPC por sus siglas en inglés) del parque a los inversores son mayores a los estándares (40 a 
100 ms de acuerdo con IEEE 2800-2022), el parque podría no ser capaz de cumplir con el tiempo de respuesta 
exigido en el anexo i del PT N° 4, punto 9.11.1, de TRES SEGUNDOS (3 seg), poniendo en riesgo la estabilidad 
de la red en zonas de baja potencia de cortocircuito y alta penetración de renovables.

Que, por otra parte, aclaró que será necesario -por parte del Generador y EPESF- revisar y adecuar los sistemas 
de protección y recierres existentes (fundamentalmente si son recierres trifásicos) de manera de preservar la 
selectividad de éstos en el despeje de fallas y evitar acciones de protección incorrecta.

Que también advirtió que -ante el desenganche de equipos de la red del área de influencia, que pueden llegar a 
dejar al parque en isla- el PSFV San Carlos Centro deberá desconectarse instantáneamente de la red evitando 
sobretensiones que puedan afectar las instalaciones de la red; a tal fin, el Solicitante deberá indicar cuál será la 
metodología de detección de la isla eléctrica y/o protección anti-islanding adoptada.

Que CAMMESA destacó en particular que, debido a la potencia del parque (mayor a 40 MW), debe incorporarse 
al esquema de Desconexión Automática de Generación (DAG) Regional, en este caso DAG NEA o una DAG 
Regional futura, según los requisitos indicados en dicha Sección 9 (punto 9.6.1).



Que, a su vez, deberá instalar los sistemas de comunicaciones (fibra óptica, microonda, etcétera) y dispositivos 
auxiliares (PLC, sistemas asociados, etcétera) para participar del automatismo de DAG NEA u otro automatismo 
que en el futuro se incorpore al SADI (para actuar ante el desenganche de líneas y/o transformadores de 500 kV).

Que, este automatismo y sus sistemas de comunicaciones, deberán ser coordinados con la COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA 
(TRANSENER S.A.) y, para evitar posibles restricciones a su despacho, deberá estar habilitado antes de la puesta 
en marcha del parque.

Que, para ello, el Solicitante deberá: a) acoplarse a la DAG NEA por medio de un nuevo “Nodo Concentrador” a 
instalar en alguna ET de la zona (por ejemplo: Santo Tomé o Río Grande) y; b) el Nodo Concentrador 
representará para el automatismo DAG NEA un generador equivalente de todos los parques de generación 
ubicados dentro de su zona de influencia. La estación maestra y/o PLC maestro efectuarán las acciones 
correspondientes de DAG sobre el Nodo Concentrador y este último administrará las DAG sobre los generadores 
cercanos.

Que CAMMESA informó que los requerimientos de comunicaciones, en caso de instalar un Nodo Concentrador, 
son: a) desde la ET donde se encuentra el PLC maestro que genera las órdenes de DAG hasta la ET donde se 
ubique el Nodo Concentrador: doble sistema de comunicaciones por medios físicos independientes y; b) desde la 
ET donde se concentra la recepción de las órdenes de DAG (es decir, el Nodo Concentrador) hasta los parques 
generadores se deberá contar con un doble sistema de comunicaciones por un solo medio físico, con adecuado 
ancho de banda.

Que CAMMESA señaló que se debe cumplir con los requisitos del punto 2.3.2 del PT N° 4 con relación a los 
requisitos informativos, es decir, completar y enviar las Planillas del Banco Nacional de Parámetros (BNP) con 
los datos de las nuevas instalaciones y sus sistemas de control (Página web de CAMMESA/Estudios 
Eléctricos/Planillas BNP).

Que también informó que en el anexo se proporcionan comentarios adicionales sobre el alcance y detalle de los 
EEE II del PT N° 1 y los modelos matemáticos a confeccionar.

Que la compañía administradora advirtió que el Agente Generador deberá evaluar la posibilidad de ocurrencia de 
fenómenos de inestabilidad de la tensión, que podrían manifestarse en forma de fluctuaciones de tensión o 
potencia, inestabilidades de sistemas de control, interacción entre inversores o controles de plantas, resonancias, 
entre otras, y en caso de ser necesario implementar las medidas necesarias para evitarlos.

Que, asimismo, CAMMESA manifestó que deben contemplarse situaciones operativas de mínima potencia de 
cortocircuito (baja generación hidroeléctrica en la provincia, condiciones N-1 de líneas o transformadores) y la 
cercanía de otros PSFV.

Que CAMMESA advirtió que el PSFV San Carlos Centro no cuenta con prioridad de despacho asignada hasta la 
fecha y, por tal motivo, ante eventuales situaciones en que exista alguna saturación en la red de transporte, se 
aplicarán restricciones en su despacho.

Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE), mediante la Resolución N° 120 de fecha 21 de mayo de 2026, 
adjuntada al IF-2026-55959844-APN-SD#ENRE, autorizó el ingreso como Agente Generador del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) a la empresa INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. para su PSFV San Carlos Centro 
con una potencia 150 MW, ubicado en el departamento de Las Colonias, Provincia de SANTA FE, conectándose 



al SADI en barras de 132 kV de una nueva ET San Carlos Centro, que seccionará a la LAT 132 kV de San Carlos 
- María Juana, jurisdicción de EPESF.

Que la Unidad de Seguridad Pública y Medio Ambiente (USPYMA) del ENTE NACIONAL REGULADOR 
DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD (ENReGE) ha intervenido en autos, no manifestando objeciones con relación 
al otorgamiento del acceso.

Que, no obstante, señaló que una vez otorgadas las habilitaciones comerciales correspondientes, los respectivos 
responsables de las instalaciones deberán comunicarlo a este Ente y dar cumplimiento a los requisitos 
especificados en la Resolución del ex ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 
558 de fecha 4 de noviembre de 2022 y complementarias, incorporando en el primer informe de gestión que 
presente -luego de finalizadas las obras- la auditoría ambiental de cierre de las mismas.

Que la Unidad de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (UARYEE) de este Ente Nacional emitió su opinión 
desde el punto de vista técnico regulatorio a través de su Informe N° IF-2026-58362529-APN-
UARYEE#ENREGE, en el que manifestó no advertir observaciones que formular, debiendo cumplirse con todos 
los requerimientos técnicos de EPESF en su Nota N° 2-2025-10001 y CAMMESA en su Nota N° B-180913-1.

Que la solicitud debe encuadrarse en los términos del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” 
del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente, que forma parte del Anexo 16 de los Procedimientos.

Que, asimismo, se deberán respetar los lineamientos establecidos en el “Reglamento para el Otorgamiento Acceso 
a la Capacidad de Transporte Existente” aprobado como Anexo III, por el artículo 5 de la Resolución ENRE N° 
65 de fecha 29 de enero de 2024.

Que, de acuerdo con el reglamento mencionado en el considerando precedente, corresponde publicar la solicitud 
de Acceso formulada en el expediente del visto en el portal web del Ente, requiriendo a CAMMESA que haga lo 
propio en su portal de internet, por un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, otorgando un plazo de 
CINCO (5) días hábiles administrativos -contados a partir del día siguiente al de la última publicación efectuada- 
para que, quién lo considere procedente, presente por escrito -ante el ENReGE- un proyecto alternativo de Acceso 
que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI o presente observaciones u 
oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.

Que, en caso de presentarse observaciones u oposiciones fundadas en los términos anteriormente referidos y/o 
que sean comunes a otros usuarios, o la presentación de un proyecto alternativo, se convocará a una Audiencia 
Pública a fin de recibirlas y permitir al solicitante exponer sus argumentos.

Que vencidos los plazos sin que se registre presentación de planteo de oposición, fundada en los términos 
exigidos y, en atención a los informes técnicos favorables obrantes en el expediente del Visto, se considerará 
otorgado el Acceso publicitado.

Que el Ente procederá a indicar esta condición en el “Registro Informativo de Accesos a la Capacidad de 
Transporte Existente” de su página de Internet e informará a las partes.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de 
Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENReGE es competente para el dictado del presente acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la 



Ley N° 27.742, los artículos 22 y 55 -incisos a), j), k) y s)- de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, los artículos 1 y 11 -
incisos a) y h)- del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025 y el Decreto N° 318 de fecha 4 de mayo de 2026.

 

Por ello,

EL DIRECTORIO

DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente presentado por 
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE (EPESF), a requerimiento de la empresa 
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO SOCIEDAD ANÓNIMA (INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.), para el 
ingreso del Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) San Carlos Centro de 150 MW de potencia, a vincularse al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 132 kV de una nueva Estación Trasformadora (ET) San Carlos 
Centro, que seccionará a la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV de San Carlos - María Juana, jurisdicción de la 
EPESF, quien actuará en calidad de Prestador Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT).

ARTICULO 2.- Disponer que la publicación ordenada en el artículo 1 de este acto se realice mediante un AVISO 
en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD (ENReGE), 
requiriendo a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio en su portal de internet, por un plazo de CINCO (5) 
días hábiles administrativos, otorgando un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos -contados a partir del 
día siguiente al de la última publicación efectuada- para que, quién lo considere procedente, presente por escrito -
ante el ENReGE- un proyecto alternativo de Acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-
económico del SADI o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el 
mismo.

ARTÍCULO 3.- Establecer que, en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios, 
se convocará a Audiencia Pública para recibir las oposiciones y permitir al solicitante contestar las mismas y 
exponer sus argumentos.

ARTÍCULO 4.- Disponer que, operado el vencimiento de los plazos fijados en el artículo 2 del presente Acto, sin 
que se registren presentaciones de oposición fundadas en los términos descriptos o proyecto alternativo 
superador, se considerará otorgado el acceso referido en el artículo 1, se procederá a indicar esta condición en el 
“Registro Informativo de Accesos a la Capacidad de Transporte Existente” de la página de Internet del Ente y se 
informará a las partes.

ARTÍCULO 5.- Disponer que una vez otorgadas las habilitaciones comerciales correspondientes, los respectivos 
responsables de las instalaciones deberán comunicarlo a este Ente y dar cumplimiento a los requisitos 
especificados en la Resolución del ex ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 
558 de fecha 4 de noviembre de 2022 y complementarias, incorporando en el primer informe de gestión que 
presente - luego de finalizadas las obras- la auditoría ambiental de cierre de las mismas.



ARTÍCULO 6.- Hacer saber que el solicitante debe dar cumplimiento a los requerimientos técnicos efectuados 
por EPESF y CAMMESA.

ARTÍCULO 7.- Notificar a EPESF, a INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. y a CAMMESA, en los términos 
previstos en el artículo 41 del Decreto N° 1.759/72 - T.O. 2017.

ARTÍCULO 8.- Registrar, comunicar, publicar en extracto, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archivar.
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