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Resolución firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2023-131292401-APN-SD#ENRE - TRANSBA S.A. - Solicitud de Acceso PSFV 360 Energy 
Arrecifes .-

 

VISTO el Expediente N° EX-2023-131292401-APN-SD#ENRE, y

 

CONSIDERANDO:

Que, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), mediante Nota DIR N° 
0904/23, digitalizada como IF-2023-131390124-APN-SD#ENRE, presentó la Solicitud de Acceso a la Capacidad 
de Transporte Existente, a requerimiento de la Empresa 360 ENERGY SOLAR SOCIEDAD ANÓNIMA (360 
ENERGY SOLAR S.A.), para el ingreso del Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) 360 Energy Arrecifes de una 
potencia de 16,5 MW, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 33 kV de la 
Estación Transformadora (ET) Todd, jurisdicción de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) quien actuará en calidad de Prestador Adicional de la Función Técnica de 
Transporte (PAFTT), la cual se vincula a la ET Arrecifes, jurisdicción de TRANSBA S.A., ubicada en el 
Departamento de Arrecifes, Provincia de BUENOS AIRES.

Que, la solicitud debe encuadrarse en los términos del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” 
del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía 
Eléctrica, que forma parte del Anexo 16 de los Procedimientos para la Programación de la Operación, el 
Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios.

Que, asimismo, se deberá respetar los lineamientos establecidos en la Resolución del ex ENTE NACIONAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 65 de fecha 29 de enero de 2024, la cual aprueba la 
metodología para evaluar las Solicitudes de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y para evaluar las 
obras de construcción, extensión o ampliación de instalaciones eléctricas necesarias para concretar el proyecto.

Que, posteriormente, TRANSBA S.A. mediante la Nota DIR N° 0989/23 de fecha 26 de noviembre de 2023 
(adjunta al IF-2024-20113001-APN-SD#ENRE), amplió lo manifestado en la Nota DIR N° 0904/23 a efectos de 



remitir su opinión técnica y observaciones a la solicitud.

Que, TRANSBA S.A. destacó que, la inyección de potencia del PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW -
juntamente con la generación térmica-, se verá limitada por la capacidad de los tres transformadores 66/33 kV de 
la ET Arrecifes: T2AS (5 MVA), T5 (5 MVA) y T3 (7,5 MVA), hasta tanto no se realice la obra de Ampliación 
ET Arrecifes 132/33 kV.

Que, la transportista indicó que, ante la indisponibilidad de alguno de los transformadores se deberá restringir la 
generación. En red N, dependiendo de la demanda en 33 kV, también pueden existir restricciones a la generación.

Que, asimismo, TRANSBA S.A. destacó que, en los Estudios Eléctricos de Etapa II (EEE II), deberán realizar 
estudios de detalle que pongan en evidencia los requerimientos de carga en la ET Arrecifes y eventuales medidas 
a adoptarse (restricciones de despacho si correspondiera, ajuste de relación o cambio de transformadores de 
corriente).

Que, TRANSBA S.A. señaló que, en condiciones de red incompleta en que el nuevo generador quede vinculado 
en 33 kV a la demanda, podrían aparecer sobretensiones inadmisibles en el equipamiento de la transportista del 
PSFV 360 Energy Arrecifes e inclusive en las redes de distribución de EDEN S.A. vinculadas. Para evitar esto se 
requiere la instalación de protecciones de sobre y subtensión y de sobre y subfrecuencia en los puntos de 
conexión del PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW, y dicho ajuste deberá determinarse en los EEE II.

Que, TRANSBA S.A. finalmente manifestó que el consultor no modeló la red colectora ni tampoco realizó la 
curva PQ del PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW en el punto de conexión. En los EEE II, deberá modelar el 
sistema equivalente y realizar la curva PQ del parque. Además, el consultor no realizó estudios de estabilidad 
transitoria, los que deberán ser presentados en los EEE II, prestando particular atención a los generadores diésel 
de la Central Térmica (CT) Arrecifes y la CT Capitán Sarmiento.

Que, TRANSBA S.A. concluyó que es factible conectar el PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW al SADI en 
barras de 33 kV de la ET Todd, la cual se vincula a la ET Arrecifes, debiéndose cumplir con las observaciones 
técnicas indicadas en su Informe Técnico y Anexos.

Que, EDEN S.A. mediante la nota de fecha 26 de enero de 2024 (adjunta al IF-2024-20113001-APN-SD#ENRE) 
realizó una serie de observaciones y recomendaciones entre las que se destacan.

Que, EDEN S.A. advirtió que, la vinculación del PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW no podrá ser por 
medio de una conexión tipo “T” y dentro del predio del parque deberá preverse un puesto de maniobra, 
protección, medición y control.

Que, en estudios posteriores se deberá analizar un caso de demanda mínima diurna, considerando la totalidad de 
las instalaciones vinculadas al PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW, a los efectos de evaluar si existe alguna 
limitación adicional para su despacho de generación.

Que, EDEN S.A. destacó que, deberá verificarse que los distintos despachos de la generación no impliquen 
niveles de tensiones fuera de los límites admisibles para la red de distribución, del +/- 8 %.

Que, EDEN S.A. concluyó que, es factible conectar el PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW al SADI en 
barras de 33 kV de la ET Todd, la cual se vincula a la ET Arrecifes, cumpliendo con las observaciones técnicas 
indicadas en su Informe Técnico.



Que, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CAMMESA), mediante su Nota N° B-170338-1, digitalizada como IF-2024-20113001-APN-
SD#ENRE, formalizó su opinión técnica respecto de la solicitud.

Que, CAMMESA indicó que el análisis fue efectuado para 16,5 MW, puesto que con una potencia superior se 
deberá cambiar equipamiento adicional, como por ejemplo los Transformadores de Intensidad (TTII) de la línea 
de 33 kV Arrecifes –Todd (300A).

Que, señaló que, el PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW deberá cumplir con los requisitos técnicos 
establecidos en la Sección 9 (ANEXO I) del Procedimiento Técnico (PT) N° 4 de CAMMESA para Parques de 
Generación Solar Fotovoltaica (PSFV).

Que, adicionalmente señaló que, en condiciones de red por las cuales el PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW 
quede operando en isla deberá desconectarse instantáneamente evitando sobretensiones que puedan afectar las 
instalaciones. A tal fin, deberá indicar cuál será la metodología de detección de la isla eléctrica y/o protección 
anti-islanding.

Que, finalmente destacó que, el proyecto ha sido adjudicado mediante el programa RenMDI definido por la 
Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 36 de fecha 31 de enero de 2023, con el objeto de 
sustituir generación térmica forzada en la zona por generación fotovoltaica, por lo que posee prioridad de 
despacho.

Que, CAMMESA concluyó que, teniendo en cuenta la factibilidad técnica favorable expresada por EDEN S.A. y 
TRANSBA S.A., la solicitud es factible desde el punto de vista técnico siempre que se cumplan las condiciones 
técnicas expuestas en sus respectivas presentaciones.

Que, mediante Resolución SE N° 506 de fecha 16 de diciembre de 2025, se autorizó el ingreso como Agente 
Generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a la Empresa 360 ENERGY SOLAR S.A. para el PSFV 360 
Energy Arrecifes con una potencia de 16,5 MW, conectándose al SADI en barras de 33 kV de la ET Todd, 
jurisdicción de EDEN S.A., la cual se vincula a la ET Arrecifes, jurisdicción de TRANSBA S.A., ubicado en el 
Departamento de Arrecifes, Provincia de BUENOS AIRES.

Que la Unidad de Seguridad Pública y Medio Ambiente (USPYMA) del ENTE NACIONAL REGULADOR 
DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD (ENReGE) ha intervenido en autos, no manifestando objeciones con relación 
al otorgamiento del acceso.

Que no obstante ello, una vez otorgadas las habilitaciones comerciales correspondientes, los respectivos 
responsables de las instalaciones deberán comunicarlo a este Ente y dar cumplimiento a los requisitos 
especificados en la Resolución ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022 y complementarias, incorporando 
en el primer informe de gestión que presente -luego de finalizadas las obras- la auditoría ambiental de cierre de 
las mismas.

Que, 360 ENERGY SOLAR S.A., para el PSFV 360 Energy Arrecifes de 16,5 MW, deberá dar cumplimiento a 
los requerimientos técnicos efectuados por CAMMESA, TRANSBA S.A. y EDEN S.A. conforme indican sus 
respectivas presentaciones, a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del SADI.

Que, la Unidad de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (UARyEE) emitió opinión, desde el punto de vista 
técnico regulatorio a través de su Informe IF-2026-65629585-APN-UARYEE#ENREGE en el que manifestó no 



advertir observaciones que formular, debiendo cumplirse con los requerimientos técnicos de CAMMESA, 
TRANSBA S.A. y EDEN S.A.

Que la solicitud objeto de análisis debe ser encuadrada como Acceso a la Capacidad de Transporte Existente en 
los términos del “Reglamento para el Otorgamiento Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” aprobado 
como Anexo III, por el artículo 5 de la Resolución ENRE N° 65 de fecha 29 de enero de 2024.

Que, de acuerdo con el reglamento establecido en el mencionado Anexo III, corresponde publicar la solicitud 
formulada en el expediente del Visto, en el portal web del Ente y solicitar a CAMMESA que haga lo propio en el 
suyo, ambas publicaciones por el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, otorgando un plazo de 
CINCO (5) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente al de la última publicación efectuada, 
a fin que, quien lo considere procedente, presente un proyecto alternativo de acceso que produzca una 
optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI o plantee observaciones u oposiciones sobre la 
base de la existencia de perjuicios para el mismo.

Que, en caso de presentarse observaciones u oposiciones fundadas en los términos anteriormente referidos, que 
sean comunes a otros usuarios, se convocará a Audiencia Pública a fin de recibir las mismas y permitir al 
solicitante exponer sus argumentos.

Que, cumplido el plazo indicado precedentemente sin que se registre presentación de planteo de oposición 
fundado en los términos exigidos o proyecto alternativo al del solicitante, en atención a los informes técnicos 
favorables obrantes en el expediente, se considerará otorgado el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente.

Que, el Ente procederá a indicar esta condición en el “Registro Informativo de Accesos a la Capacidad de 
Transporte de la Red Eléctrica” de su página web y se informará a las partes.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de 
Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que, el Directorio del ENReGE resulta competente para el dictado del presente acto, en función de lo dispuesto 
por el artículo 161 de la Ley N° 27.742, por los artículos 22 y 55 incisos a), j), k) y s) de la Ley N° 24.065 (T.O. 
2025), por los artículos 1 y 11 incisos a) y h) del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, y el Decreto N° 318 
de fecha 4 de mayo 2026.

 

Por ello,

EL DIRECTORIO

DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente presentada por la 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), a requerimiento de la Empresa 



360 ENERGY SOLAR SOCIEDAD ANÓNIMA (360 ENERGY SOLAR S.A.), para el ingreso del Parque Solar 
Fotovoltaico (PSFV) 360 Energy Arrecifes de una potencia de 16,5 MW, conectándose al Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI) en barras de 33 kV de la Estación Transformadora (ET) Todd, jurisdicción de la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) quien actuará en 
calidad de Prestador Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT), la cual se vincula a la ET 
Arrecifes, jurisdicción de TRANSBA S.A., ubicada en el Departamento de Arrecifes, Provincia de BUENOS 
AIRES.

ARTÍCULO 2.- Publicar la solicitud referida en el artículo 1 mediante un AVISO en la página web del Ente y 
solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por el plazo de CINCO (5) días 
hábiles administrativos, otorgando un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, contados desde el día 
siguiente de la última publicación efectuada, para que quien lo considere procedente, presente un proyecto 
alternativo de acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI, o presente 
observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.

ARTÍCULO 3.- Establecer que, en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios, 
se convocará a Audiencia Pública para recibir las oposiciones y permitir al solicitante contestar las mismas y 
exponer sus argumentos.

ARTÍCULO 4.- Disponer que, en caso de que no hubiera ninguna presentación fundada al vencimiento de los 
plazos señalados, se aprobará el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente detallado en el artículo 1 y se 
procederá a indicar esta condición en el “Registro Informativo de Accesos a la Capacidad de Transporte 
Existente” en la página web del Ente e informará a las partes.

ARTÍCULO 5.- Disponer que una vez otorgadas las habilitaciones comerciales correspondientes, los respectivos 
responsables de las instalaciones deberán comunicarlo a este Ente y dar cumplimiento a los requisitos 
especificados en la Resolución del ex ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 
558 de fecha 4 de noviembre de 2022 y complementarias, incorporando en el primer informe de gestión que 
presente -luego de finalizadas las obras- la auditoría ambiental de cierre de las mismas.

ARTÍCULO 6.- Establecer que 360 ENERGY SOLAR S.A. deberá dar cumplimiento a los requerimientos 
técnicos efectuados por CAMMESA, TRANSBA S.A. y EDEN S.A. conforme indican sus respectivas 
presentaciones, a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del SADI.

ARTÍCULO 7.- Notificar a TRANSBA S.A., a EDEN S.A., a 360 ENERGY SOLAR S.A. y a CAMMESA, en 
los términos previstos en el artículo 41 del Decreto N° 1.759/72 - T.O. 2017.

ARTÍCULO 8.- Registrar, comunicar, publicar en extracto, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archivar.
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