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Resolucion

Numero: RESOL-2020-84-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 21 de Diciembre de 2020

Referencia: TRANSNOA S.A.- EDET S.A.- Solicitud de Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica para
la instalaciéon de un nuevo transformador de potencia 132/33/13,2 kV - 30/30/30 MV A en reemplazo del actual
transformador N°4 de 15/10/15 MVA.

VISTO El Expediente N° EX-2020-66379883-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante nota digitalizada como IF-2020-66715701-APN-SD#ENRE la EMPRESA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD
ANONIMA (TRANSNOA S.A.) remite su opinién técnica respecto de la solicitud de ampliacion a la capacidad
de transporte requerida por la EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE TUCUMAN SOCIEDAD
ANONIMA (EDET S.A.) consistente en la instalacion de un nuevo transformador de potencia 132/33/13,2kV -
30/30/30 MVA en reemplazo del actual transformador N° 4 de 15/10/15 MVA, en la Estacion Transformadora
(ET) Tucuman Norte.

Que EDET S.A. por su parte, menciona en su nota GT N° 384/20 que el actual transformador de Potencia (TP) N°
4 alimenta en 13,2 kV una barra intemperie cuya demanda llegd al 97,1% de la potencia nominal del
transformador sin posibilidad de asistencia con las demas semibarras de 13,2 kV de la ET Tucuman.

Que, asimismo, la empresa distribuidora menciona que la demanda en 33 kV supera los 30 MVA del
transformador N° 3 y debe ser asistida por el actual transformador N° 1, restringiendo la capacidad de alimentar
su semibarra de 13,2 kV de este ultimo.

Que el cambio de potencia del transformador N° 4 de 15 MVA a 30 MVA, segun lo expresado por EDET S.A.,
permitird aprovechar la potencia de su arrollamiento de 30 MVA para alimentar la potencia en 33 kV del
transformador N° 3 y asi proyectar la utilizacién del campo de entrada a barras de 33 kV del transformador N° 1
para conectar el transformador N° 4, con el que se dispondra de toda la potencia del transformador N° 1 para






alimentar su semibarra de 13,2 kV.

Que de la misma forma, EDET S.A. describe que la ampliacion comprende las siguientes instalaciones: a)
Montaje y conexion de transformador de potencia 132/33/13,2 kV de 30/30/30 MVA; b) Montaje y conexion de
descargadores AT sobre transformador de potencia 132/33/13,2 kV de 30/30/30 MV A; ¢) Provision y montaje de
seccionador de salida de transformador N° 4; d) Tendido y conexionado de una terna de cable 3x1x240 mm2 de
Cu mas un cable de reserva para la conexion entre el TP N° 4 y campo de entrada a barras de 33 kV; e)
Instalacion de nuevos transformadores de medicion de tension en campo de entrada a barras de 33 kV del actual
transformador N° 1, en reemplazo de los existentes; f) Instalacion de nuevos transformadores de medicion de
corriente en campo de entrada a barras de 33 kV del actual transformador N° 3, en reemplazo de los existentes; g)
Instalacion de nuevos transformadores de medicion de tension en campo de entrada a barras de 33 kV del actual
transformador N° 3; H) Provision y montaje de seccionador de salida de transformador N° 4 e; I) adecuacion de
los sistemas de protecciones, telecontrol y SMEC (Sistema de Medicion Comercial).

Que la solicitud es presentada en los términos del Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” y
Titulo II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del Reglamento de Acceso a la
Capacidad Existente, incluida en el Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el
Despacho de Cargas y el Célculo de Precios aprobados por Resolucién de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA
ELECTRICA (Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 y sus modificatorias y complementarias (-Los
Procedimientos- texto segiun Resolucién de la Ex SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y
MERCADO ELECTRICO (Ex SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019).

Que TRANSNOA S.A. por su parte destaca que, segun su Nota N° 294/20, la ampliacion solicitada permitira
evitar restricciones en 13,2 kV, ante el incremento de demanda estival que toma el actual TP N°4, y a la vez
asistir al TP N°3 en el abastecimiento de la demanda de 33 kV.

Que la transportista menciona que, teniendo en cuenta la memoria del anexo N°I, en los trabajos en 33 kV se
describe la terna actualmente desconectada y acondicionada para una eventual puesta en servicio futura con
seccionador abierto y bloqueado en extremo lado transformador, por lo que TRANSNOA S.A. requiere que para
este punto la terna quede desconectada del seccionador dispuesta para una eventual conexion de emergencia al
igual que en el campo de entrada de transformador.

Que, por otra parte, TRANSNOA S.A. agrega que se debe presentar la ingenieria de manera integral que
contenga el desarrollo civil, electromecanico, eléctrico, protocolos para pruebas y ensayos integrales para la
puesta en servicio a fin de que esa transportista realice la revision y calificacion correspondiente.

Que, debido al ingreso del nuevo transformador, TRANSNOA S.A. considera que se debera analizar la
redefinicion de la logica de los automatismos a instalarse en la ET Tucuman Norte relacionados a fallas en una o
ambas ternas El Bracho - Cevil Pozo.

Que, por otra parte, y dado los estudios eléctricos presentados, la transportista considera que no se evidencia que
la capacidad de ruptura de los interruptores actualmente instalados se encuentre superada.

Que finalmente y dados los beneficios que aportara esta ampliacion, TRANSNOA S.A. considera factible la
solicitud presentada.

Que mediante Nota digitalizada como  IF-2020-72673090-APN-SD#ENRE la  COMPANIA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)



pone en conocimiento su opinion técnica respecto de la solicitud de ampliacion a la capacidad de transporte
requerida por EDET S.A. y presentada por TRANSNOA S.A. para el reemplazo del actual transformador N° 4 de
132/33/13,2 kV 15/10/15 MVA por otro de una capacidad de 30/30/30 MVA.

Que CAMMESA a través de su Nota N° B-152224-1, detalla las obras involucradas en la solicitud que
comprende principalmente el montaje y conexion del transformador de potencia 132/33/13,2 kV de 30/30/30
MVA, el equipamiento de 33 kV para conectar este nuevo transformador a barras de 33 kV y la provision y
montaje del seccionador de salida de 13,2 kV del nuevo transformador.

Que el Organismo Encargado del Despacho (OED) menciona que el nuevo transformador debera ir acompafiado
con la instalaciéon de automatismos de despeje de carga por minima tension y automatismos para evitar
sobrecargas de equipamiento ante la ocurrencia de contingencias en la zona de influencia, en especial ante fallas
sobre las ternas de 132 kV El Bracho - Cevil Pozo, para garantizar la continuidad del abastecimiento, aunque sea
parcial, de la demanda involucrada en dichas contingencias.

Que, asimismo, el OED requiere que los ajustes de dichos automatismos deban ser coordinados entre la
transportista y la distribuidora.

Que, por otra parte, CAMMESA considera que TRANSNOA S.A. debera adecuar los sistemas de
comunicaciones y protecciones existentes de manera de preservar la selectividad de los mismos en el despeje de
fallas y evitar acciones de proteccion incorrecta.

Que, igualmente, CAMMESA requiere que el solicitante remita la descripcion completa del equipamiento a
ingresar (lineas, transformadores de potencia, interruptores, etc) que formen parte de la ampliacion solicitada a fin
de conformar la base de datos técnicos del SADI (Sistema Argentino de Insteconexion).

Que teniendo en cuenta que TRANSNOA S.A. no ha presentado objeciones, CAMMESA opina que la solicitud
de ampliacion es factible desde el punto de vista técnico, debiendo cumplimentarse lo solicitado en su Nota N° B-
152224-1.

Que por Memorandum ME-2020-88609525-APN-DAM#ENRE el Departamento Ambiental (DAmb.) del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) concluye que analizada la documentacion
presentada por TRANSNOA S.A., EDET S.A. y CAMMESA, no se advierten cuestiones que deban ser
observadas por ese departamento, ya que entiende que por la envergadura de las obras y toda vez que las acciones
que se llevaran a cabo se circunscriben al ambito de la ET Tucuman Norte, no se produciran modificaciones
sustanciales de las condiciones ambientales actuales y prevé que no se generaran impactos significativos para los
posibles receptores cercanos.

Que no obstante lo mencionado, el D.Amb. indica que, en el marco de su Sistema de Gestion Ambiental -
implementado en cumplimiento de la Resoluciéon ENRE N° 555 de fecha 17 de octubre 2001 y complementarias-,
TRANSNOA S.A. debera incorporar en el primer informe de avance que presente luego de finalizadas las obras,
la auditoria ambiental de cierre de las mismas y ajustar el programa de monitoreo a fin de asegurar la realizacion
de mediciones de los campos electromagnéticos (CEM) que permitan verificar el cumplimiento de los estandares
fijados por la Resolucion de la Ex Secretaria de Energia (Ex—SE) N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998 en el
perimetro de la ET Tucuman Norte.

Que mediante Informes Técnicos N° [F-2020-88655264-APN-DSP#ENRE y su complementario obrante en la
providencia PV-2020-88705923-APN-DSP#ENRE, el Departamento de Seguridad Publica (DSP) del ENRE



inform6 que, desde el punto de vista de la seguridad publica, no existen objeciones que oponer para prosecucion
del tramite. No obstante, las instalaciones involucradas en la presente solicitud deberan cumplir con la normativa
vigente, a saber: Resolucion ENRE N° 163 de fecha 29 de mayo de 2013 (Estaciones Transformadoras) y
Resoluciéon ENRE N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011 (Sefializacion de instalaciones eléctricas).

Que el Area de Anélisis Regulatorios y Estudios Especiales (AARYEE) mediante memorandum ME-2020-
88691857-APN-ARYEE#ENRE expreso su opinion sefialando que, el ENRE debe controlar que la actividad del
sector eléctrico se ajuste a los objetivos fijados en la Ley N° 24.065 para la politica nacional, alentando las
inversiones privadas en produccion, transporte, y distribucion de energia eléctrica, asegurando la competitividad
de los mercados donde sea posible.

Que el articulo 22 de la Ley N° 24.065 establece que “Los transportistas y los distribuidores estan obligados a
permitir el acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas que no esté
comprometida para abastecer la demanda contratada, en las condiciones convenidas por las partes y de acuerdo a
los términos de esta ley...”.

Que la capacidad existente esta a disposicion de todos los usuarios presentes y futuros siempre y cuando un nuevo
acceso no la disminuya, ni perjudique las condiciones de calidad del servicio.

Que, asimismo, sefialé que EDET S.A. debera dar cumplimiento a las obras y requerimientos técnicos efectuados
por CAMMESA y TRANSNOA S.A. conforme a sus respectivas presentaciones y anexos a efectos de garantizar
el correcto funcionamiento del SADI.

Que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos aprobado por
la Resoluciéon ENRE N° 33 de fecha 7 de febrero de 2014, y su complementaria la Resolucion ENRE N° 122 de
fecha 10 de abril de 2014, por tratarse de una Solicitud de Ampliacion por Contratos entre Partes que cumple con
todos los requerimientos establecidos, la citada area concluye que, debera realizarse la publicacion a través de un
AVISO por el lapso de CINCO (5) dias, tanto en la pagina web del ENRE como en la de CAMMESA y por DOS


















