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Numero: RESOL-2021-155-APN-ENRE#MEC
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Jueves 27 de Mayo de 2021

Referencia: EX-2021-44639505-APN-SD#ENRE - GENNEIA DESARROLLOS S.A. Sancion por
incumplimiento..

VISTO el Expediente N° EX-2021-44639505-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que, en el Expediente N° EX-2019-103285403-APN-SD#ENRE, el Area de Aplicacion y Administraciéon de
Normas Regulatorias (AAYANR) del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE),
mediante la Resolucion N° 100 de fecha 22 de noviembre de 2019, instruy6 sumario y formuld cargos a los
Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) listados en el Anexo IF-2019-103415995-APN-
AAYANR#ENRE de la misma, y entre ellos a GENNEIA DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA
(GENNEIA DESARROLLOS S.A.) por su Central Térmica (CT) Cruz Alta, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Procedimiento Técnico (PT) N° 10 y PT N° 16 que integran Los Procedimientos para la Programacion de la
Operacion, el Despacho de Cargas y el Calculo de Precios aprobados por Resolucién de la Ex SECRETARIA DE
ENERGIA ELECTRICA (SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los
Procedimientos- texto segun Resolucion de la Ex SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y
MERCADO ELECTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019), respecto a sus obligaciones referidas
al arranque en negro alli establecido.

Que con fecha 23 de noviembre de 2019 se notificé debidamente a GENNEIA DESARROLLOS S.A. conforme
surge de la Constancia de Notificacion Electronica IF-2019-112439855-APN-SD#ENRE, otorgandosele vista del
citado expediente y emplazandola a efectuar su descargo, lo que cumplimentd mediante escrito digitalizado como
IF-2019-111443345-APN-SD#ENRE, de fecha 12 de diciembre de 2019.

Que con fecha 20 de diciembre de 2019, a efectos de resguardar el derecho de defensa de los agentes sumariados,
mediante Nota NO-2019-112162730-APN-AAYANR#ENRE se otorgd a los mismos una nueva vista del
expediente, en virtud de no haberse podido llevar a cabo debidamente la notificacion electronica a algunos de
ellos y dado que la Nota B-143735-1 de la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA



ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), digitalizada como IF-2019-101692453-APN-SD#ENRE,
y que fuera mencionada en el considerando 11 de la formulaciébn de cargos, por un error netamente
administrativo, fuera vinculada a las actuaciones recién el dia 6 de diciembre de 2019.

Que en su descargo, digitalizado como [F-2019-111443345-APN-SD#ENRE, la sumariada manifestd en primer
lugar que el dia 16 de junio de 2019 a las SIETE HORAS SIETE MINUTOS (07:07 hs.), estando fuera de
servicio la unidades PPNOTGO1 y PPNOTGO2 pertenecientes a la CT Cruz Alta se produjo una falla de CERO
(0) tension en CIENTO TREINTA Y DOS KILOVATIOS (132 Kv) como consecuencia del colapso energético
del Sistema Argentino de Interconexion (SADI) a nivel nacional, quedando la central sin alimentacion externa; a
raiz de lo anterior y en forma automatica, se conectaron los motogeneradores MGD 1 y MGD 2 que componen el
Sistema de Arranque en Negro quedando a disposicién del Centro de Control de Area para iniciar maniobras de
recuperacion.

Que siguiendo con el relato manifesté que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNOA S.A))
comenz6 a dirigir instrucciones telefénicas a fin de coordinar la secuencia de trabajos para el Sistema de
Arranque en Negro de las turbinas de la Central Térmica (CT) San Miguel de propiedad de YPF SOCIEDAD
ANONIMA (YPF S.A.) y de la CT Cruz Alta.

Que expreso que, los motogeneradores de la CT La Cruz nunca fallaron y son funcionales tanto para CT San
Miguel como para la CT Cruz Alta, sin embargo, ante la instruccion de TRANSNOA S.A. surgieron problemas
en el arranque de la unidad SMTUTGO1 de YPF S.A., que retrasaron el inicio del intento de las turbinas de la CT
Cruz Alta.

Que continué diciendo que, a las OCHO HORAS VEINTISEIS MINUTOS (08:26 hs.), TRANSNOA S.A.
solicito el arranque en negro de la turbina PPNOTGO1 de la CT Cruz Alta, la que presentd varios inconvenientes
técnicos y el equipo de operaciones determind que se requeria un tiempo considerable en relacion con la
emergencia, por lo que recomendaron continuar con la PPNOTO02.

Que agregd que a las NUEVE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS (09:35 hs.), TRANSNOA S.A. dio la
orden de proceder con el cambio de unidad, la cual tuvo un arranque exitoso, pero luego al intentar poner en
servicio el sistema de excitacion, se produjo el disparo de la unidad, repitiéndose esto a las DIEZ HORAS
TREINTA Y DOS MINUTOS (10:32 hs.).

Que, continud informando que TRANSNOA S.A. realiz6 intentos que resultaron fallidos con la CT San Miguel y
luego volvid a intentar con la CT Cruz Alta, lo que fue exitoso a las TRECE HORAS TREINTA Y CINCO
MINUTOS (13:35 hs.), quedando a disposicion para iniciar el proceso de recuperacion del area del Noroeste
Argentino (NOA), lo que constituye el primer arranque en negro exitoso.

Que, en tal sentido remarcé que, el accionar diligente, trasparente y de buena fe de GENNEIA DESARROLLOS
S.A. impide, por lo tanto, atribuir responsabilidad y cargos a la sociedad, correspondiendo por ello su absolucion
de toda culpa y cargo.

Que agregd que, en los informes elaborados por CAMMESA, TRANSNOA S.A. y GENNEIA DESARROLLOS
S.A.: a) A las TRECE HORAS DOCE MINUTOS (13:12 hs.) del 16 de junio de 2019, la Turbina PPNOTGO02 de
la CT Cruz Alta dio sefial de arranque y; b) A las TRECE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS (13:35 hs.)
del 16 de junio de 2019, la sociedad logro la puesta en marcha y entrada en servicio de la unidad PPNOTGO02 y
quedd en condicion de entregar energia para la recuperacion del area NOA.



Que, sin embargo, en virtud de las 6rdenes impartidas por TRANSNOA S.A., se fueron incorporando nuevas
demandas de consumo que llevaron a la unidad PPNOTGO2 a salir de servicio aproximadamente a las CATORCE
HORAS CINCUENTA Y DOS MINUTOS (14:52 hs.), con motivo de una reduccion abrupta en los valores de
frecuencia del sistema, que llegaron al umbral de disparo por sub-frecuencia de la unidad.

Que, luego a las QUINCE HORAS TREINTA Y SEIS MINUTOS (15:36 hs.) TRANSNOA S.A. solicitd
nuevamente el arranque de la unidad lo que fue realizado exitosamente, pero a las DIECISIETE HORAS
DIECISEIS MINUTOS (17:16 hs.) volvié a suceder lo mismo y finalmente a las DIECISIETE HORAS
CINCUENTA Y SEIS MINUTOS (17:56 hs.) volvio a entrar en servicio sin presentar alteraciones; por lo tanto,
los inconvenientes de TRANSNOA S.A. para regular la frecuencia del sistema constituyeron imprevistos y
contratiempos que hicieron que GENNEIA DESARROLLOS S.A. se encontrara imposibilitada de poner en
operacion a la CT Cruz Alta.

Que siguid su descargo afirmando que los ensayos de rutina que se pueden realizar en la CT Cruz Alta, conforme
lo previsto en Los Procedimientos, no contemplan la secuencia completa que ocurrid en los hechos e impidid
detectar con anterioridad la falla en la unidad PPNOTGO02 que originaba el inmediato disparo de la unidad al
momento de poner en servicio su sistema de excitacion.

Que concluy6 su escrito alegando que cumplia con los mantenimientos y ensayos periddicos en la CT Cruz Alta'y
ha llevado a cabo de manera exitosa los simulacros organizados por CAMMESA.

Que, ahora bien, en primer lugar, corresponde resaltar que, para el analisis del descargo presentado por
GENNEIA DESARROLLOS S.A. se dispuso la apertura de estas actuaciones con la finalidad de otorgarle mayor
sencillez y celeridad a la tramitacion del presente, atento a la cantidad de agentes sumariados por la Resolucion
AAyANR N° 100/2019 y que fueron presentando el descargo correspondiente.

Que a tal fin se vincularon en estas actuaciones todos aquellos actos administrativos pertinentes que fueron
originados con motivo de la tramitacion del Expediente N° EX-2019-103285403-APN-SD#ENRE y que resultan
necesarios para la continuacion de la tramitacion del procedimiento alli abierto contra la sumariada.

Que, aclarado ello, corresponde adentrarse en el analisis del descargo presentado.

Que, cabe resaltar, tal como fuera ya expresado en la Resolucion AAyANR N° 100/2019, que para ingresar al
MEM los agentes se comprometen, en los términos establecidos en el punto 3 del Anexo 17 de Los
Procedimientos, al cumplimiento de las normas que lo rigen y que han sido dictadas por la SECRETARIA DE
ENERGIA en ejercicio de las facultades que le otorgan los articulos 35 y 36 de la Ley N° 24.065.

Que las obligaciones exigidas, inherentes al arranque en negro, persiguen el buen funcionamiento del sistema en
su conjunto, intentando asegurar que la mayor cantidad posible de generadores se mantengan en servicio luego de
perturbaciones importantes del sistema, evitando que se provoquen apagones generalizados, indisponibilidades o
limitaciones en las unidades debido a la salida de servicio en condiciones desfavorables que originen demoras
para el arranque y toma de carga. Que, debido a la rapidez para entrar en servicio y tomar carga, los generadores
hidroeléctricos (junto con los accionados por turbinas de gas) son los mas adecuados para recomponer el sistema
y conectar la mayor cantidad de carga en el menor tiempo después de un apagon.

Que en el punto 8.1 del Anexo 17 de Los Procedimientos se establece que el Organismo Encargado del Despacho
(OED) o cualquier Agente del MEM que verifique que algiin agente de dicho mercado no cumple o deja de
cumplir con los compromisos asumidos o los requisitos basicos en el punto 2 del Anexo 17 debera notificarlo al



ENRE.

Que fue precisamente a través de la informacion puesta a disposicion por parte del OED (mediante Nota B-
143735-1 digitalizada como IF-2019-101692453-APNSD#ENRE y Nota B-140496-1 digitalizada como IF-2019-
62973922-APNSD#ENRE) que el ENRE tomd conocimiento de los generadores que tuvieron inconvenientes
durante el arranque en negro, demorando la recomposicion del sistema que se encontraba colapsado por el evento
ocurrido el dia 16 de junio de 2019 a las SIETE HORAS SEIS MINUTOS (7:06 hs.) y motivo por el cual se ha
instruido el presente sumario.

Que de la documentacion enviada por el OED surge que la central fallo su arranque en negro desde las OCHO
HORAS VEINTISEIS MINUTOS (8:26 hs.) que fue convocada, hasta su entrada en servicio a las TRECE
HORAS TREINTA CINCO MINUTOS (13.35 hs.).

Que en el PT N° 10 se define al arranque en negro como el “proceso de restablecimiento del suministro en el
SADI tras la formacion de islas o un colapso total”.

Que en el mismo procedimiento se cita que “El requerimiento principal de cualquier instalacion de arranque en
negro es que los generadores involucrados se puedan arrancar, acelerar y conectar a la red local de suministro lo
mas rapidamente posible luego de un apagdn total del area”.

Que en el primer y segundo parrafo del punto 6.1. se sefiala que: “Distintas regiones del SADI cuentan con cierto
numero de generadores hidroeléctricos y / o generadores accionados por turbina de gas, que tienen la capacidad
para arrancar en negro y generadores que podrian permanecer en servicio alimentando sus servicios auxiliares,
ante el colapso total o parcial del SADI. Las instalaciones de sincronizacién existentes se encuentran en las
distintas centrales generadoras y existen un conjunto de procedimientos operativos estandar que permiten
restablecer el funcionamiento del SADI en caso de un colapso total. Los procedimientos se basan en la idea de





















