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Resolucion

Niamero: RESOL-2022-472-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 22 de Septiembre de 2022

Referencia: EX-2019-53096094-APN-SD#ENRE - TRANSCO S.A. - Solicitud de CCyNP para la construccion
y puesta en servicio del Electroducto en 132 KV Pomona - El Solito - General Conesa y las nuevas Estaciones
Transformadoras (EETT) El Solito y General Conesa.

VISTO el Expediente N° EX-2019-53096094-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL
COMAHUE SOCIEDAD ANONIMA (TRANSCO S.A.), mediante Nota digitalizada como IF-2019-53146933-
APN-SD#ENRE, remitio su opinion técnica respecto de la solicitud de Acceso y Ampliacion a la Capacidad de
Transporte del proyecto denominado Electroducto Pomona - El Solito - General Conesa obra incluida en la Ley
de la Provincia de RO NEGRO N° 5.201 (Plan Castello) que ha sido encomendada a TRANSCO S.A. por el
Secretario de Estado de Energia de acuerdo al convenio aprobado por Decreto Gubernamental N° 2.041.

Que TRANSCO S.A., en su presentacion, destacd que la Ampliacion prevista se considera beneficiosa para la red
de transporte de la region en tanto se encuentra propuesta como obra prioritaria en la guia de referencia de la
transportista 2017- 24 y, por lo tanto, dicha Ampliacion se configurara como instalacion encargada a TRANSCO
S.A. para ser operada y mantenida una vez finalizada.

Que, asimismo, la transportista destacé que las obras asociadas a la solicitud son: a) Construccion de la nueva
Estacion Transformadora (ET) El Solito que comprende: 1) TRES (3) campos de 132 kV (DOS -2- de linea y
UNO -1- de transformacién); 2) UN (1) Transformador de Potencia de 15/15/15 MV A 132/34,5/13,8 y; 3) TRES
(3) campos de 33 kV (UNO -1- de transformacion y DOS -2- de alimentadores); b) Construccion de la nueva ET
General Conesa que comprende: 1) TRES (3) campos de 132 kV (DOS -2- de linea y UNO -1- de
transformacion); 2) UN (1) transformador de potencia de 30/30/30 MV A de 132 kV/34,5/13,8 kV; 3) TRES (3)
celdas de 33 kV (UNO -1- para transformacion y DOS -2- para alimentadores) y; 4) CUATRO (4) celdas de 13,2
kV (UNA -1- para TP, UNA -1- para TRN y DOS -2- para alimentadores); ¢) UN (1) nuevo campo de linea de
132 kV completo en la ET Pomona; d) Linea de 132 kV de 3x300/50 mm2 Al/Ac de SETENTA Y SIETE COMA
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OCHO KILOMETROS (77,8 km) de longitud entre la ET Pomona y la ET El Solito y; ¢) Linea de 132 kV de
3x300/50 mm2 Al/Ac de SESENTA Y SEIS COMA OCHO KILOMETROS (66,8 km) de longitud entre ET El
Solito y ET General Conesa.

Que la COMPANiA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA), mediante Nota B-139620-1 digitalizada como IF-2019-82972316-APN-SD#ENRE,
remitid su opinidn técnica respecto de la solicitud de Acceso y Ampliacion a la Capacidad de Transporte para
vincular al Sistema Argentino de Interconexion (SADI) el Electroducto denominado Pomona - El Solito - General
Conesa en el nivel de 132 kV y que incluye ademas DOS (2) nuevas estaciones, ET El Solito y ET General
Conesa.

Que, por su parte, CAMMESA consider6 que la entrada en servicio de la nueva ET General Conesa permitira la
redistribucion de la demanda, reduciendo los actuales valores de carga de la ET San Antonio Este, desde la cual
se alimenta en 33 kV parte de la demanda de la Localidad de General Conesa y que por tanto, el impacto sobre la
region sera positivo, no so6lo en la calidad del servicio actual de la localidad, sino también en cuanto a la mejora
en los bajos niveles de tension del corredor de 132 kV Puerto Madryn - Viedma (en el extremo de este ultimo)
especialmente durante los horarios pico de demanda.

Que, ademas, CAMMESA observo que la incorporacion de la Ampliacion descripta permitird descargar el
transformador T5CL de la ET Choele Choel (100 MV A) que presenta saturacion (sentido 132 - 500 kV) debido a
la generacion eolica presente en la red de 132 kV en el area de influencia de la solicitud.

Que, por otra parte, el Organismo Encargado del Despacho (OED) consider6 que la transportista ha evaluado el
impacto de la obra en lo referente a las potencias de corto circuito de las instalaciones existentes y que dicha
evaluacion se presenta sin inconvenientes para la red.

Que en cuanto al ingreso de la Ampliacioén objeto de la solicitud, el OED indicé que el proyecto debe incluir
automatismos de despeje de carga (por ejemplo, la instalacion de relé de tension para alivio de carga por minima
tension) ante contingencias que provoquen fuertes caidas de tension, a fin de permitir la continuidad del
abastecimiento, aunque sea parcial, de la demanda involucrada por dicha contingencia y que los ajustes de dichos
automatismos deberan ser coordinados entre la transportista y la distribuidora correspondiente.

Que, para los Estudios de Etapa I, CAMMESA advirtié que se debera presentar y analizar el impacto de los
automatismos descriptos, considerando escenarios reales y proximos a la habilitacion de las nuevas instalaciones.

Que ademas indicé que las obras comprendidas en la solicitud permitiran mejorar la calidad y confiabilidad del
servicio en las zonas aledafias a la Ampliacién como asi también servira para proveer el suministro de energia
eléctrica a regiones actualmente desvinculadas del SADI como son Negro Muerto y Colonia Josefa.

Que finalmente, y teniendo en cuenta la opinién favorable de la transportista, CAMMESA concluy6 que la
solicitud de Acceso y Ampliacion para el proyecto Electroducto Pomona - El Solito - General Conesa es factible
desde el punto de vista técnico toda vez que se cumpla con las condiciones descriptas en su informe técnico y
anexos.

Que el Departamento Ambiental (D.Amb) del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE), mediante Memorando N° ME-2021-55862598-APN-DAM#ENRE, analizo la documentacion
relacionada con el pedido de Acceso y Ampliacion a la Capacidad de Transporte Existente para la construccion
del Electroducto en 132 kV Pomona - El Solito - General Conesa y las nuevas Estaciones Transformadoras



(EETT) El Solito y General Conesa y verificd la presentacion de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)
efectuada mediante la Nota N° 233/2019 ante la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la Provincia de RIO NEGRO para las estaciones transformadoras mencionadas y los
electroductos comprendidos en la solicitud.

Que ademas el D. Amb observo que, mediante la Nota N° 209/20, TRANSCO S.A. complemento su presentacion
adjuntando el analisis de los Campos Magnéticos y Campos Eléctricos esperables para el conjunto de las obras
comprendidas en la solicitud.

Que igualmente verificé los parametros incluidos en la Resolucién de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA (Ex
SE) N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998, en cuanto al analisis y evaluacion de las emisiones de Campo Eléctrico
y Campo Magnético de las obras proyectadas observando que, si bien los resultados obtenidos en las mediciones
realizadas se encuentran dentro de los limites establecidos en la Resolucion Ex SE N° 77/1998, fueron realizadas
con un equipo de medicion de un solo eje y no con un equipo isotrépico de acuerdo a lo requerido segiin Nota
ENRE N° 125.420, condiciéon que debera ser tenida en cuenta en proximos informes.

Que, finalmente, concluyo diciendo que no advierte cuestiones que deban ser observadas por parte del
Departamento Ambiental, no obstante lo cual indicé que TRANSCO S.A. debera incorporar en el primer Informe
de Avance que presente luego de finalizadas las obras, y en el marco de su Sistema de Gestion Ambiental (SGA)
-implementado en cumplimiento de la Resolucion ENRE N° 555 de fecha 17 de octubre de 2001 y
complementarias-, la Auditoria Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el Programa de Monitoreo a fin de
asegurar la realizacion de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM) que permitan verificar el
cumplimiento de los estandares fijados por la Resolucion Ex SE N° 77/1998.

Que el Departamento de Seguridad Publica (DSP) del ENRE, mediante Informe Técnico N° IF-2021-56675140-
APN-DSP#ENRE, informé que desde el punto de vista de la seguridad publica no se advierten elementos que
desacrediten la viabilidad del proyecto, siempre y cuando las instalaciones cumplan con las siguientes
disposiciones en materia de seguridad publica: a) Resolucion ENRE N° 37 de fecha 10 de febrero de 2010
(referente a la construccion de las futuras lineas aéreas); b) Resolucion ENRE N° 382 de fecha 23 de septiembre
de 2015 (referente a las restricciones de la servidumbre de los futuros electroductos); ¢) Resolucion ENRE N° 163
de fecha 29 de mayo de 2013 (referente a la construccidén y operacion de las futuras estaciones transformadoras)
y; d) Resolucion ENRE N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011 (referente a la sefializacion de las futuras
instalaciones).

Que, ademas, el DSP indicé que se deberan respetar las disposiciones particulares en esa materia que apliquen
para otras jurisdicciones concurrentes, como cruces de rutas nacionales, provinciales y gasoductos.

Que, el Area de Analisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARyEE) de este Ente Nacional se expidié mediante
Memorando ME-2021-61067200-APN-ARYEE#ENRE, sefialando que corresponde encuadrar la solicitud en los
términos del Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” y Titulo II “Ampliaciones de la Capacidad
de Transporte por Contrato entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente, incluida en el
Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el Despacho de Cargas y el Célculo de
Precios aprobados por Resolucién de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA (Ex SEE) N° 61 de
fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los Procedimientos- texto segiin Resolucion
de la Ex SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELECTRICO (Ex SRRyME) N° 7 de
fecha 26 de marzo de 2019), no manifestando objecion técnica o impedimento alguno que obste a la continuidad
del tramite de la presente solicitud.



Que el ENRE debe controlar que la actividad del sector eléctrico se ajuste a los objetivos fijados en la Ley N°
24.065 para la Politica Nacional, alentando las inversiones privadas en produccion, transporte y distribucion de
energia eléctrica, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.

Que el articulo 22 de la Ley N° 24.065 establece que “Los transportistas y los distribuidores estan obligados a
permitir el acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas que no esté
comprometida para abastecer la demanda contratada, en las condiciones convenidas por las partes y de acuerdo a
los términos de esta ley”.

Que la capacidad existente esta a disposicion de todas los usuarios presentes y futuros siempre y cuando un nuevo
Acceso no la disminuya, ni perjudique las condiciones de calidad del servicio.

Que TRANSCO S.A. debera dar cumplimiento a las indicaciones y requerimientos técnicos efectuados por
CAMMESA a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del SADI.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos aprobado por
la Resolucion ENRE N° 33 de fecha 7 de febrero de 2014, complementada por la Resolucion ENRE N° 122 de
fecha 10 de abril de 2014, por tratarse de una Solicitud de Ampliacion por Contratos entre Partes que cumple con
todos los requerimientos establecidos, debera realizarse su publicaciéon mediante un AVISO tanto en la pagina
web del ENRE como en la de CAMMESA por el lapso de CINCO (5) dias habiles administrativos y por DOS (2)


















