Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Resolucion

Numero: RESOL-2023-335-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 23 de Marzo de 2023

Referencia: EX-2021-53930208- -APN-SD#ENRE - TRANSNOA S.A. - Solicitud de Acceso, Parque Solar
Fotovoltaico Las Lomas

VISTO el Expediente N° EX-2021-53930208-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N° B-154470-2, digitalizada como IF-2021-53967690-APN-SD#ENRE, la COMPANIA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)
remite la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte de energia eléctrica requerida por la EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE
ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNOA S.A.) realizada por ENERGIAS RENOVABLES LAS
LOMAS SOCIEDAD ANONIMA (ENERGIAS RENOVABLES LAS LOMAS S.A.) para vincular su nuevo
Parque Solar Fotovoltaico Las Lomas (PSFLL) de 40 MW que se vincula a la red de 66 kV de la EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA (EDELAR S.A.) quien actua
como Prestador Adicional de la Funcion Técnica de Transporte (PAFTT).

Que corresponde encuadrar dicha solicitud en los términos del Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte
Existente” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de
Energia Eléctrica que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el
Despacho de Cargas y el Calculo de Precios, aprobados por Resolucion de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA
ELECTRICA (Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los
Procedimientos- texto segiun Resolucién de la Ex SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y
MERCADO ELECTRICO -Ex SRRyME- N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019).

Que, segun lo sefialado por el solicitante, el PSFLL ha sido disefiado para una capacidad total de generacion de 40
MW, emplazandose dentro de un predio ubicado a NOVECIENTOS (900) metros al este de la Ruta Nacional N°
74, en Catinzaco, Departamento de Chilecito, Provincia de LA RIOJA.

Que el punto de ingreso al sistema eléctrico existente de Alta Tension (AT) se hara en barras de 66 kV de la



Estacion Transformadora (ET) Catinzaco, mediante el tendido de UNA (1) nueva linea aérea en 66 kV, simple
terna, de unos DOS KILOMETROS (2 km) de longitud aproximadamente, desde el PSFLL hasta la ET Catinzaco
para vincularse al sistema existente.

Que la solicitud de Acceso originalmente tramitaba por 40 MW, pero, por solicitud expresa de ENERGIAS
RENOVABLES LAS LOMAS S.A., segin se registra en el IF-2022-107739580-APN-SD#ENRE y
posteriormente ratificado en el 1F-2023-23647604-APN-SD#ENRE, el disefio del Parque Solar Las Lomas se
concibe de forma tal que el mismo no supere una potencia mayor a 32,4 MW en el punto de conexion.

Que TRANSNOA S.A. en su Nota N° 470/2021 (IF-2021-111226397-APN-SD#ENRE) remitié su opinion
técnica, identificada como Nota N° 189/2021, en la que concluyd que, con base en los Estudios Eléctricos Etapa 1
presentados por el solicitante, es factible el ingreso al sistema del PSFLL de 40 MW, teniendo en cuenta que el
proyecto debera considerar la incorporacion del automatismo de Reduccion Automatica de Generacion (RAG) o
el automatismo de Desconexion Automatica de Generacion (DAG) a implementar por la insuficiencia en la
vinculacion a la red de 66 kV de EDELAR S.A., el cual deberd ser coordinado con dicha distribuidora y
TRANSNOA S.A., previa revision y aprobacion.

Que posteriormente, a través de la Nota N° 598/2022, incorporada a las actuaciones como 1F-2022-139692894-
APN-SD#ENRE, TRANSNOA S.A. ratificé su opinion técnica enviada en Nota N° 189/2021, para una potencia
del PSFLL de 40 MW, en la que confirman su factibilidad igualmente para 32,4 MW.

Que, por otra parte, segun quedd registrado en el IF-2021-111226397-APN-SD#ENRE, EDELAR S.A. ha
otorgado, mediante el certificado de factibilidad N° 04/19, que la potencia de Acceso solicitada, para el parque
solar fotovoltaico con una potencia maxima de 40 MW y a conectarse en la ET Catinzaco, es técnicamente
factible.

Que EDELAR S.A. destaco que, con el fin de autorizar el Acceso, el solicitante debera adecuar las instalaciones
existentes y que, por lo tanto, sera necesario contar con UN (1) nuevo campo de linea para acometer a la barra
principal de la subestacion, el cual debera contar con todo el equipamiento de maniobra, comando, proteccion,
sefializacion y medicion.

Que EDELAR S.A. enfatizd en la importancia de instalar el equipamiento de automatismo de RAG o el
automatismo de DAG a los fines que dicho equipo actue ante la desconexioén de demanda en las EETT Vichigasta
y Catinzaco.

Que a través de la Nota GPRR-1004/2022 (IF-2022-129085199-APN-SD#ENRE), EDELAR S.A. ha remitido,
segun certificado de factibilidad N° 15/22, la ratificacion de su opinion técnica N° 04/19 a la vinculacion del
PSFLL, en este caso por 32,4 MW destacando las particularidades y exigencias puestas a consideracion del
solicitante en oportunidad de emitir ambos informes técnicos.

Que en Nota N° B-154470-2 (IF-2021-53967690-APN-SD#ENRE), la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) remitié su opinién técnica
respecto de la solicitud de Acceso a la capacidad de transporte realizada por ENERGIAS RENOVABLES LAS
LOMAS S.A., para vincular el PSFLL de 40 MW.

Que CAMMESA destac6 que, de acuerdo a los estudios eléctricos presentados por el solicitante y dependiendo
del nivel de demanda de la ET Catinzaco, se podria presentar una leve restriccion en la evacuacion de la potencia
del PSFLL debido a la capacidad admisible de la linea de 66 kV Catinzaco — Vichigasta y, por lo tanto, el



solicitante debera disponer de un control de RAG que opere permanentemente midiendo la carga por la linea
mencionada y reduciendo la generacion del proyecto en caso de sobrecarga de la misma.

Que CAMMESA indic6 que la planta fotovoltaica, en su punto de conexiéon a la red, debera tener una
caracteristica del diagrama P, manteniendo ese nivel de potencia reactiva (CUARENTA Y OCHO POR CIENTO
-48%- de la potencia activa maxima) para menores potencias activas, tanto para el modo sobrexcitado como para
el subexcitado (curva de capacidad P-Q rectangular).

Que, en caso de requerir la instalacion de equipos adicionales de compensacion de potencia reactiva, CAMMESA
opind que la conmutacidon de cada mddulo de capacitores o bobinas shunts debera ser controlada por el Control
Conjunto de Tension (CCT) del parque, evitando asi provocar variaciones de tension inaceptables. En ese sentido,
el parque solar debera controlar en forma automatica la tension, en dicho punto de conexion a la red, con el objeto
de que las maximas variaciones frecuentes de generacion fotovoltaica no produzcan fluctuaciones de tension
fuera de la banda admitida de +/- 3% en 13,2 kV y 33 kV y 2% en 132 kV.

Que, respecto a la inyeccion de corriente de la planta fotovoltaica ante cortocircuitos, CAMMESA opind que el
parque debera tener la capacidad de inyectar una corriente reactiva a la red hasta un valor igual a la corriente
nominal de los inversores DC/AC, durante el tiempo en que esté aplicada la falla, garantizando que eventuales
cortocircuitos en 13,2 kV, 33kV, 66kV o 132 kV cercanos a la planta fotovoltaica, sean correctamente despejados
por las protecciones de las lineas.

Que, en cuanto a los transformadores de vinculacion del parque solar con la red, CAMMESA indico que el
solicitante debera disponer de tensiones nominales que no restrinjan la normal operaciéon de la red de EDELAR
S.A. y, en caso de no poder operar con tensiones de la red interna del parque del +/-10%, el solicitante debera
tener cambiadores de topes bajo carga.

Que, para las protecciones de sobre/subtension de los inversores, CAMMESA opind que éstos deberan ajustarse
de modo tal que la planta fotovoltaica soporte, sin desconectarse de la red, cortocircuitos en la red de transporte
que sean correctamente despejados por sus protecciones, segin la curva tension — tiempo limite del
Procedimiento Técnico (PT) N°4, disminuciones de tension de larga duracion en el punto de conexion a la red de
transporte que resulten en niveles de tension del NOVENTA POR CIENTO (90%) de 66 kV y, en caso de
formacion de una isla eléctrica que incluya a la planta fotovoltaica (sin generacidn sincronica), la misma debera
desconectarse inmediatamente de la red evitando sobretensiones que puedan afectar las instalaciones.

Que, teniendo en cuenta la opinion favorable de EDELAR S.A y TRANSNOA S.A., CAMMESA concluy6 que
la solicitud es factible desde el punto de vista técnico, debiendo cumplimentarse, por parte del solicitante, todas
las indicaciones y requerimientos técnicos expuestos en su informe técnico y sus respectivos anexos.

Que en su Memorandum N°® ME-2021-99613385-APN-DAM#ENRE, el Departamento Ambiental (D. Amb) del
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) indic6 que, analizada la documentacion
presentada por EDELAR S.A. y TRANSNOA S.A., y en funcién de que la conexion del nuevo PSFLL de 40 MW
no requiere una vinculacion directa sobre instalaciones sujetas a jurisdiccion nacional, el andlisis de la solicitud
de Acceso escapa a sus competencias.

Que, no obstante, el D. Amb sefialo que, una vez otorgada la habilitacion comercial del PSFLL de 40 MW, el
responsable de las instalaciones debera comunicar al ENRE su puesta en servicio y dar cumplimiento a los
requisitos de la Resolucion ENRE N° 555 de fecha 17 de octubre de 2001 y complementarias.



Que la Resolucion ENRE N° 555/2001 fue derogada por la Resolucion ENRE N° 558 de fecha 7 de noviembre de
2022, posterior a la fecha de presentacion del memorandum del D. Amb. En este sentido, el responsable de las
instalaciones debera atenerse a sus disposiciones y cumplimentar con los requisitos del Sistema de Gestion
Ambiental (SGA) alli aprobados.

Que en el Informe Técnico N° IF-2021-99945520-APN-DSP#ENRE, el Departamento de Seguridad Publica
(DSP) del ENRE inform6 que, desde el punto de vista de la seguridad publica, no tiene observaciones para la
continuidad de la tramitacion de la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, para vincular el
PSFLL de 40 MW a la red de EDELAR S.A., siempre que las instalaciones eléctricas involucradas den estricto
cumplimiento a las normativas y reglamentaciones vigentes de jurisdiccion local, dado que dicha conexién no
involucra directamente instalaciones sujetas a jurisdiccion nacional.

Que a través de la Resolucion de la SECRETARIA DE ENERGIA (SE) N° 680 de fecha 29 de septiembre de
2022, se ha resuelto autorizar el ingreso como Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a
ENERGIAS RENOVABLES LAS LOMAS S.A. para su PSFLL, con una potencia de 40 MW, ubicado en el
Departamento de Chilecito, Provincia de LA RIOJA, conectandose al Sistema Argentino De Interconexion
(SADI) en el nivel de 66 kV a la ET Catinzaco, jurisdicciéon de EDELAR S.A.

Que este Ente Regulador debe controlar que la actividad del sector eléctrico se ajuste a los objetivos fijados en la
Ley N° 24.065, alentando las inversiones privadas en produccion, transporte, y distribucion de energia eléctrica,
asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.

Que el articulo 22 de la Ley N° 24.065 establece que “Los transportistas y los distribuidores estan obligados a
permitir el acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas que no esté
comprometida para abastecer la demanda contratada, en las condiciones convenidas por las partes y de acuerdo a
los términos de esta ley...”.

Que ENERGIAS RENOVABLES LAS LOMAS S.A. debera dar cumplimiento a las indicaciones y
requerimientos técnicos efectuados por CAMMESA, TRANSNOA S.A. y EDELAR S.A., conforme a sus


















