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Resolucion

Numero: RESOL-2023-404-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 11 de Mayo de 2023

Referencia: TRANSBA S.A.- LUZ DE TRES PICOS S.A.- Solicitud de Acceso y Ampliacion Parque Eolico
Mataco III -EX-2018-29634480- -APN-SD#ENRE

VISTO el Expediente N° EX-2018-29634480-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) mediante la Resolucion ENRE N°
193 de fecha 24 de junio de 2022, resolvid dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte
existente presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION
TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA (TRANSBA S.A), a
requerimiento de LUZ DE TRES PICOS SOCIEDAD ANONIMA (LUZ DE TRES PICOS S.A.), para la
incorporacion del nuevo Parque Eodlico El Mataco III de CIEN COMA OCHO MEGAVATIOS (100,8 MW), a
conectarse a la Estacion Transformadora (ET) Tres Picos Oeste (ETTPO) en el nivel de 33 kV, a través del
Parque Eo¢lico (PE) Mataco.

Que, posteriormente, TRANSBA S.A y la COMPANIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN
ALTA TENSION SOCIEDAD ANONIMA (TRANSENER S.A) por medio de Nota DIR N° 0537/22
(digitalizada como [F-2022-71563816-APN-SD#ENRE de fecha 13 de julio de 2022) observaron a este Ente que
la obra dada a publicidad no se correspondia con aquella requerida, por lo que solicitaron que en oportunidad de
emitir la correspondiente autorizacion, se aclare que la misma comprende la obra de Ampliacion que incluye: la
conexion del tercer transformador 500/132 kV 300 MVA en la ET Bahia Blanca, ampliando su capacidad de
transformacion a 900 MV A, la instalacion en la ET Tres Picos Oeste del sexto transformador 132/34,5/13,8 kV
75 MVA y UN (1) nuevo campo de 33 kV para la conexion del PE Mataco II1.

Que, efectivamente, corresponde hacer lugar a lo observado por las transportistas, correspondiendo la revocacion
del acto viciado en los términos de lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Que, por lo tanto, luego de su revocacion, corresponde emitir un nuevo acto que dé continuidad a las actuaciones



iniciadas por TRANSBA S.A. a requerimiento de LUZ DE TRES PICOS S.A. a través de la presentacion de la
solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente para vincular su Parque Edlico El Mataco Il (PEM
IIT) al sistema de transporte por distribucion troncal de la provincia de buenos aires.

Que el nuevo Parque Edlico de CIEN COMA OCHO MEGAVATIOS (100,8 MW) de potencia, se vinculara al
sistema desde la Estacion Transformadora Tres Picos Oeste (ET TPO) en el nivel de 33 kV, a través del Parque
Eolico El Mataco.

Que, tal como se indica en el Informe Técnico de la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), digitalizado en el IF-2019- 37670090-
APN-SD#ENRE, y las presentaciones de las notas de TRANSBA S.A., digitalizadas como IF-2018-29984611-
APN-SD#ENRE y IF-2018-29982385-APN-SD#ENRE, el proyecto el Mataco III constituye la etapa 3 de un
proyecto macro que totaliza una capacidad de CUATROCIENTOS MEGAVATIOS (400 MW) de generacion y
que describe de la siguiente manera: Etapa 1: a) Acceso de los Parques El Mataco I y San Jorge de CIEN
MEGAVATIOS (100 MW) cada uno, b) Construccion de la Nueva ET Tres Picos Oeste (ETTPO), c)
Construccion de la linea 132 kV entre ETPO y la ET Bahia Blanca (ETBB) — Cableado de la primera terna, d)
Instalacion de CUATRO (4) transformadores de 33/132 kV de 75 MVA en la ETTPO (uno queda como reserva),
e) Instalacion de UN (1) tercer transformador de 500/132 kV — 300 MVA en la ETBB que se vincula al campo
existente en playa de 132 kV y a UNA (1) de las DOS (2) barras de 500 kV mediante UN (1) seccionador,
quedando en calidad de reserva rapida de conexidon; Etapa 2: a) Acceso del parque El Mataco Il de 100 MW, b)
Culminacion del Cableado de la linea 132 kV entre ETTPO y la ET Bahia Blanca (ETBB), c) Instalacion de DOS
(2) transformadores de 75 MVA en la ETTPO; y Etapa 3: a) Acceso El Mataco III de 100 MW, b) Construccion,
sobre la ETBB, de media calle de playa de 500 kV para la conexion del tercer transformador 500/132 kV de 300
MVA (previsto montar en etapa 1), y ¢) Ampliacion de la ETTPO mediante la conexion del sexto transformador
de 132/34,5/13,8 kV de 75 MVA.

Que, la solicitud de Ampliacién a la Capacidad de Transporte Existente para la construccion de la ETTPO, a la
que se conectara el Parque Mataco III, fue tramitada en el Expediente ENRE N° 47.331/2016 y en los expedientes
electronicos N° EX-2018-29630748-APN-SD#ENRE y N° EX-2018-29621435-APN-SD#ENRE, en los cuales el
ENRE, mediante la Resoluciéon ENRE N° 12 de fecha 17 de enero de 2019, autorizo el Acceso a la Capacidad de
Transporte Existente para el ingreso del Parque Edlico San Jorge — El Mataco de DOSCIENTOS UNO COMA
SEIS MEGAVATIOS (201,6 MW) de potencia nominal total, instalado en la localidad de Tornquist, Provincia de
BUENOS AIRES vy la construccion de la obra consistente en: (i) la nueva Estacion Transformadora 132/33/13,2
kV Tres Picos Oeste (ETTPO) con TRES (3) transformadores de 132/34,5/13,2 kV de 75 MVA cada uno; (ii)
UNA (1) Linea de Alta Tension (LAT) de 132 kV con estructuras doble terna de CUARENTA Y SIETE
KILOMETROS (47 km) de longitud, que vinculard la ET 132/33/13,2 kV TPO con la ET 500/132 kV Bahia
Blanca; (iii) realizacion de UN (1) nuevo vano en la ET 500/132 kV Bahia Blanca para la extension del doble
juego de barras, sobre el cual se construird el campo 17 para la salida de linea a la ET 132/33/13,2 kV TPO; y (iv)
la provision en la ET 500/132 kV Bahia Blanca de UN (1) nuevo transformador de 500/132 kV — 300 para
reserva, todas en la Provincia de BUENOS AIRES.

Que, al respecto, por Resolucion ENRE N° 457 de fecha 22 de septiembre de 2022 se resolvio autorizar el Acceso
a la Capacidad de Transporte Existente solicitado por la LUZ DE TRES PICOS S.A. para su Parque Eodlico El
Mataco II de CIEN COMA OCHO MEGAVATIOS (100,8 MW) de potencia nominal total, instalado en la
localidad de Tornquist, Provincia de BUENOS AIRES, conectdndose al Sistema Argentino de Interconexion
(SADI) en la ETTPO, bajo la concesion de TRANSBA S.A., vinculada a la ET 500/132 kV Bahia Blanca, bajo la
concesion de la TRANSENER S.A., y la emision del Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica para la



instalacion de DOS (2) transformadores de 132/34,5/13,2 kV de 75 MVA cada uno.

Que, en relacion a la solicitud objeto de tramite, mediante Nota DIR N° 0413/18 digitalizada como IF-2018-
29982385-APN-SD#ENRE, TRANSBA S.A. present6 su analisis técnico indicando la necesidad de instalacion
de compensacion inductiva y capacitiva en el nivel de 33 kV de la ET TPO como asi también, con relacion a los
estudios de cortocircuito, sefialando que no observa problemas siendo el desempefio del parque edlico
satisfactorio en condicion de red completa. Agregd que podria haber restricciones en el despacho y manifestd que
para evitar la superacion de limites de transmision del corredor de 500 kV Comahue - Buenos Aires sera oportuno
que se contemplen las inversiones necesarias para integrar el parque edlico al sistema de Desconexion
Automatica de Generacion (DAG) Comahue.

Que, asimismo, la transportista sefialé en cuanto a la vinculacion definitiva del tercer transformador 500/132 kV
de 300 MVA en la ET Bahia Blanca (propuesta en la Etapa 3 de las obras que dan origen a la ET TPO, donde se
vinculara el Parque Eolico El Mataco III), llevaria a la superacion de la capacidad admisible de cortocircuito en el
nivel de 132 kV de la ET y, segiin indico TRANSENER S.A., también en el nivel de 500 kV, por tal motivo
propuso caminos de solucion en ambos niveles de tension que deberan ser contemplados en el proyecto por parte
del comitente.

Que TRANSBA S.A. considero que la instalacion del tercer transformador permitird incrementar la capacidad de
transformacion de la ET Bahia Blanca en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %), dando lugar a un mayor aporte
de generacion localizada en la red de 132 kV del area hacia el sistema de 500 kV, pero como contrapartida,
impondra sobre la ET restricciones operativas que pueden degradar su confiabilidad y flexibilidad operativa.

Que continud afirmando que, si bien la solicitud es factible (teniendo en cuenta las observaciones realizadas),
advierte que pueden presentarse innumerables combinaciones de escenarios probables para la entrada en servicio
del Parque Eolico Mataco II, los que pueden diferir notablemente de los presentados y que dependeran de los
parques edlicos que realmente se instalen y de las fechas en que esto ocurra.

Que, ademas, puso de manifiesto que debe considerarse que, para que puedan despacharse sin restricciones los
parques edlicos que se instalen, siendo que hace sus comentarios técnicos al momento en el que le son requeridos
y no conoce el orden real de conexidn, quizas tengan que hacerse reemplazos o agregados de equipamientos
adicionales a los previstos en cada uno de los proyectos.

Que, sin embargo, con independencia de los comentarios efectuados por TRANSBA S.A., en particular los
requerimientos sobre la vinculacion del Parque Edlico El Mataco III al automatismo de la DAG, la transportista
finalizo su presentacion solicitando al ENRE que continte con la tramitacion y autorice la construccion y
posterior operacion y mantenimiento de la ampliacion.

Que la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) por su parte, emitié su opinion técnica sobre la ampliacién tratada mediante su nota
N° B-128390-1, digitalizada como IF-2019-37670090-APN-SD#ENRE, sefialando que la insercion de un nuevo
transformador en la ET Bahia Blanca 500/132 kV presentaria un impacto minimo al valor de la potencia de
cortocircuito en las barras de 500 kV de la misma. Ademas, sefialo que se deberan instalar sistemas de
comunicaciones y el equipamiento necesario coordinado con TRANSENER S.A. y TRANSBA S.A., los que
deberan estar habilitados antes de la puesta en marcha del parque edlico.

Que, asimismo, CAMMESA estimé que puede haber superposicion de oferta en determinadas condiciones de
generacion, produciendo eventuales saturaciones de la transmision en el corredor de 500 kV Comahue - GBA.



Asi, indica que para no “verter” generacion eolica, serd necesario desplazar a otras horas del dia y en la medida de
lo posible, parte de la energia hidraulica que se hubiera despachado en las horas pico. En consecuencia, no sera
posible transmitir simultdneamente toda la potencia disponible en centrales hidraulicas de la region Comahue,
aunque se podra transmitir toda su energia.

Que en la zona ya se ha instalado y se proyecta la instalacion de nueva generacion eolica adjudicada en las rondas
RenovAr, a la que fue asignada prioridad de despacho, en el marco de la Resolucion MEyM N° 281 de fecha 18
de agosto de 2017.

Que, el PEM III no tiene asignada prioridad de despacho, por lo que, de presentarse una congestion en el sistema
de transporte, debera competir en el despacho con el resto de generacion por el uso de la capacidad de transporte
disponible.

Que, CAMMESA concluy6 que considerando la opinion de TRANSBA S.A. y cumpliéndose con los requisitos
técnicos contenidos en su presentacion, el Acceso del PEM III al SADI resulta factible desde el punto de vista
técnico.

Que el Departamento Ambiental de este Ente Nacional, en ocasion de dar tramite a la solicitud de referencia
(Mataco III), tomo intervencion en los temas de su incumbencia y a través de Memorando N° ME-2019-
86290434-APN-DAM#ENRE manifesté que la Solicitud de Acceso y Ampliacion estd asociada al ingreso al
SADI del Parque Eolico El Mataco Il de CIEN COMA OCHO MEGAVATIOS (100,8 MW), compuesto por el



























