Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Resolucion

Numero: RESOL-2023-449-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 8 de Junio de 2023

Referencia: EX-2022-48783537- -APN-SD#ENRE - Publicidad de la solicitud de Ampliacion del Sistema de
Transporte Existente TRANSNOA S.A. .- EDESA

VISTO el Expediente N° EX-2022-48783537- -APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL
NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNOA S.A.) mediante Nota N° 179/2022
(digitalizada como IF-2022-48793747-APN-SD#ENRE), presentd ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD (ENRE) una Solicitud de Ampliacién del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica a
requerimiento de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA SOCIEDAD ANONIMA
(EDESA) para la obra consistente en i) UN (1) campo de Linea de Alta Tension (LAT) 132 kV en la Estacion
Transformadora (ET) San Agustin, ii) LAT 132 kV San Agustin — Campo Quijano de TREINTA Y TRES COMA
TRES KILOMETROS (33,3 km), iii) Nueva ET Campo Quijano 132/66/13,2 kV — 30/30/30 MVA, iv) LAT 132
kV Campo Quijano — Salta Oeste de DIECISIETE COMA NUEVE KILOMETROS (17,9 km), v) Nueva ET
Salta Oeste 132/33/13,2 kV — 30/30/30 MVA, vi) LAT Doble Terna 132 kV Salta Oeste — interseccion (LAT
Salta Sur — Salta Norte) de ONCE COMA CINCO KILOMETROS (11,5 km).

Que la solicitud objeto de analisis debe ser encuadrada en los términos del Titulo II “Ampliaciones a la Capacidad
de Transporte por Contratos entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del
Sistema de Transporte de Energia Eléctrica que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos para la
Programacion de la Operacion, el Despacho de Cargas y el Calculo de Precios aprobados por Resolucion de la ex
SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA (SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y
complementarias (-Los Procedimientos - texto segun Resolucién Ex SECRETARIA DE RECURSOS
RENOVABLES Y MERCADO ELECTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019).

Que, en su presentacion, TRANSNOA S.A. observa que la futura ET Campo Quijano tendra un transformador de
132/66/13,2 kV, 30/30/30 MVA, moédulo que no dispone para reemplazo en caso de falla y que se debe



contemplar las ampliaciones necesarias en los sistemas de comunicaciones, para llevar los datos hasta el CTZ en
la ET Salta Sur.

Que, sobre el borrador del contrato de Construccion Operacion y Mantenimiento (COM), la transportista sefiala
que se indica una ET Circunvalacion, no contemplada en esta solicitud y que deberan agregase los Anexos [ y 11
mencionados en el contrato COM vy el presupuesto de la obra.

Que posteriormente, TRANSNOA S.A. informd respecto de modificaciones en la solicitud original, incluyendo:
i) cambios en la traza, ii) ampliacion de la potencia en la ET Salta Oeste instalando UN (1) transformador de
132/33/13.2 kV — 60/60/60 MVA (mediante Nota N° 524/2022, digitalizada como IF-2023-00924963-APN-
SD#ENRE) y iii) la ET Quijano estara configurada con DOS (2) transformadores de 132/33/13,2 kV 30/30/30
MVA (mediante Nota N° 255/2023 (digitalizada como IF-2023-57706713-APN-SD#ENRE).

Que, en la Nota N° 524/2022 (digitalizada como IF-2023-00924963-APN-SD#ENRE), TRANSNOA S.A.
observa que en los predios de las EETT Campo Quijano y Salta Oeste se puede lograr un mejor aprovechamiento
y distribucion de campos de lineas y transformadores, a la ubicacion de sala de comando y celdas, y de caminos
de acceso e internos, los que se puede definir en proyecto ejecutivo en obra.

Que, asimismo, la transportista, sefiala sobre los Estudios Eléctricos que, ante contingencias simples (red N-1), en
lineas de alta tension 132 kV, algunas fallas requieren la implementacion de automatismos de Desconexion
Automatica de Demanda (DAD), que deberan ser analizados en detalle en los Estudios Eléctricos de Etapa 2,
entendiendo que las sobrecargas observadas, son preexistentes a las obras solicitadas.

Que la transportista sefiala que, antes del inicio de la construccion, se debera firmar la Licencia Técnica con el
contratista de la obra y que, previo a esta firma, el solicitante debera presentarle, con la suficiente anticipacion, la
ingenieria integral que contemple todas las obras incluidas en la solicitud.

Que agrega que, antes de la puesta en servicio de las obras, deberan estar implementados los automatismos que
fueren necesarios para la operacion confiable de la red, por lo que solicita recibir la version completa de los
Estudios Eléctricos de Etapa 2 con la suficiente anticipacion.

Que, finalmente, TRANSNOA S.A. da su factibilidad a la solicitud, constituida por las obras: UN (1) campo de
LAT 132 kV en ET San Agustin, LAT 132 kV San Agustin — Campo Quijano, Nueva ET Campo Quijano
132/66/13,2 kV, LAT 132 kV Campo Quijano — Salta Oeste, Nueva ET Salta Oeste 132/33/13,2 kV y LAT Doble
Terna 132 kV Salta Oeste —interseccion (LAT Salta Sur — Salta Norte).

Que, por su parte, la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), en su Nota N° B-166440-1 (digitalizada como IF-2023-40307302-
APN-SD#ENRE), sefiala que la ampliacion no produce sobrecargas ni superacion de potencias de cortocircuito ni
tensiones fuera del rango normal, recomendando la implementacién de un Automatismo de Desconexion de
Demanda (DAD) ante eventuales desenganches de lineas de la zona, incluso para lineas alejadas a la ampliacion,
y que la logica de este automatismo debera ser definida en los EEE 2 en conjunto con la Transportista.

Que CAMMESA agrega que la demanda que se incorpore debera cumplir con el factor de potencia (cos ) de
0.95 o mayor y que, a medida que se incorporen nuevas demandas, el distribuidor debera continuar cumpliendo
con los porcentajes de alivio de carga por subfrecuencia establecidos en Los Procedimientos.

Que, también, indica que el solicitante debe completar y enviar las Planillas Banco Nacional de Parametros con



los datos de las nuevas instalaciones para conformar la base de datos eléctricos del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM).

Que CAMMESA agrega que es necesario, por parte d¢ TRANSNOA S.A. y EDESA, adecuar los sistemas de
comunicaciones y protecciones existentes de manera de preservar la selectividad de estos en el despeje de fallas y
evitar acciones de proteccion incorrecta, asi como implementar el Sistema de Operacion en Tiempo Real (SOTR).

Que, por ultimo, CAMMESA concluye que la ampliacion permitird mantener el normal abastecimiento de la
demanda de la ciudad de Salta capital y localidades vecinas y que, teniendo en cuenta la conformidad expresada
por TRANSNOA S.A., la solicitud de Acceso y Ampliacion es factible desde el punto de vista técnico.

Que, posteriormente, en su Nota N° B-167410-1 (digitalizada como IF-2023-61103656-APN-SD#ENRE),
CAMMESA, ratifica la opinion técnica presentada en su nota B-166440-1 (IF-2023-40307302-APN-SD#ENRE),
seflalando que las modificaciones planteadas (que la ET Campo Quijano incorpora un nuevo transformador en
reserva fria y que la ET Salta Oeste pasara a poseer un transformador de 60 MVA en lugar de 30 MVA) y los
nuevos estudios eléctricos presentados no modifican la demanda de ET Salta Oeste.

Que, mediante su informe Técnico N° IF-2023-53947569-APN-DAM#ENRE (junto a su aclaracion volcada en el
PV-2023-62063044-APN-DAM#ENRE), el Departamento Ambiental (D.Amb) del ENRE expreso que, analizada
la documentacion no se advierten cuestiones que deban ser observadas con respecto a la presente solicitud; no
obstante, en el marco de su Sistema de Gestion Ambiental -implementado en cumplimiento de la Resolucion
ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022 y complementarias-, TRANSNOA S.A. debera incorporar en el
primer informe de avance que presente luego de finalizadas las obras, la auditoria ambiental de cierre de las
mismas y ajustar el programa de monitoreo a fin de asegurar la realizacion de mediciones de los campos
electromagnéticos (CEM) que permitan verificar el cumplimiento de los estandares fijados por la Resolucién SE
N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998 en el perimetro de la ET San Agustin, las nuevas EETT Campo Quijano y
Salta Oeste, y las nuevas LAT de 132 kV entre San Agustin — Campo Quijano y Campo Quijano — Salta Oeste y
Salta Oeste — interseccion con la linea LAT de 132 kV Salta Sur — Salta Norte.

Que, por su parte, mediante Informe Técnico N° IF-2023-54159725-APN-DSP#ENRE, el Departamento de
Seguridad Publica (DSP) sefialo que no se advierten cuestiones que deban ser observadas, toda vez que las
instalaciones involucradas cumplan con los requerimientos de la normativa vigente, a saber: Resolucion ENRE
N° 163 de fecha 29 de mayo de 2013 (Estaciones Transformadoras), Resolucion ENRE N° 400 de fecha 16 de
noviembre de 2011 (Sefializacion de instalaciones eléctricas), Resolucion ENRE N° 37 de fecha 10 de febrero de
2010 (Lineas Aéreas de Alta Tension), Resolucion ENRE N° 33 de fecha 21 de enero de 2004 (Obstaculos
antisubidas y carteleria), Resolucion ENRE N° 190 de fecha 25 de julio de 2012 (Trabajos en la via Publica), y
Resolucion ENRE N° 620 de fecha 15 de diciembre de 2017 (Guia de Contenidos Minimos del Sistema de
Seguridad Publica de las Empresas Transportistas).

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de la Ley N° 24.065, el ENRE debe controlar que la actividad
del sector eléctrico se ajuste a los objetivos fijados para la Politica Nacional, alentando las inversiones privadas en
produccion, transporte, y distribucion de energia eléctrica, asegurando la competitividad de los mercados donde
sea posible.

Que el articulo 11 de la Ley N° 24.065 establece que ““...Ningtn transportista o distribuidor podra comenzar la
construccion y/u operacion de instalaciones de la magnitud que precise la calificacion del ente, ni la extension o
ampliacion de las existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite la conveniencia y necesidad publica



de dicha construccion, extension o ampliacion. El ente dispondra la publicidad de este tipo de solicitudes y la
realizacion de una audiencia publica antes de resolver sobre el otorgamiento del respectivo certificado...”.

Que, sobre la base de los informes producidos por TRANSNOA S.A., CAMMESA, el D.Amb, el DSP, el Area de
Analisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARYEE) del ENRE no advierte objeciones de indole
técnico/regulatoria alguna, propiciando su publicacion en los términos previstos por el Reglamento para las
Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos, aprobado por Resolucion ENRE N° 33 del 7 de febrero de 2014 y su
complementaria, la Resolucion ENRE N° 122 del 10 de abril de 2014.

Que, de acuerdo al referido Reglamento, corresponde publicar la solicitud en el portal de internet del ENRE y
solicitar a CAMMESA que haga lo propio en su portal de internet, durante un periodo de CINCO (5) dias y por
DOS (2) dias consecutivos en un diario de amplia difusion del lugar donde se llevaran a cabo las obras
proyectadas o donde puedan afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos
desde la ultima publicaciéon para que, quién considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones
eléctricas recibidas o sus intereses economicos, plantee su oposicion fundada, por escrito, ante el ENRE.

Que, en caso de formularse oposicion comun a otros usuarios, se convocara a Audiencia Publica a fin de recibir
las mismas y permitir al solicitante contestar y exponer sus argumentos.

Que, operado el plazo indicado precedentemente sin que se registrare presentacion de planteo de oposicion
fundada en los términos exigidos y, en atencion a los informes técnicos favorables obrantes en el expediente del


















