Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Resolucion

Numero: RESOL-2023-473-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 23 de Junio de 2023

Referencia: TRANSBA S.A.- VIENTOS OLAVARRIA S.A - Solicitud de Acceso y Ampliacién a la Capacidad
de Transporte de Energia Eléctrica para la vinculacion del nuevo Parque Eolico Vientos Olavarria (PEVO) de
100,8 MW-EX-2018-31062346- -APN-SD#ENRE

VISTO el Expediente N° EX-2018-31062346-APN-SD#ENRE, y
CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA (TRANSBA S.A.), mediante DIR N° 0499/18 -
digitalizada como IF-2018-31300675-APN-SD#ENRE-, present6 ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD (ENRE) una solicitud de Acceso y Ampliacion a la Capacidad de Transporte de Energia
Eléctrica, a requerimiento de la empresa VIENTOS OLAVARRIA SOCIEDAD ANONIMA (VIENTOS
OLAVARRIA S.A.), para la vinculacién del nuevo Parque Eélico Vientos Olavarria (PEVO), con una potencia
total de 100,8 MW, a través de la construccion de UNA (1) nueva Estacion Transformadora (ET) denominada
Vientos Olavarria, seccionando la Linea de Alta Tension (LAT) de 132 kV Olavarria - Henderson.

Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte
Existente” y del Titulo II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del
Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica
que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el Despacho de
Cargas y el Calculo de Precios aprobados por Resolucion de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA
(Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los Procedimientos- texto
seglin Resolucion de la Ex SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELECTRICO -Ex
SRRyME- N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019)

Que, en relacion al Acceso requerido para el PEVO se destaca que el mismo estard constituido por
VEINTICUATRO (24) aerogeneradores de 4,2 MW de potencia cada uno, agrupados en CINCO (5)
alimentadores mediante cables subterraneos colectores, que generaran energia en el nivel de 33 kV y que totalizan
una potencia nominal de 100,8 MW de generacion edlica.


RDeLucca
Sello


Que, respecto de la ampliaciéon, la misma comprende la construcciéon de la ET Vientos Olavarria con las
siguientes caracteristicas: a) Seccionamiento de la LAT 132 kV Olavarria - Henderson a VEINTE
KILOMETROS (20 km) al sudeste de la Ruta Nacional N° 226, lugar donde se emplazara la nueva ET; b) La ET
del tipo intemperie contara con UNA (1) playa de 132 kV del tipo doble juego de barras en U con DOS (2)
campos de salida de linea al punto de seccionamiento, campo de acoplamiento y UN (1) campo de transformacion
y; ¢) UN (1) nuevo transformador de 132/34,5 kV de 110 MVA de potencia.

Que el solicitante ha propuesto, en acuerdo con la transportista, que el limite de las instalaciones serd en los
bornes de 132 kV del transformador de 110 MV A, quedando este tultimo fuera del predio de la nueva ET, que sera
propiedad de VIENTOS OLAVARRIA S.A. y que el campo de transformacién estard bajo jurisdiccion de
TRANSBA S.A.

Qué, a través del IF-2018-31302403-APN-SD#ENRE, se incorporaron en las actuaciones la memoria descriptiva
del proyecto y el informe técnico realizado por el solicitante.

Que TRANSBA S.A., mediante su Nota N° 0746/18 -digitalizada como [F-2018-48828068-APN-SD#ENRE-,
remitié su opinién técnica respecto de la solicitud presentada por VIENTOS OLAVARRIA S.A. para la
vinculacion del nuevo PEVO con una potencia total de 100,8 MW a través de la construccién de una nueva ET
denominada Vientos Olavarria seccionando la LAT de 132 kV Olavarria - Henderson.

Que TRANSBA S.A. sefiald que la ampliacion contemplara la construccion de la ET Vientos Olavarria de
acuerdo con las siguientes caracteristicas: a) El transformador se ubicara fuera del predio de la futura ET; b) La
ET estard confinada dentro de un cerco perimetral que permita el acceso independiente al resto de las
instalaciones; ¢) La ET debe incluir un edificio de control destinado a albergar el comando, los servicios
auxiliares, proteccion y equipos de medicion, telecontrol y telecomunicaciones, de forma tal que permita la
correcta operacion y mantenimiento por parte de la concesionaria y; d) Contemplar en el disefio de la futura ET
un espacio suficiente para realizar futuras ampliaciones.

Que, por otra parte, TRANSBA S.A. observo que para el acceso requerido se debera implementar un sistema de
comunicaciones SDH en capacidad STM-4 (622 Mbps) entre las EETT Vientos Olavarria y Olavarria. Como asi
también, el solicitante debera contemplar un sistema de comunicaciones de fibra dptica ADSS apto para sistemas
con nivel de tension de 132 kV, a emplazarse entre dichas estaciones.

Que, de igual manera, la concesionaria indicd que el solicitante debera garantizar la vinculacion de la ET Vientos
Olavarria con la ET Henderson a través de un sistema de microondas, el cual debera realizarse teniendo en cuenta
si la futura ET Bolivar (actualmente en construccidon y aprobada mediante Resolucion ENRE N° 109/2015) se
encontrase en servicio. Ante dicha situacion el solicitante implementara un sistema de onda portadora digital en
132 kV y un sistema de microondas entre las EETT Vientos Olavarria y Bolivar. En caso contrario, de no
encontrarse habilitada la ET Bolivar, el solicitante deberda implementar un sistema de onda portadora digital en
132 kV y un sistema de microondas entre las EETT Vientos Olavarria y ET Henderson. El sistema debera ser
independiente de la infraestructura de TRANSENER S.A. y permitir la vinculacién del parque edlico con la ET
Tandil para el sistema SCADA.

Que TRANSBA S.A. observé que el parque edlico deberd coordinar, con la COMPANIA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), los vinculos de
comunicaciones para las sefiales de teleproteccion DAG y canal de datos del PLC.

Que TRANSBA S.A. sefial6 que todos los equipamientos del parque edlico, asi como los de su ampliacion,



deberan ser dispuestos de forma tal que respeten las servidumbres de las actuales instalaciones de la transportista
y de las futuras instalaciones a construir.

Que, respecto de la ejecucion de las obras, VIENTOS OLAVARRIA S.A. asumira el caracter de comitente y
contratard el desarrollo de la ingenieria, provision de equipos, construcciéon y puesta en servicio, para lo cual
celebrard el correspondiente contrato de construccion con el constructor que resulte seleccionado.

Que en tal sentido TRANSBA S.A. realizara la supervision de la obra de las instalaciones afectadas al sistema de
transporte, conforme los términos de la normativa vigente y, posteriormente a su habilitacion comercial, tomara a
su cargo la operacion y mantenimiento de la ampliacion en los términos de su Contrato de Concesion.

Que, una vez concluidas las obras, TRANSBA S.A. y VIENTOS OLAVARRIA S.A. firmaran un convenio de
conexion en donde se estableceran los limites de propiedad y se fijaran las responsabilidades, derechos y
obligaciones de las partes.

Que, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos contenidos en su nota, TRANSBA S.A. estimd factible la
vinculacion del PEVO al Sistema Argentino de Interconexion (SADI).

Que, finalmente, ante el requerimiento realizado por el Area de Analisis Regulatorios y Estudios Especiales
(AARyYEE) del ENRE mediante Nota N° NO-2023-51783050-APN-ARYEE#ENRE., por Nota DIR 386/23 -
digitalizada como IF-2023-60090402-APN-SD#ENRE-, TRANSBA S.A. ratificd su opinion técnica, teniendo en
cuenta ademas las observaciones indicadas mediante Nota DIR N° 746/18.

Que, por otra parte, considerando la actual filosofia de automatismos para una DAG/RAG local exigidas a los
parques eodlicos vinculados a la red de transporte y en linea con los requerimientos oportunamente realizados por
CAMMESA en la Nota N° B-128543-1, TRANSBA S.A. requirié que el PEVO instale todo el equipamiento
necesario para la implementacion de un esquema de DAG/RAG local tal como se describe en sus presentaciones.

Que, en la misma nota, TRANSBA S.A. resalt6 que, si bien no impacta en la situacion actual de este proyecto, los
PPEE posteriormente presentados en el area que la LAT de 132 kV Henderson - Olavarria 1 cuenta con un limite
de conductor 760 A en el arribo a la ET Olavarria, destacando que esta informacion podria resultar relevante para
el PEVO en el caso que se adjudiquen otros proyectos sobre el corredor, pudiendo dar lugar a restricciones a
menos que se ejecuten ampliaciones.

Que, mediante Nota B-128543-1 -digitalizada como [F-2020-01784159-APN-SD#ENRE-, CAMMESA remitio
su opinion técnica respecto de la solicitud de acceso y ampliacion a la capacidad de transporte para vincular el
PEVO alared de TRANSBA S.A., mediante la construccion de la nueva ET Vientos Olavarria.

Que CAMMESA opin6 que el parque edlico debe ser considerado de Tipo A y, por tanto, operar controlando la
tension en su punto de conexion mediante la implementacidon de un control conjunto del parque.

Que el Organismo Encargado del Despacho (OED) observo que el solicitante debera cumplimentar todos los
requerimientos técnicos realizados por éste, contenidos en su informe obrante en las actuaciones como IF-2020-
01784159-APN-SD#ENRE, en relacion a: a) Los sistemas de comunicaciones; b) Control Conjunto de Tension;
c¢) Despeje de fallas y transitorios; d) Protecciones; ¢) Sistemas de comunicaciones -DAG y RAG-; f) Medicion
de Fallas, perturbaciones y registro de calidad de la energia; g) Los requisitos del Procedimiento Técnicos N° 4
de Los Procedimientos, y; h) Toda otra normativa vigente aplicable.



Que CAMMESA resalto que, dado que el presente proyecto no se encuentra enmarcado dentro de las operatorias
que asignan prioridad de despacho, de no disponer el sistema de transporte capacidad suficiente para evacuar toda
la potencia de generacion prevista a instalar en la presente solicitud, se originarian eventuales limitaciones al
despacho.

Que finalmente, considerando la opinion favorable de TRANSBA S.A. y siempre que se cumplan las condiciones
técnicas expuestas en su informe y los anexos, CAMMESA concluy6 que la solicitud de acceso es factible desde
el punto de vista técnico.

Que CAMMESA, por Nota N° B-128543-2 -digitalizada como IF-2023-66673957-APN-SD#ENRE-, teniendo en
cuenta la opinioén favorable de TRANSBA S.A. y siempre que se cumplan las condiciones técnicas detalladas en
sus presentaciones, ratificd su opinion técnica, que fuera emitida por Nota B-128543-1 respecto de la solicitud del
PEVO.

Que, a través de Memorandum N° ME-2020-16442252-APN-DAM#ENRE, el Departamento Ambiental (D.
Amb) del ENRE indic6 que, analizada la documentacion aportada obrante en el expediente, no advirtio cuestiones
que deban ser observadas por parte de ese departamento.

Que, no obstante, el D. Amb dispuso que, una vez otorgada la habilitaciéon comercial a la ampliacion del parque
eolico, el responsable de las instalaciones debera comunicarle al ENRE su puesta en servicio y dar cumplimiento
a la Resolucion ENRE N° 555/2001 y complementarias.

Que la Resolucion ENRE N° 555/2001 fue derogada por la Resolucion ENRE N° 558/2022. En consecuencia, los
Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) deberan elaborar, implementar y certificar un Sistema de
Gestion Ambiental (SGA) para las instalaciones bajo su responsabilidad en los términos de la citada resolucion.

Que, por medio de Informe Técnico N° IF-2020-26626459-APN-DSP#ENRE, el Departamento de Seguridad
Publica (DSP) del ENRE concluy6 que, desde el punto de vista de la seguridad publica, las instalaciones de la



























