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Resolucion

Numero: RESOL-2023-500-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Julio de 2023

Referencia: TRANSBA S.A.- DPE BUENOS AIRES- Solicitud de Ampliacion del Sistema de Transporte y
CCyNP para nueva ET San Pedro Industrial 132/33/13,2 kV de 30/20/30 MVA y LAT 132 kV de vinculacién
entre las EETT Baradero y V. Lia- EX-2021-21818877- -APN-SD#ENRE

VISTO el Expediente N° EX-2021-21818877-APN-SD#ENRE, y
CONSIDERANDO:

Que, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA (TRANSBA S.A.) presenté ante este ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), mediante presentacion de la Nota DIR N°
180/21 digitalizada como IF-2021-21822516-APN-SD#ENRE, una solicitud de Ampliacion a la Capacidad de
Transporte de Energia Eléctrica a requerimiento de la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA (DPE) de la
Provincia de BUENOS AIRES, perteneciente al ambito del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS de la Provincia DE BUENOS AIRES, para la realizacién de la obra consistente en la
construccion de la nueva Estacion Transformadora (ET) San Pedro Industrial 132/33/13,2 kV de 30/20/30 MVA
que se vinculara al Sistema Argentino de Interconexion (SADI) a través de UNA (1) doble terna de Linea de Alta
Tension (LAT) de 132 kV seccionando la actual LAT de 132 kV San Pedro — Papel Prensa, y UNA (1) nueva
LAT de 132 kV entre las ET Baradero y la ET Villa Lia de aproximadamente CUARENTA Y SIETE
KILOMETROS (47 km) de longitud, en la Provincia de BUENOS AIRES, jurisdiccion de TRANSBA S.A.

Que la obra de la ET San Pedro Industrial contempla todo el equipamiento necesario para conformar una
instalacion de 132 kV, disefiada con UN (1) sistema de doble juego de barras en “U” en 132 kV, DOS (2) campos
de Salidas de Linea en 132 kV, DOS (2) Campos de Transformacion de 30/20/30 MV A 132/33/13,2 kV cada uno,
UN (1) campo de paralelo de barras y la correspondiente medicion de tension en 132 kV, simple juegos de barras
acopladas longitudinalmente en 33 y 13,2 kV, CUATRO (4) Salidas de Linea en 33 kV y SEIS (6) Salidas de
Linea en 13,2 kV.

Que, asociada a la LAT Baradero — Villa Lia, en ambas estaciones transformadoras (EETT) ubicadas en los
extremos de la nueva linea, se construirdn sendos campos de salida de linea con los correspondientes equipos y
elementos de comando, tableros de control y relés de protecciones para dichos campos de salida de linea.


RDeLucca
Sello


Que la solicitud se encuadra en los términos del apéndice “A” del titulo II “Contrato entre Partes. Régimen
Especial de Ampliaciones de los Sistemas de Transporte de Energia Eléctrica con Recursos Provenientes del
Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) o con otros recursos provinciales” del Reglamento
de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica incluido en el
Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el Despacho de Cargas y el Célculo de
Precios aprobados por Resolucién de la ex SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA (SEE) N° 61 de fecha 29
de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los Procedimientos- texto segun Resolucion Ex
SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELECTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de
marzo de 2019).

Que, de acuerdo a dicho encuadre, previo al otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica
(CCyNP) corresponde a la autoridad regulatoria del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) su calificacion respecto
a si las obras deben ser consideradas como de transporte de energia eléctrica y en tal caracter parte del SADI.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA (SE), mediante la Nota N° NO-2023-72722609-APN-SE#MEC, expres6
que entiende pertinente encuadrar la obra descrita como obra de transporte de energia eléctrica y, en tal caracter,
formar parte del SADI.

Que TRANSBA S.A., mediante presentacion de su Nota DIR N° 846/21 digitalizada como [F-2021-104416248-
APN-SD#ENRE, remiti6 sus comentarios sobre la presente solicitud sefialando con respecto a los estudios
eléctricos, que éstos muestran que las obras propuestas presentan un adecuado desempefio de la red en condicion
N, brindando un importante beneficio a las demandas del area.

Que, por otra parte, en los estudios en Red Incompleta (Red N-1) observo que, ante la contingencia en la LAT
132 kV San Pedro — San Pedro Industrial, se supera la capacidad del Transformador de Intensidad (TI) de 300 A
de la Linea Papel Prensa — Baradero en la ET Papel Prensa, por lo que requiere el remplazo del TI de 300 A por
uno de 600 A para evitar las sobrecargas observadas.

Que a través de estudios propios TRANSBA S.A. observé que con el despacho de TRES (3) o mas maquinas en
la Central Térmica (CT) San Pedro, sin importar el despacho en la CT Las Palmas, junto con la LAT 132 kV
Villa Lia — Baradero, se supera la capacidad admisible de cortocircuito en el nivel de 132 kV de la ET San Pedro,
con lo que dicha la LAT incrementa el nivel de potencia de cortocircuito de las EETT del area y, en la medida
que no se eleve la capacidad de la ET San Pedro, esto afectara las restricciones al despacho de la CT San Pedro.

Que TRANSBA S.A. concluyd que, considerando los comentarios de los parrafos anteriores, la presente solicitud
es factible, trae importantes beneficios para las EETT del area y mejora el desempefio del sistema tanto en Red N-
1 como en N, ya que actualmente existen contingencias que pueden llevar a una importante pérdida de demanda.

Que TRANSBA S.A. solicitdo como condicion fundamental que la Ampliacion de la ET Villa Lia (tramitada bajo
el Expediente N° EX-2020-82252766-APN-SD#ENRE) se encuentre finalizada y en servicio, previo a la entrada
en servicio de la nueva ET San Pedro Industrial y de la LAT Villa Lia — Baradero. Adicionalmente, es condicion
necesaria que la puesta en servicio de la nueva linea 132 kV Baradero — Villa Lia se realice en forma previa a la
entrada en servicio de la nueva ET San Pedro Industrial.

Que, en su nota, TRANSBA S.A. sefialé que la DPE asumira el caracter de comitente y la transportista realizara
la supervision de la obra de las instalaciones afectadas al Sistema de Transporte por Distribucion Troncal de la
Provincia de Buenos Aires conforme los términos de la normativa vigente y, luego de la habilitaciéon comercial,
tomard a su cargo la operacion y mantenimiento de la ampliacion en los términos de su Contrato de Concesion.



Que TRANSBA S.A. propuso que la jurisdiccion del sistema de transporte se extienda hasta los puentes de
conexion de las celdas de 33 kV y 13,2 kV, quedando las celdas de salida de linea de la ET San Pedro Industrial,
bajo la operacion y mantenimiento de esa transportista, mientras que los conductores de conexion quedaran en
propiedad de la Cooperativa de Provision de Servicios Eléctricos, Publicos y Sociales de San Pedro Ltda.
(COOPSER).

Que sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) TRANSBA S.A. manifestd que, si bien el mismo incluye
informacion sobre Campos Electromagnéticos (CEM), no incluye valores esperados de CEM en puntos de interés
a lo largo de la traza y que, dado que esta solicitud incluye también la Ampliacion de las ET Baradero y ET Villa
Lia, se deberian incorporar los modelados o memorias de calculo de los valores esperados de CEM en los
perimetros de ambas EETT considerando sendas ampliaciones. Sobre el estudio correspondiente a la nueva ET
San Pedro Industrial y su vinculacion a la Linea Papel Prensa — San Pedro existente, TRANSBA S.A. no realizé
comentarios.

Que TRANSBA S.A. concluydé que una vez que se reciba la informacion de los campos electromagnéticos,
remitira sus comentarios finales a la solicitud de Acceso y Ampliacion de la referencia presentada por la DPE.

Que, finalmente, en sus Notas DIR N°® 381/22 y DIR N° 348/23 digitalizadas como 1F-2022-53781488-APN-
SD#ENRE e [F-2023-55660603-APN-SD#ENRE, TRANSBA S.A. complement? la informacion solicitada por el
Departamento Ambiental (D.Amb) del ENRE, concluyendo en su ultima nota que se tenga a bien avanzar con la
presente solicitud y se proceda a otorgar a este proyecto el CCyNP.

Que la COMPANiA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA), mediante Nota N° B-154739-1 (digitalizada como IF-2021-121276503-APN-
SD#ENRE)), sefial6 que se deberan cambiar los TTII de ambos extremos de la LAT Baradero — Papel Prensa por
unos de mayor capacidad, al menos de 600 A.

Que CAMMESA resaltdé que, en los estudios eléctricos presentados por el agente generador en ocasion de la
solicitud de Acceso del cierre del ciclo combinado de la CT San Pedro, se consideraba en servicio a la Linea Villa
Lia-Baradero, concluyendo en los mismos que la potencia de cortocircuito en barras de 132 kV de la ET San
Pedro seria superada. Esto debera resolverse restringiendo el despacho del ciclo combinado, operando con barras
de 132 kV desacopladas en alguna ET del area, o efectuando la repotenciacion de la ET San Pedro con el objeto
de aumentar su capacidad admisible frente al cortocircuito.

Que, con esta nueva configuracion de red, se deberan readecuar los sistemas de protecciones y comunicaciones
del corredor involucrado y el solicitante debera analizar y prever un automatismo de despeje de carga por minima
tension tanto en Red Completa (Red N), como también, ante distintas perturbaciones en el sistema de 132kV,
coordinando con TRANSBA S.A. los ajustes del mismo.

Que, en su informe, CAMMESA concluy6 que las obras tratadas en esta solicitud mejoraran la actual situacion en
el abastecimiento a las Localidades de San Pedro, Baradero y vecinas, ya que otorgara mayor confiabilidad y
flexibilidad tanto en Red N como en Red N-1, permitiendo ademds el adecuado desarrollo futuro del area.
Simultdneamente, permitird que se descargue la demanda abastecida desde las EETT San Pedro y Papel Prensa.

Que CAMMESA aclar6 que la presente solicitud considera culminado el proyecto que trata la ampliacion y
adecuacion de la playa de 132 kV de la ET Villa Lia (Informe de Solicitud enviado por Nota N° B-153137-1 con
fecha del 23 de junio de 2021) y, por ello, es imprescindible la conclusion de ese proyecto previo a la entrada en
servicio de la nueva ET San Pedro Industrial y de la nueva Linea Villa Lia—Baradero.



Que, adicionalmente, ante el despacho completo del ciclo combinado de la CT San Pedro, deberan considerarse
medidas operativas o estructurales para no superar las potencias de cortocircuito en la ET San Pedro.

Que, por ultimo, considerando la opiniéon de TRANSBA S.A., CAMMESA opiné que la solicitud de Ampliacion
es factible desde el punto de vista técnico.

Que el D.Amb, mediante su Informe Técnico N° 1F-2023-56999218-APN-DAM#ENRE, expreso que, analizada
la documentacion presentada no se advierte cuestiones que deban ser observadas.

Que, no obstante lo mencionado, en el marco de su Sistema de Gestion Ambiental (SGA) implementado en
cumplimiento de la Resolucion ENRE N° 558/2022 el TRANSBA S.A. debera incorporar en el primer Informe de
Avance que presente luego de finalizadas las obras, la Auditoria Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el
Programa de Monitoreo a fin de asegurar la realizacion de mediciones de los CEM que permitan verificar el
cumplimiento de los estandares fijados por la Resolucién de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA (Ex SE) N°
77/1998 en el perimetro de la nueva ET San Pedro Industrial, en la doble terna de LAT de 132 kV que seccionara
vincula la ET con la actual LAT de 132 kV San Pedro — Papel Prensa y la nueva LAT de 132 kV entre la ET
Baradero y la ET Villa Lia.





















