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Resolucion

Numero: RESOL-2023-728-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 6 de Octubre de 2023

Referencia: TRANSCOMAHUE S.A. - Solicitud de Ampliacion y otorgamiento del CCyNP para para el
electroducto Alipiba II, nueva ET Dina Huapi, LAT de interconecxion y nuevos campos en las ET Bariloche y
Alicura - EX-2022-76379012-APN-SD#ENRE

VISTO el Expediente N° EX-2022-76379012-APN-SD#ENRE, y
CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL
COMAHUE TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANONIMA (TRANSCOMAHUE S.A.) mediante su Nota
Externa N°® 132/22, digitalizada como IF-2022-76417241-APN-SD#ENRE, presentd6 ante este ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), una Solicitud de Acceso al Sistema de
Transporte, a requerimiento de las Provincias de RIO NEGRO Y NEUQUEN, para el electroducto Alipiba II,
obra a realizarse en su jurisdiccion. La obra presentada consiste en: a) La construccion de una nueva Estacion
Transformadora (ET) Dina Huapi 132/33 kV; b) Una Linea de Alta Tension (LAT) de 132 kV entre Alicura -
Dina Huapi, de unos CIENTO OCHO KILOMETROS (108 km) de longitud; ¢) Una LAT en 132 kV Dina Huapi
- ET Bariloche, de unos VEINTE KILOMETROS (20 km) de longitud; d) Una LAT 132 kV ET Dina Huapi - El
Cruce de unos SIETE KILOMETROS (7 km) de longitud; e) Un campo de 132 kV en la ET Bariloche y; f) Un
campo de 132 kV en la ET Alicurd, jurisdiccién de la COMPANIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA (TRANSENER S.A.).

Que la solicitud presenta una modificacion a la obra originalmente planificada y presentada a CAMMESA, que
consistia en la construccion de: a) La LAT 132 kV Dina Huapi - El Cruce; b) Una Estaciéon de Maniobra (EM)
Pilca Norte 132 kV simple barra con cuatro campos de salida de linea; ¢) LAT Pilca Norte - Dina Huapi 132 kV
de aproximadamente TREINTA Y TRES KILOMETROS (33 km) de longitud; d) EM Dina Huapi 132 kV simple
barra con tres campos de salida de linea; ) LAT 132 kV Dina Huapi - Bariloche; f) Adecuacion de la ET
Bariloche: nuevo campo de salida de linea en 132 kV hacia Dina Huapi y; g) Seccionamiento de la LAT 132 kV
Alicura - Pilcaniyeu - Bariloche.

Que corresponde encuadrar la solicitud objeto de andlisis en los términos del Titulo II “Ampliaciones a la
Capacidad de Transporte por Contratos entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y


RDeLucca
RECIBIO


Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos
para la Programacion de la Operacion, el Despacho de Cargas y el Calculo de Precios aprobados por Resolucion
de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA (Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus
modificatorias y complementarias (-Los Procedimientos - texto segin Resolucion Ex SECRETARIA DE
RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELECTRICO (Ex SRRYME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019).

Que, asimismo, en su nota de presentacion, la concesionaria remitid la memoria técnica del proyecto Alipiba II,
los planos unifilares, planta y corte de las estaciones vinculadas, los Estudios Eléctricos de Etapa 1 y el Estudio
de Impacto Ambiental, a realizarse en la Provincia de RIO NEGRO.

Que la ET Dina Huapi 132/33KV, estara compuesta por TRES (3) campos de linea, un campo de transformacion
de potencia (TP), un campo transferencia, TP 132/33kV 30MVA, UN (1) banco de compensacion shunt en 33 kV
20 MVar, sala de celdas con UNA (1) celda de alimentador, UNA (1) celda de TP, UNA (1) celda de servicios
auxiliares (SSAA) y UNA (1) celda banco de compensacion.

Que TRANSCOMAHUE S.A. dio su aprobacion para que sea otorgado el correspondiente Certificado de
Conveniencia y Necesidad Publica (CCyNP).

Que TRANSCOMAHUE S.A., mediante Nota Externa N° 124/2023, digitalizada como 1F-2023-78189129-APN-
SD#ENRE, adjunté el modelo de Contrato de Construccion, Operacion y Mantenimiento (COM) a firmar
conjuntamente entre esa transportista, el ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN) y las
Provincias de RIO NEGRO y NEUQUEN, para la realizacion de las obras, donde establece que las mismas, luego
de su habilitacion comercial, seran transferidas para incorporarlas al Sistema Publico de Transporte de Energia
Eléctrica.

Que, en el mismo, las partes establecen que las responsabilidades de operacion y mantenimiento del conjunto de
instalaciones se asignaran de la siguiente manera: TRANSCOMAHUE S.A. tendra a cargo la ET Dina Huapi, la
LAT en 132 kV de Alicura - Dina Huapi y la LAT 132 kV Dina Huapi - Bariloche (La Paloma); que el campo de
132 kV de la ET Alicura salida a Dina Huapi quedara bajo jurisdiccion de TRANSENER S.A. y el campo 132 kV
de la ET Bariloche (La Paloma) salida a Dina Huapi estara bajo jurisdiccion de la EMPRESA DE ENERGIA RIiO
NEGRO SOCIEDAD ANONIMA (EDERSA) y, por tltimo, que EPEN ser4 el responsable de mantener la LAT
132 kV ET Dina Huapi y Paso Coihue.

Que posteriormente TRANSCOMAHUE S.A., en su Nota Externa N° 151/2023 digitalizada como IF-2023-
98169647-APN-SD#ENRE, sefiald que se establece el limite entre esa transportista y EPEN Distribuidora en las
barras de 132 kV de la ET Dina Huapi.

Que TRANSENER S.A., por medio de su Nota DIR N° 0968/22, digitalizada como 1F-2022-130640536-APN-
SD#ENRE, remitié su opinion sobre la construccion de un nuevo campo de salida de linea en 132 kV, en barras
de 132 kV de la ET Alicura, de su jurisdiccion.

Que sefiald que la obra consiste en la instalacion de un nuevo campo de salida de linea completo en la playa de
132 kV de la ET Alicura, para lo cual se prevé ampliar la superficie de dicha ET y extender las barras de 132 kV,
indicando que el proyecto presentado por el solicitante para la ampliacion de la ET Alicura respeta en general los
lineamientos de esa transportista.

Que TRANSENER S.A., inform6, con respecto al Contrato COM de esta obra, que TRANSCOMAHUE S.A.
actuara como comitente, realizando TRANSENER S.A. la supervision de la obra y, posteriormente a su



habilitacion comercial, tomara a su cargo la operacion y mantenimiento de la Ampliacion en los términos de su
Contrato de Concesion y firmaran el respectivo Convenio de Conexion.

Que TRANSENER S.A. propuso como limite el portico de la salida de linea de 132 kV de la ET Alicura,
quedando los mismos y la playa de 132 kV bajo su orbita.

Que aclard, con respecto a los estudios eléctricos, en lo referente al analisis de red completa (N) y de red
incompleta (N-1), que si bien las simulaciones realizadas por el solicitante muestran escenarios que no cumplen
los criterios de desempefio detallados en Los Procedimientos, esto responde a una situacion preexistente de la red,
se observa una mejora en la calidad de abastecimiento con el ingreso del proyecto.

Que asimismo resaltd que, sin la generacion de la Central Térmica distribuida de Bariloche, podria alcanzarse la
saturacion del actual transformador T9AL 500/132 kV 100 MVA de ET Alicura, por lo que requirié la
implementacion de un automatismo de corte de carga en la ET Alicura, para evitar la sobrecarga del
transformador actual.

Que destaco que, en lo que concierne a estudios de cortocircuito, el solicitante pone de manifiesto que el ingreso
de la ampliaciéon no produce incrementos en las potencias de cortocircuito de la zona que pongan en riesgo el
equipamiento de red, pero no explicita dentro de su analisis las capacidades admisibles del equipamiento a efectos
de la pertinente demostracion.

Que TRANSENER S.A. sostuvo que debe comprobarse que la conexion/desconexion de la compensacion
instalada en el proyecto no produzca variaciones de tension fuera de los rangos fijados.

Que agrego que, respecto a los estudios dinamicos, ante ciertas contingencias se produce un incremento anormal
de la frecuencia, sin un correlato en la secuencia de eventos que lo justifique, lo que debera ser revisado,
determinando si es un problema asociado a los modelos eléctricos o si efectivamente se requiere el disefio de un
automatismo que permita salvar la estabilidad del area ante dichas fallas.

Que la transportista solicitd que las contingencias se estudien en el extremo que resulta mas critico para la
estabilidad del sistema.

Que destacd que la incorporacion del presente proyecto, no s6lo aumentara la confiabilidad del suministro, sino
que permitira a su vez atender la demanda de Villa La Angostura que actualmente es abastecida en forma aislada
con generacion local de alto costo.

Que TRANSENER S.A., atendiendo al nivel de saturacidén actual de la ET Alicura, considero factible la
vinculacion en la medida que se incorpore un automatismo de desconexion de demanda y, teniendo en cuenta las
observaciones efectuadas, dio conformidad para que el ENRE contintie con la tramitacion para la autorizacion de
la ampliacion de dicha ET.

Que, por su parte, la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), en su Nota N° B-124653-1 (IF-2022-12932093-APN-SD#ENRE),
remitié su opinion técnica correspondiente al proyecto original de la obra, que incluia las Estaciones de Maniobra
(EM) de Pilca Norte y Dina Huapi.

Que, en dicho informe, indico que la solicitud presentada se complementa con obras adicionales, a realizar en la
Provincia de NEUQUEN, para permitir la conexién de Villa la Angostura al Sistema Argentino de Interconexién



(SADI).

Que esas obras adicionales incluyen: a) Nueva ET Villa La Angostura 33/13,2 kV; b) Cable subterraneo en media
tension (MT) Paso Coihue - Villa La Angostura; c) ET Paso Coihue 132/33/13,2kV -2 x 15 MVA y; d) LAT 132
kV Paso Coihue - El Cruce.

Que, luego de analizados los Estudios Eléctricos de Etapa I, sostuvo que: a) Seria recomendable reemplazar los
transformadores de intensidad de la actual LAT Alicura - Pilcaniyeu - Bariloche 132 kV por equipos de mayor
capacidad; b) Se deberan implementar esquemas automaticos de despeje de carga ante contingencias que
provoquen fuertes caidas de tension y; c) Seria recomendable la instalacion de bancos de compensacion de
potencia reactiva en puntos donde se concentrarian los mayores requerimientos para el sistema contemplando la
situacion actual y futura.

Que CAMMESA concluy6 que la Solicitud de Acceso y Ampliacion es factible desde el punto de vista técnico,
siempre que se cumplan las condiciones técnicas por ella expuestas.

Que posteriormente CAMMESA, en su Nota N° B-162262-1 digitalizada como IF-2022-137713853-APN-
SD#ENRE, analizo6 los cambios al proyecto original, objetos de la presente solicitud, a saber: en vez de una EM,
construir una ET completa en Dina Huapi y no construir la EM Pilca Norte, concluyendo que las modificaciones
presentadas respecto al proyecto original son factibles desde el punto de vista técnico, siempre que se cumplan las
condiciones expuestas en su Nota N° B-124653-1.

Que, asimismo, en su informe, anex6 la Nota de la SECRETARIA DE ENERGIA (SE) N° NO-2022-5058903 1-
APN-SE#MEQC, en la que, atendiendo a la evolucion de la demanda eléctrica en las zonas interesadas, se indico la
conveniencia de concretar las obras e instruyo6 a CAMMESA a retomar todas las gestiones y efectivizar la
provision y ejecucion de las obras objeto de la presente, en el menor plazo posible, conforme lo dispuesto en el
marco oportunamente sefialado.

Que CAMMESA, mediante Nota N° B-162262-2, digitalizada IF-2023-50505974-APN-SD#ENRE, prosigui6é con
la opinién técnica de la ampliacion enviada por Nota N° B-162262-1, a fin de incorporar la opinion técnica de
TRANSENER S.A. relativa a la futura conexion de la ET Alicura con la ET Dina Huapi, mediante una LAT de
132 kV.
























