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Resolucion

Numero: RESOL-2023-754-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sabado 21 de Octubre de 2023

Referencia: EX-2022-135594658- -APN-SD#ENRE - TRANSENER S.A. - LUZ DE TRES PICOS S.A. - Dar a
publicidad la solicitud Acceso a Capacidad de Transporte Existente - Parque Edlico Vivorata (PEVI)

VISTO el Expediente N° EX-2022-135594658-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la COMPANIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER
SOCIEDAD ANONIMA (TRANSENER S.A.), mediante su Nota DIR N° 0718/22 (IF-2022-94292599-APN-
SD#ENRE), present6 ante este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) una
Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, a requerimiento de LUZ DE TRES PICOS
SOCIEDAD ANONIMA (LUZ DE TRES PICOS S.A.), para las Etapas 2, 3 y 4 del Parque E6lico Vivorata
(PEVI), consiste en la incorporacion de TREINTA Y TRES (33) aerogeneradores, por una potencia adicional de
148,5 MW.

Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte
Existente” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de
Energia Eléctrica que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el
Despacho de Cargas y el Calculo de Precios aprobados por Resolucién de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA
ELECTRICA (Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los
Procedimientos- texto segun Resolucion de la Ex SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y
MERCADO ELECTRICO -Ex SRRyME- N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019).

Que, mediante Resolucion ENRE N° 121 del 9 de enero 2023, se autorizo el Acceso a la Capacidad de Transporte
Existente para vincular la Etapa 1 del PEVI y se otorgd el Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica
(CCyNP) para la construccion de UN (1) nuevo campo de 132 kV en la Estacion Transformadora (ET) Vivorata,
bajo jurisdiccion de TRANSENER S.A.

Que los aerogeneradores se conectaran en la ET Parque Eolico Vivorata, propia del generador, la que se vinculara
a la ET Vivorata, bajo jurisdiccion de TRANSENER S.A., a través de la Linea de 132 kV, que fuera autorizada



por medio de la Resolucion ENRE N° 121/2023.

Que, por su parte considerando la potencia inyectada en la Etapa 1 de 50 MW vy la solicitada para las Etapas 2,3 y
4 (objeto de la presente), el parque contara con una potencia total instalada de 198,5 MW.

Que TRANSENER S.A., en su Nota DIR N° 0841/22 (IF-2022-113980420-APN-SD#ENRE), sefialé que los
estudios eléctricos de Etapa 1 indican que para cumplir con la curva PQ exigida en el punto de conexion, es
necesario agregar 4 MV Ar capacitivos adicionales a los 3 MVAr determinados en el estudio presentado para la
Etapa 1 del PEVI, totalizando 7 MV Ar, que deberan ser verificados en los estudios de detalle de la Etapa 2.

Que agrego que, dado que el parque con todas sus etapas alcanzara los 399 MW, debe considerarse de Tipo A y
cumplir con todos los requerimientos de la normativa para tal fin.

Que, asimismo, indicd que, por la potencia, el parque debe ser incluido en la Desconexién Automatica de
Generacion (DAG) Comahue, contar con al menos TRES (3) escalones de desconexion de generacion y, por estar
cercano al limite de 200 MW, requiere un sistema doble de comunicaciones por medios fisicos independientes.

Que TRANSENER S.A. sostuvo que los acrogeneradores del PEVI deberan considerar la ubicacion de la ET, las
lineas que la vinculan y las ampliaciones del sistema de transporte en desarrollo o proyectadas, estableciéndose
un area de seguridad con distancia.

Que finalmente, solicitd que, teniendo en cuenta las observaciones volcadas en su nota, se diera continuidad a la
Solicitud de Acceso para las Etapas 2, 3 y 4 del PEVL

Que, por su parte, mediante Nota N° B-162815-1 (IF-2023-36230685-APN-SD#ENRE), Ia COMPANIA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)
indicd que las Etapas 2, 3 y 4 no cuentan con prioridad de despacho y que contempla la culminacion de la obra
ET Vivorata 500 kV y Linea de Alta Tension (LAT) 500 kV Bahia Blanca -Vivorata por lo que, en caso que la
misma no estuviese en servicio comercial, el PEVI podra ser restringido en su despacho.

Que coincidio con la opinion de TRANSENER S.A. y estim6 que el parque debe ser considerado de Tipo A y
debera operar controlando la tension en su punto de conexion mediante la implementacion de un control conjunto
para todas las etapas del PEVI.

Que, asimismo, el parque debera verificar los valores de compensacion shunt a instalar en los Estudios Eléctricos
de Etapa 2, considerando las caracteristicas técnicas informadas por los fabricantes de los equipos a instalar y que
el tiempo de respuesta del Control Conjunto de Tension (CCT), medido en los ensayos de puesta en marcha del
parque sobre la potencia reactiva de intercambio de la central con la red, no deberd superar los TRES
SEGUNDOS (3 seg).

Que CAMMESA agrego que la planta edlica debe operar intercambiando potencia reactiva con la red en periodos
de ausencia de vientos, el control de la tension durante estos periodos y en general, sera coordinado por el
transportista, y éste debera indicar el modo de operacion y consignas convenientes para asegurar el
abastecimiento de la demanda y/o garantizar niveles minimos de tension.

Que indicoé que el solicitante debera instalar los sistemas de comunicaciones y dispositivos auxiliares para
participar del automatismo de la DAG Comahue, y que dicho automatismo y sus sistemas de comunicaciones
deberan ser coordinados con TRANSENER S.A. y deberan estar habilitados antes de la puesta en marcha del



parque.

Que sefialdo que el PEVI debera colaborar en el control de sobrefrecuencia del Sistema Argentino de
Interconexion (SADI) e implementar el Sistema de Operacion en Tiempo Real (SOTR).

Que CAMMESA concluyd que, considerando la opinion favorable de TRANSENER S.A. y siempre que se
cumplan las condiciones técnicas expuestas en su nota, la solicitud de Acceso del PEVI, Etapas 2, 3 y 4, es
factible desde el punto de vista técnico.

Que el Departamento Ambiental (D.Amb) del ENRE, en su Informe Técnico N° IF-2023-75825954-APN-
DAM#ENRE, no expuso objeciones a la continuidad del trdmite ya que observé que no se produciran
modificaciones sustanciales de las condiciones ambientales actuales, toda vez que las acciones a llevar a cabo
seran dentro de la ET PEVI, por lo que se prevé que no se generaran impactos significativos para posibles
receptores cercanos.

Que no obstante lo mencionado, en el marco de su Sistema de Gestion Ambiental (SGA), implementado en
cumplimiento de la Resolucion ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022 y complementarias, la
transportista debera incorporar en el primer Informe de Avance que presente luego de finalizadas las obras, la
Auditoria Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el Programa de Monitoreo a fin de asegurar la realizacion
de mediciones de los campos electromagnéticos (CEM) que permitan verificar el cumplimiento de los estdndares
fijados por la Resolucién de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA (Ex SE) N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998 en
el perimetro de la ET Vivorata.

Que el Departamento de Seguridad Publica (DSP) del organismo, en su Informe Técnico N° IF-2023-102049318-
APN-DSP#ENRE, concluyd que no tiene observaciones para la continuidad de la tramitacion de la presente
solicitud para la vinculacion de las Etapas 2, 3 y 4 del PEVI (148,5 MW), toda vez que las tareas y obras a
concretar no impliquen la modificacion, adecuacion y/o ampliacién de las instalaciones involucradas, bajo
jurisdiccion de TRANSENER S.A., caso contrario, las mismas deberan cumplir con los requerimientos de la
normativa vigente, a saber: a) Resolucion ENRE N° 163/2013 (Estaciones Transformadoras); b) Resolucion
ENRE N° 400/2011 (Sefializacion de instalaciones eléctricas) y; c¢) Resolucion ENRE N° 620/2017 (Guia de
Contenidos Minimos del Sistema de Seguridad Publica de las Empresas Transportistas).

Que la Resolucion de la SECRETARIA DE ENERGIA (SE) N° 794 de fecha 29 de noviembre de 2022, autorizé
el ingreso como Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a LUZ DE TRES PICOS S.A. para
su PEVI, con una potencia de 399 MW, ubicado en el Partido de Mar Chiquita, Provincia de BUENOS AIRES,
conectandose al SADI en la barra de 132 kV de la ET Vivorata, jurisdiccion de TRANSENER S.A.

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de la Ley N° 24.065, el ENRE debe controlar que la actividad
del sector eléctrico se ajuste a los objetivos fijados para la Politica Nacional, alentando las inversiones privadas en
produccion, transporte, y distribucion de energia eléctrica, asegurando la competitividad de los mercados donde
sea posible.

Que el articulo 22 de la Ley N° 24.065 establece que “Los transportistas y los distribuidores estan obligados a
permitir el acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas que no esté
comprometida para abastecer la demanda contratada, en las condiciones convenidas por las partes y de acuerdo a
los términos de esta ley (...)”.

Que el Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” del Reglamento de Acceso a la Capacidad



Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica establece en su articulo 5 un
procedimiento tendiente a dar publicidad a la solicitud y en su articulo 6 la posibilidad que terceros realicen la
presentacion de proyectos alternativos al del solicitante y/o formular observaciones u oposiciones.

Que, sobre la base de los informes producidos por TRANSENER S.A., CAMMESA, el D.Amb y el DSP de este
organismo, el Area de Analisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARyEE) del ENRE no advirtio objeciones de
indole técnico/regulatoria alguna, correspondiendo la publicidad de la solicitud en anélisis, en los términos del
Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente”.

Que, de acuerdo a ello, corresponde publicar la referida Solicitud de Acceso por CINCO (5) dias habiles
administrativos en el portal de Internet del ENRE y solicitar a CAMMESA que haga lo propio en el suyo,
otorgando un plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos, contados a partir del dia siguiente de la tltima
publicacion efectuada, a fin de que, quien lo considere procedente, presente un proyecto alternativo de Acceso
que produzca una optimizacion del funcionamiento técnico - econdmico del SADI o plantee observaciones u
oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.

Que, en caso de presentarse observaciones u oposiciones, o proyecto alternativo al del solicitante, fundadas en los
términos anteriormente referidos, que sean comunes a otros usuarios, se convocara a una Audiencia Publica a fin
de recibir las mismas y permitir al solicitante exponer sus argumentos.

Que, cumplido el plazo establecido sin que se registrare la presentacion de planteo de oposicion fundada en los
términos exigidos o proyecto alternativo y en atencion a los informes técnicos favorables obrantes en el
expediente, este Ente Nacional procedera a dictar un acto administrativo, autorizando el Acceso solicitado para la
vinculacion de las Etapas 2, 3 y 4 del PEVI, consistente en la incorporacion de TREINTA Y TRES (33)
aerogeneradores, por una potencia adicional de 148,5 MW.

Que se ha emitido el correspondiente dictamen legal conforme lo requerido por el inciso d) del articulo 7 de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolucion, en virtud de lo dispuesto en los
articulos 22 y 56 incisos a), j), k) y s) de la Ley N° 24.065.


















