Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
ANO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolucion

Numero: RESOL-2024-700-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 1 de Octubre de 2024

Referencia: EX-2022-129164605-APN-SD#ENRE - EDENOR S.A. - Solicitud de Ampliacion para vincular la
SE N° 160 Rodriguez con la SE N° 254 José C. Paz

VISTO el Expediente N° EX-2022-129164605-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA
(EDENOR S.A.), mediante Nota DAJYR N° 249/2022, digitalizada como IF-2022-129960747-APN-SD#ENRE,
presento, ante este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), una Solicitud de
Ampliacion a la Capacidad de Transporte de Energia Eléctrica, para la obra de ampliacion que implica la
construccion, montaje y puesta en servicio de electroductos de cable subterraneo de 2X220 kV, identificados
como Ternas 098/099, para la vinculacion de la Subestacion Eléctrica (SE) N° 160 Rodriguez con la SE N° 254
José C. Paz. Ambas subestaciones estan bajo la jurisdiccion de EDENOR S.A. y se ubicaran en los Partidos de
General Rodriguez, Pilar, Moreno y José C. Paz, en la Provincia de BUENOS AIRES.

Que EDENOR S.A. detalld que la obra consistira en la construccion de DOS (2) nuevas ternas de cable
subterraneo de aislacion sintética sélida XLPE de 220 kV y conductor de aluminio de 2.500 mm2 de seccién. Se
realizara el tendido de DOS (2) electroductos de 220 kV, UNO (1) de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
METROS (19.500 m) y otro de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS METROS (19.900 m) de longitud, entre
las Subestaciones Rodriguez y José C. Paz. Ambos cables seran subterraneos tipo XLPE, instalados en ductos
subterraneos y protegidos con macizo de hormigén de seccidon rectangular. La capacidad de transporte del
electroducto sera de 500 MVA.

Que el tendido de los nuevos electroductos esta asociado a proyectos de instalacion de un nuevo banco de
transformacion de 500/220 kV y la ampliacién de barras de 220 kV en la SE Rodriguez, y a una nueva etapa de
transformacion 220/132 kV de 2x300 MVA en la SE José C. Paz. El objetivo de estas obras es incrementar la
capacidad de abastecimiento a la demanda asociada al nodo Rodriguez, beneficiando indirectamente la demanda
abastecida desde el nodo Ezeiza, debido a la liberacion de capacidad remanente en el resto de las instalaciones.


Rocio De Lucca
RDL - Gerencia de Normas y Auditoría Interna


Que este proyecto esta relacionado con la ampliacién de potencia en la SE Rodriguez, donde se prevé incorporar
UN (1) nuevo transformador de 500/220 kV y 800 MVA. También se contempla una nueva etapa de
transformacion 220/132 kV en la SE José C. Paz, con el objetivo de incrementar la capacidad de transferencia
hacia la red de subtransmision y otorgar mayor flexibilidad para el abastecimiento a la demanda, beneficiando a
todos los usuarios del area de concesion.

Que, mediante nota digitalizada como 1F-2024-36314684-APN-SD#ENRE, EDENOR S.A. indicé que la
ampliacion de la SE José C. Paz (N° 254) de 220/132 kV y 2x300 MVA se tramita en el Expediente N° EX-2024-
03386536-APN-SD#ENRE, mientras que la ampliacion de la SE Rodriguez (N° 160) de 500/220 kV y 800 MVA
se tramita en el Expediente N° EX-2024-02769556-APN-SD#ENRE.

Que, en su solicitud, EDENOR S.A. indico que el presupuesto estimado total de las obras referidas a la
construccion, montaje y puesta en servicio de los electroductos de cable subterraneo de 2X220 kV, Ternas 098 y
099, es de aproximadamente PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 8.976.200.000).

Que la entrada en funcionamiento del nuevo transformador permitird un aumento en la capacidad de transmision
desde el nodo Zappalorto hacia el nodo Rodriguez, a través de los vinculos con las Subestaciones Morén y
Malvinas. Esto contribuird a aliviar la saturacion de los transformadores de 500/220 kV en la SE Rodriguez y de
los CUATRO (4) electroductos de 220 kV Rodriguez-Morén. Como resultado, EDENOR S.A. lograra ampliar la
capacidad de suministro desde el nodo Ezeiza en aproximadamente 290 MW, asegurando el abastecimiento de la
demanda en dicho nodo, que abarca alrededor de NOVECIENTOS MIL (900.000) usuarios, y permitira la
conexion en 220 kV con el futuro nodo de importacion del area denominado Plomer y la futura SE Oeste de
220/132 kV.

Que, por su parte, la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA S.A)) a través de su Nota N° B-173420-1 (IF-2024-48994907-APN-
SD#ENRE), remitio su opinion técnica respecto de la ampliacion que consiste en un nuevo sistema de barras de
220 kV en la Estacion Transformadora (ET) José C. Paz para la instalacion de DOS (2) transformadores 220/132
kV y que incluye, ademas, el tendido de los DOS (2) nuevos electroductos 220 kV Rodriguez-Jos¢ C. Paz.

Que, en la mencionada presentacion, CAMMESA indic6 que EDENOR S.A. debera continuar cumpliendo con
los porcentajes de alivio de carga por subfrecuencia establecidos, a medida que se incorporen nuevas demandas.
Asimismo, sera necesario adecuar los sistemas de proteccion existentes para mantener la selectividad en la
deteccion de fallas y evitar acciones incorrectas.

Que, ademas, EDENOR S.A. debera completar y enviar las planillas BNP a CAMMESA con los datos definitivos
para conformar la base de datos eléctricos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), teniendo en cuenta los
parametros eléctricos del nuevo equipamiento (lineas, cables, transformadores, interruptores, esquema unifilar,
etcétera).

Que CAMMESA opind que es esencial mantener el Sistema de Operacion en Tiempo Real (SOTR), instalando el
enlace de datos de tiempo real que incluya mediciones, estados y alarmas de cualquier equipamiento agregado.
No es suficiente la mera existencia del SOTR entre el distribuidor y el Organismo Encargado del Despacho
(OED); en caso de modificaciones o ampliaciones del sistema de Transporte, debera verificarse la inclusion y
correcta recepcién en el OED de la informacién detallada en la Resolucién de la SECRETARIA DE ENERGIA
N° 332 de fecha 1 de noviembre de 1994, incluyendo valores de medicion, estado de elementos de maniobra,



alarmas, energias e informacion destinada a la programacion y control de la operacion. Esta informacion es un
requisito previo a la puesta en servicio, ya que compromete la visibilidad de la red y afecta seriamente las
aplicaciones de control del sistema de potencia.

Que, finalmente, teniendo en cuenta que EDENOR S.A., como solicitante e impulsor de la obra, la considerd
viable, CAMMESA opiné que la solicitud es factible desde el punto de vista técnico.

Que el Departamento Ambiental (D.Amb) del ENRE, en su Informe Técnico N° IF-2024-66686629-APN-
DAM#ENRE (ratificado por Memorandum N° ME-2024-66748719-APN-DAM#ENRE), tras referir que, por
Resolucion de la SUBSECRETARIA DE CONTROL Y FISCALIZACION AMBIENTAL DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES N° 102 de fecha 9 de junio de 2023, se declard
ambientalmente apto el proyecto de obra denominado "Proyecto, Construccion y Montaje de Electroductos C.S.
2x220 kV - Ternas 098/099 - Vinculacion S.E. N°160 Rodriguez - S.E. N°254 J.C. Paz", indicd que, la
documentacion aportada correspondiente a las instalaciones asociadas a la construccion, montaje y puesta en
servicio del nuevo electroducto en cable subterraneo 2X220 kV (Ternas 98 y 99) para vincular la SE N° 160
Rodriguez con la SE N° 254 J. C. Paz, se ajusta a lo indicado en el Anexo I de la Resoluciéon de SECRETARIA
DE ENERGIA N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998, sin advertir cuestiones que deban ser observadas por parte
de dicho departamento.

Que, no obstante, el D.Amb sefialdé que, en el marco de su Sistema de Gestion Ambiental, implementado en
cumplimiento de la Resolucion ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022, EDENOR S.A. debera
incorporar en el plan de gestion que presente luego de finalizadas las obras, la auditoria ambiental de cierre de las
mismas y ajustar el programa de monitoreo a fin de asegurar la realizacion de mediciones de los Campos
Electromagnéticos (CEM) que permitan verificar el cumplimiento de los estandares fijados por la Resolucion de
SECRETARIA DE ENERGIA N° 77/1998 en el perimetro de la SE N° 160 Rodriguez y la SE N° 254 J. C. Paz,
asi como en el nuevo electroducto en cable subterraneo CS 2X220 kV de 2.500 mm? XLPE (Ternas 98 y 99),
incluyendo sus fosas de empalme.

Que el Departamento de Seguridad Publica (DSP) del ENRE, en su Informe Técnico N° IF-2024-68670598-
APN-DSP#ENRE, opind que, desde la perspectiva de la seguridad publica, no tiene observaciones para la
continuidad de la tramitacion de la presente solicitud de construccion, montaje y puesta en servicio de los
electroductos de cable subterraneo 2X220 kV - Ternas 098/099, para la vinculacion de la SE N° 160 Rodriguez
con la SE N° 254 J.C. Paz, ambos bajo la jurisdiccion de EDENOR S.A., siempre y cuando las instalaciones
involucradas acaten la normativa vigente, es decir, cumplan con las siguientes resoluciones: a) Resolucion ENRE
N° 129 de fecha 11 de febrero de 2009 (Lineas Subterraneas); b) Resolucion ENRE N° 401 de fecha 23 de
noviembre de 2011 (Guia para Trabajos de Tendidos Eléctricos Subterraneos en Proximidad con Cafierias
Conductoras de Gas) y; ¢) Resolucion ENRE N° 190 de fecha 25 de julio de 2012 (Trabajos en la Via Publica).

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de la Ley N° 24.065, el ENRE debe controlar que la actividad
del sector eléctrico se ajuste a los objetivos fijados para la politica nacional, alentando las inversiones privadas en
produccion, transporte y distribucion de energia eléctrica, asegurando la competitividad de los mercados donde
sea posible.

Que el articulo 11, de igual texto normativo, dispuso que “Ningtn transportista o distribuidor podra comenzar la
construccion y/u operacion de instalaciones de la magnitud que precise la calificacion del ente, ni la extension o
ampliacion de las existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite la conveniencia y necesidad publica
de dicha construccion, extension o ampliacion. El ente dispondra la publicidad de este tipo de solicitudes y la



realizacion de una audiencia publica antes de resolver sobre el otorgamiento del respectivo certificado”.

Que EDENOR S.A. debera ejecutar las obras antes indicadas bajo la normativa técnica que le aplique de forma tal
que garantice el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexion (SADI).

Que el Area de Anélisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARyEE) de este Ente Nacional, basado en los
informes producidos por la distribuidora y los departamentos D.Amb y DSP de este organismo, no observd la
existencia de inconvenientes u objecion de indole técnica regulatoria alguna, propiciando su publicacion en los
términos previstos por el Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica
aprobado mediante Resolucion ENRE N° 65 de fecha 29 de enero de 2024.

Que, de acuerdo a lo establecido en el mencionado reglamento, corresponde su publicacion en el portal de
Internet del ENRE y solicitar a CAMMESA que haga lo propio en el suyo, ambas publicaciones por ¢l lapso de
CINCO (5) dias, y por DOS (2) dias consecutivos en un diario de amplia difusion del lugar en donde se construira
la obra proyectada o en donde pueda afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) dias habiles
administrativos, a ser computados desde el dia siguiente al de la ultima publicacion efectuada, para que, quien
considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses economicos,
plantee su oposicion fundada por escrito ante el ENRE.

Que en caso de que se plantee una oposicion fundada y/o que sea comun a otros usuarios, se convocard a












