Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
ANO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolucion

Numero: RESOL-2024-703-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 2 de Octubre de 2024

Referencia: EX-2024-20083956-APN-SD#ENRE - EPEN - Solicitud de Acceso Parque Solar Fotovoltaico
Cutral Co de 3,2 MW

VISTO el Expediente N° EX-2024-20083956-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la COMPANiA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) mediante su Nota N° B-171125-2, digitalizada como IF-2024-20088377-APN-
SD#ENRE, remiti6 la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte de Energia Eléctrica a requerimiento de
Municipalidad de Cutral Co, para su Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co de 3,2 MW de potencia nominal,
ubicado en el Departamento Confluencia, Provincia de NEUQUEN, conectandose al Sistema Argentino de
Interconexion (SADI) en el nivel de 13,2 kV a instalaciones de la COOPERATIVA de PROVISION de
SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO y VIVIENDA CUTRAL CO LIMITADA (COPELCO LTDA) quien
actuara en calidad de Prestador Adicional de la Funcion Técnica de Transporte (PAFTT), vinculada a la Estacion
Transformadora (ET) Cutral Co 132/33/13,2 kV, jurisdiccion del ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL
NEUQUEN (EPEN).

Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte
Existente” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de
Energia Eléctrica que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el
Despacho de Cargas y el Calculo de Precios aprobados por Resolucién de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA
ELECTRICA (Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los
Procedimientos - texto segun Resolucion Ex SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO
ELECTRICO (Ex SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019).

Que el punto de conexidn serd sobre la red eléctrica de 13,2 kV de COPELCO LTDA, la cual esta alimentada
desde la ET Cutral Co 132/33/13,2 kV, jurisdiccion de EPEN, para lo cual el solicitante construira una linea de
13,2 kV de 120 mm2, de aproximadamente UNO COMA OCHO KILOMETROS (1,8 km), entre el parque
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fotovoltaico y el punto de conexion.

Que, en la presentacion N° B-171125-2 de CAMMESA, fue remitida la factibilidad técnica otorgada por
COPELCO LTDA a la Municipalidad de Cutral Co para su parque solar de 3,2 MW, a través de la vinculacion al
sistema eléctrico de Media Tension.

Que CAMMESA indic6 que, para garantizar una correcta vinculacion de la Central Fotovoltaica al sistema de
distribucion de COPELCO LTDA, el solicitante debe tener en cuenta las siguientes observaciones: a) Tomar en
consideracion la importancia de complementar las obras y provisiones destinadas a la evacuacion de generacion
del Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co, con los elementos de proteccion indicados en la Nota COPELCO LTDA
C.A. N° 443/2022 de fecha 19 de abril de 2022 y; b) Tomar en cuenta los comentarios sobre los escenarios y la
topologia de red analizada en los Estudios Eléctricos de Etapa I (EEE I) que deberan ser tenidos en consideracion
para la elaboracion de los Estudios Eléctricos de Etapa II (EEE II), principalmente: i) Aclaraciones sobre los
escenarios analizados y algunas inconsistencias entre los escenarios en red N con respecto a los escenarios en red
N-1; ii) Evaluar un caso de minima demanda para evaluar si no hay inversion de flujo hacia el SADI; iii)
Completar los escenarios analizados en red N-1, con la topologias sugeridas y; iv) Mayor detalle con respecto al
equipamiento propuesto para la mitigacion de las variaciones de tension ante una desconexidn intempestiva del
Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co.

Que, a su vez, CAMMESA, en su Nota N° B-171125-2, remitio la factibilidad técnica otorgada por EPEN, la que
considerd que debe tener en cuenta por el solicitante: a) Con respecto al estudio de cortocircuito de los EEE 1, se
menciona un posible error de tipeo al indicar la potencia monofasica en la barra de 13,2 kV y aclara que la barra
de 13,2 kV posee reactores de neutro artificial que limitan la corriente de cortocircuito monofasica y; b) En los
estudios de EEE II se deberd prever cambiar las protecciones de los alimentadores en la ET Cutral Co
132/33/13,2 kV por elementos que tengan la funcidén direccional y que dispongan de funciones de sub y
sobretension.

Que, asimismo, CAMMESA, en su Nota N° B-163340-1, remitio su opinion técnica respecto de la solicitud
objeto de tramite, estableciendo que el Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co deberd cumplir con todos los
requisitos establecidos en la Seccion 9 (Anexo i) del Procedimiento Técnico (PT) N° 4 de CAMMESA (publicado
en la web de CAMMESA).

Que, ademas, CAMMESA indic6 que el ingreso del Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co reducira la carga de los
transformadores 132/33/13,2 kV de la ET Cutral Co y de la red de distribucion a la cual se vincula y dotara al
sistema de potencia reactiva para controlar tension dentro del area de influencia, aun de noche. En periodos de
bajas demandas es posible que haya inversion de flujo en el alimentador.

Que, ademas, ante un eventual desenganche de los transformadores de la ET Cutral Co 132/33/13,2 kV, de lineas
de 132 kV o de 13,2 kV de su area de influencia (que pueden llegar a dejar al parque en isla), el Parque Solar
Fotovoltaico Cutral Co debera desconectarse instantdneamente de la red evitando sobretensiones que puedan
afectar las instalaciones de la ET Cutral Co 132/33/13,2 kV o de la red de distribucion.

Que el solicitante debera indicar cudl sera la metodologia de deteccion de la isla eléctrica y/o proteccion anti-
islanding adoptada.

Que CAMMESA sefiald que no fueron indicadas las potencias admisibles de cortocircuito de la red de media
tension vinculada a la ET Cutral Co 132/33/13,2 kV y deberan corroborar, en conjunto con COPELCO LTDA y
EPEN, que las capacidades admisibles no se vean superadas por el ingreso del parque.



Que sera necesario, por parte del generador y el transportista o PAFTT, revisar y adecuar los sistemas de
proteccion y recierres existentes de manera de preservar la selectividad de éstos en el despeje de fallas y evitar
acciones de proteccion incorrecta.

Que se debe cumplir con los requisitos del punto 2.3.2 del PT N° 4 con relacion a los requisitos informativos, es
decir, completar y enviar las planillas BNP con los datos de las nuevas instalaciones y sus sistemas de control.

Que, a su vez requiere que se tengan en cuenta comentarios adicionales sobre el alcance y detalle de los EEE 11
del PT N° 1 y los modelos matematicos a confeccionar, proporcionados en el anexo.

Que, finalmente, teniendo en cuenta la opinion favorable de COPELCO LTDA y EPEN, y siempre que se
cumplan las condiciones técnicas expuestas en su informe técnico, CAMMESA concluyd que la solicitud de
acceso, del Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co de 3,2 MW de potencia nominal al SADI, es factible desde el
punto de vista técnico.

Que el Departamento Ambiental (D.Amb) del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE), mediante su Informe Técnico N° IF-2024-60159132-APN-DAM#ENRE, indic6 que, analizada la
documentacion presentada por CAMMESA y en funcidn de que la conexion del nuevo Parque Solar Fotovoltaico
Cutral Co de 3,2 MW no requiere una vinculacion directa sobre instalaciones sujetas a jurisdiccion nacional, el
analisis de la solicitud de acceso en cuestion escapa a las competencias de ese departamento.

Que, sin perjuicio de ello, el D.Amb establecié que, otorgada la habilitacion comercial del Parque Solar
Fotovoltaico Cutral Co, el responsable de las instalaciones debera comunicarle al ENRE su puesta en servicio y
dar cumplimiento a los requisitos de la Resolucion ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022.

Que el Departamento de Seguridad Publica (DSP) en su Informe Técnico N° IF-2024-60997226-APN-
DSP#ENRE del organismo concluyd que, desde el punto de vista de la seguridad publica, no tiene observaciones
para la continuidad de la tramitacion de la presente Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente,
para vincular al SADI al Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co, mediante las instalaciones de COPELCO LTDA,
pues las instalaciones eléctricas involucradas deberan cumplir con las normativas y reglamentaciones vigentes de
jurisdiccion local, dado que dicha conexidén no involucra directamente instalaciones sujetas a jurisdiccion
nacional.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA (SE) mediante su Resolucién SE N° 56 de fecha 24 de abril de 2024
autorizé el ingreso de la Municipalidad de Cutral Co como Agente Generador del MEM para su para su Parque
Solar Fotovoltaico Cutral Co de 3,2 MW de potencia nominal, ubicado en el Departamento Confluencia,
Provincia de NEUQUEN, conectandose al SADI en el nivel de 13,2 kV a instalaciones de COPELCO LTDA,
vinculada a la ET Cutral Co, jurisdiccion de EPEN.

Que la presentacion realizada importa en una solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, de la
cual COPELCO LTDA actuard como PAFTT.

Que la Municipalidad de Cutral Co deberd dar cumplimiento a las indicaciones y requerimientos técnicos
efectuados por CAMMESA, COPELCO LTDA y EPEN, conforme a sus respectivas presentaciones y anexos a
efectos de garantizar el correcto funcionamiento del SADI.

Que el Area de Anélisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARyEE) de este Ente Nacional, basado en los
informes producidos por COPELCO LTDA, EPEN, CAMMESA vy los departamentos Ambiental y de Seguridad



Publica de este organismo, no observo la existencia de inconvenientes u objecion de indole técnica regulatoria
alguna, propiciando su difusion en publicidad.

Que el Titulo I del Reglamento de “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” del Reglamento de Acceso a
la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica de Los Procedimientos,
establecid un procedimiento tendiente a dar publicidad a la solicitud y permitir a terceros la presentacion de
proyectos alternativos al del solicitante y/o formular observaciones u oposiciones.

Que, a tales efectos, resultan de aplicacion las pautas de publicacion, plazos y modalidades, que fueran
establecidas en el Reglamento para el Otorgamiento de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, aprobado
mediante Resolucion ENRE N° 65 de fecha 29 de enero de 2024.

Que, de acuerdo con los reglamentos mencionados en el considerando precedente, corresponde publicar la
solicitud en el portal de Internet del ENRE y solicitar a CAMMESA que haga lo propio en el suyo, ambas
publicaciones por el plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos; otorgando un plazo de CINCO (5) dias
habiles administrativos, contados desde el dia siguiente al de la ultima publicacion efectuada, a fin de que, quien
lo considere procedente, presente un proyecto alternativo de acceso que produzca una optimizacion del
funcionamiento técnico-econdémico del SADI o plantee observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia
de perjuicios para el mismo.

Que, en caso de presentarse observaciones u oposiciones, fundadas en los términos anteriormente referidos, que
sean comunes a otros usuarios o la presentacion de proyecto alternativo, se convocara a una Audiencia Publica a
fin de recibir las mismas y permitir al solicitante contestarlas y exponer sus argumentos.

Que, cumplido el plazo indicado precedentemente sin que se registre presentacion de planteo de oposicion
fundado en los términos exigidos o proyecto alternativo superador, en atencion a los informes técnicos favorables,
se considerara otorgado el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente solicitado.

Que, una vez otorgado el acceso, el ENRE procedera a indicar esta condicion en el Registro Informativo de















