Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
ANO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolucion

Niamero: RESOL-2024-741-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 10 de Octubre de 2024

Referencia: EX-2023-45767424-APN-SD#ENRE - TRANSNOA S.A. - Solicitud de Ampliaciéon LAT 132 kV
Tinogasta - Fiambalad y nueva ET Fiambala

VISTO el Expediente N° EX-2023-45767424-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL
NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNOA S.A.), mediante la Nota N° 203/2023 (IF-
2023-45777746-APN-SD#ENRE), presenté al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) la Solicitud de Ampliaciéon del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica y otorgamiento del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica (CCyNP) requerida por el MINISTERIO DE AGUA,
ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE de la Provincia de Catamarca, consistente en UNA (1) nueva Linea de Alta
Tension (LAT) 132 kV Tinogasta - Fiambala de aproximadamente de CINCUENTA KILOMETROS (50 km) y
la Nueva ET Fiambala 132/33/13,2 kV.

Que la solicitud debera respetar los lineamientos establecidos en la Resolucion ENRE N° 65 de fecha 29 de enero
de 2024, la cual aprobd la metodologia para evaluar las obras de construccion, extension o ampliacion de
instalaciones eléctricas, asi como el otorgamiento del CCyNP para este tipo de proyectos.

Que la obra prevé la instalacion y conexion de una nueva linea de 132 kV con una longitud de CINCUENTA
KILOMETROS (50 km) para el transporte de una carga estimada entre 30 y 60 MVA, destinada a alimentar una
nueva ET. Esta estacion contard con DOS (2) transformadores de 60/30/60 MVA, configurados de manera que
uno actiie como respaldo del otro, y tendra como objetivo suministrar energia a la Planta Quimica del Proyecto de
Litio Tres Quebradas y a las cargas de la localidad de FIAMBALA, donde se ubicara la ET. La conexién mas
cercana al Sistema Argentino de Interconexion (SADI) sera la ET Tinogasta.

Que el limite entre la transportista y el usuario serd el terminal de la celda de media tension, al igual que la
distribucion que a futuro se prevea.



Que, posteriormente, mediante Nota N° 262/2024 (IF-2024-58348996-APN-SD#ENRE), TRANSNOA otorgo la
prefactibilidad para la obra LAT 132 kV Tinogasta - Fiambala y ET Fiambala 132/33/13,2 kV. En esta se otorgd
conformidad general a la memoria técnica presentada, considerandola como un anteproyecto. En consecuencia,
considerd necesario presentar posteriormente un proyecto ejecutivo que incluya detalles y especificaciones
completas del equipamiento, el cual debera ser revisado y aprobado por TRANSNOA S.A.

Que, por su parte, mediante Nota N° B-171477-1 (IF-2024-69450131-APN-SD#ENRE), la COMPANIA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)
puso en conocimiento y remitié su opinion técnica respecto de la solicitud para la construccion de una nueva linea
de 132 kV de aproximadamente CINCUENTA KILOMETROS (50 km), desde la actual ET Tinogasta hasta la
nueva ET Fiambala, destinada a abastecer demandas locales y una nueva planta quimica de litio denominada Tres
Quebradas que contara con DOS (2) transformadores de 60/30/60 MV A - 132/33/13,2 kV, uno respaldo del otro.

Que la demanda que se incorporara a la nueva ET Fiambala es la de una planta quimica de litio cuyo consumo,
segun el solicitante, sera de 20 MW/6,6 MV Ar.

Que CAMMESA opiné que la nueva demanda de 20 MW de la planta quimica que se conectara a la ET Fiambala
generara un aumento en la carga de la linea de 132 kV Independencia - Agua Blanca. Esta linea, construida con
conductores Al/Ac de seccién 172 mm2, tiene un limite térmico de 500 A, segun la Guia de Referencia de
TRANSNOA S.A.

Que, dependiendo de las demandas del oeste catamarquefio y de la generacion fotovoltaica en la zona, esta nueva
carga podria provocar sobrecargas en la linea Independencia - Agua Blanca, especialmente durante la noche,
cuando no hay generacion fotovoltaica disponible. Ante esta situacion critica, el solicitante propone reducir el
consumo de la planta a CERO (0) durante las horas nocturnas.

Que continué mencionando que, en caso de menor demanda, si la planta quimica opera de noche, se
incrementaran las horas de funcionamiento de la Central Térmica Diesel Tinogasta, de 15 MW, como generacion
forzada.

Que, para evitar sobrecargas, se propone instalar un Esquema de Desconexién Automatica de Demanda (DAD)
que monitoree el flujo en la linea de 132 kV Independencia - Agua Blanca y desconecte la demanda de la planta
quimica si se supera el valor maximo permitido.

Que, por otra parte, una eventual desconexion de la linea Independencia - Agua Blanca podria disparar también la
linea de 132 kV Rio Hondo - Villa Quinteros, causando un colapso regional en el oeste catamarquefio. Aunque
esta situacion ya existe, la nueva demanda intensificara el riesgo, por lo que CAMMESA recomendd que el
esquema DAD acttie también ante el desenganche del corredor Independencia - Agua Blanca - Villa Quinteros.

Que, a medida que se incorporen nuevas demandas, ENERGIA DE CATAMARCA SOCIEDAD ANONIMA
CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (EC SAPEM) deberd seguir cumpliendo con los
porcentajes de alivio de carga por subfrecuencia y mantener un factor de potencia de 0,95 en horas pico,
conforme al Procedimiento Técnico (PT) N° 4 y el Anexo 4 de Los Procedimientos para la Programacion de la
Operacion, el Despacho de Cargas y el Calculo de Precios aprobados por Resolucién de la Ex SECRETARIA DE
ENERGIA ELECTRICA (Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-
Los Procedimientos - texto segun Resolucion Ex SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y
MERCADO ELECTRICO (Ex SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019).



Que, asimismo, CAMMESA indic6 que sera necesario que EC SAPEM y TRANSNOA S.A. ajusten los sistemas
de protecciones existentes para garantizar la selectividad en la deteccidon de fallas y evitar acciones incorrectas.
Ademas, sera fundamental implementar el Sistema de Operacion en Tiempo Real (SOTR), instalando un enlace
de datos en tiempo real que incluya mediciones, estados y alarmas de los equipos agregados. Esto no solo es
necesario para la conexion entre el distribuidor y el OED, sino que es un requisito previo a la puesta en servicio,
segiin la Resoluciéon de la SECRETARIA DE ENERGIA (SE) N° 332 de fecha 1 de noviembre de 1994, y
asegura la visibilidad de la red y la eficacia en las aplicaciones de control del sistema.

Que, finalmente, CAMMESA sefiald que, debido a situaciones especialmente nocturnas, la linea de 132 kV
Independencia - Agua Blanca podria alcanzar su limite térmico. Para mitigar esto, el solicitante propone instalar
un esquema de DAD, que evitard sobrecargas desconectando la demanda de la planta quimica en la nueva ET
Fiambala.

Que, teniendo en cuenta la opinidon favorable de TRANSNOA S.A. y el cumplimiento de las condiciones técnicas
mencionadas, CAMMESA considero técnicamente factible la solicitud.

Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del “Apéndice A al Titulo II Contrato entre Partes.
Régimen Especial de Ampliaciones de los Sistemas de Transporte de Energia Eléctrica con Recursos
Provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) o con otros recursos provinciales”,
del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica
incluido en el Anexo 16 de Los Procedimientos.

Que, de acuerdo a lo establecido en el mencionado apéndice, previo al otorgamiento del CCyNP, corresponde a la
autoridad regulatoria del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) su calificacion respecto a si las obras deben ser
consideradas como de transporte de energia eléctrica y, en tal caracter, parte del SADI.

Que, al respecto, mediante Nota N° NO-2024-106511083-APN-SE#MEC la SUBSECRETARIA DE ENERGIA
ELECTRICA, en relacién a la obra de ampliacion, LAT 132 kV Tinogasta - Fiambald y Nueva ET Fiambala,
concluy6 que se considera como obra de transporte de energia eléctrica y en tal caracter, parte SADI y que la
misma consistente en: a) Ampliacion de la ET TINOGASTA, construccion, instalacion y montaje de UN (1)
nuevo campo de LAT 132 kV salida a ET FIAMBALA, provision de equipos, materiales, conexionado, montaje,
sistema de comunicaciones SCOM, telecontrol SOTR y Teleprotecciones; b) Linea Alta Tension 132 kV simple
terna entre la actual ET Tinogasta y la futura ET Fiambala, con una longitud aproximada de CINCUENTA
KILOMETROS (50 km) y; c¢) Construccion de la nueva ET Fiambalda 132/33/132 kV con DOS (2)
transformadores de potencia de 60/30/30 MV A, DOS (2) reactores de neutro/servicios auxiliares y UN (1) campo
de entrada de linea en 132 kV (completo), DOS (2) campos de transformacion de linea en 132 kV (completos),
DOS (2) celdas de entrada de transformacion de 13,2 kV, UNA (1) celda de acoplamiento en 13,2 kV, CUATRO
(4) celdas de salida en distribucion de 13,2 kV, DOS (2) celdas de transformacion de 33 kV, UNA (1) celda de
acoplamiento en 33 kV, DOS (2) celdas de salida de distribucion en 33 Kv, provision de equipos, materiales,
conexionado, sistema de comunicaciones SCOM, telecontrol SOTR vy teleprotecciones y SMEC.

Que el Departamento Ambiental (D.Amb) de este ente, en su Informe N° Técnico IF-2024-109954222-APN-
DAMH#ENRE, evalu6 la documentacion presentada, referida a las instalaciones: Nueva linea de alta tension
(LAT) de 132 kV Tinogasta - Fiambala, de aproximadamente CINCUENTA KILOMETROS (50 km) y nueva ET
Fiambala 132/33/13,2 kV y que las verificaciones realizadas en el informe de campos electromagnéticos (CEM)
en los puntos criticos corresponden a las condiciones mas desfavorables, cumpliendo con lo estipulado en el
Anexo I de la Resolucion SE N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998.



Que, asimismo, tras el analisis del Estudio de Impacto Ambiental y la documentacion técnica presentada por
TRANSNOA S.A., referente a la ampliacion de la capacidad de transporte, que incluye la nueva linea LAT de
132 kV Tinogasta - Fiambala y la nueva ET Fiambala 132/33/13,2 kV, no identificaron aspectos que requieran
observaciones por parte del Departamento Ambiental.

Que, sin perjuicio de ello, en el marco del Sistema de Gestion Ambiental implementado en cumplimiento de la
Resolucion ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022, TRANSNOA S.A. debera incluir en el informe de
gestion, una vez finalizadas las obras, la auditoria ambiental de cierre. Ademas, deberd ajustar el programa de
monitoreo para asegurar la medicion de los CEM, verificando que se cumplan los estandares establecidos por la
Resolucion SE N°© 77/1998 en el perimetro de la ET Tinogasta, de la nueva ET Fiambala, y a lo largo de la nueva
linea LAT de 132 kV Tinogasta - Fiambala.

Que el Departamento de Seguridad Publica (DSP) del ENRE, en su Informe Técnico N° 1F-2024-110644131-
APN-DSP#ENRE concluyo que no se identificaron objeciones en cuanto a las cuestiones técnicas relacionadas
con la seguridad publica. Sin embargo, aclaro que la sefializacion de la ET Fiambala y la nueva linea Tinogasta -
Fiambala debera ajustarse a lo establecido en la Resolucion ENRE N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011.

Que, asimismo, el DSP requirid dar cumplimiento a la normativa de seguridad publica aplicable a la construccion
de la linea, Resolucion ENRE N° 37 de fecha 10 de febrero de 2010 (especialmente en lo relativo a distancias
eléctricas de seguridad), y su franja de servidumbre debe respetar los requisitos de la Resolucion ENRE N° 382
de fecha 23 de septiembre de 2015 y para la construccion de la nueva ET Fiambald y ampliacion de la ET















