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Resolucion

Nimero: RESOL-2025-151-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 28 de Febrero de 2025

Referencia: EX-2024-65861715-APN-SD#ENRE - TRANSNEA S.A. - Solicitud de Acceso y Ampliacion a la
Capacidad de Transporte Existente Central Térmica a Biomasa San Alonso

VISTO el Expediente N° EX-2024-65861715-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N° B-176038-1 digitalizada como IF-2024-96305659-APN-SD#ENRE, la COMPANIA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA),
remitié su opinién técmica correspondiente a la Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente
realizada por la empresa CENTRAL TERMICA SAN ALONSO SOCIEDAD ANONIMA (CENTRAL
TERMICA SAN ALONSO S.A.), para instalar una Central Térmica (CT) a Biomasa denominada San Alonso, de
37 MW, la cual se vinculard en la Estacion Transformadora (ET) San Alonso en barras de 132 kV, jurisdiccidn de
la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL
NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNEA S.A.).

Que la CT a Biomasa San Alonso, estard ubicada en el Departamento de Santo Tomé, Provincia de
CORRIENTES y estard conformada por una turbina de vapor (TV) impulsando un generador de 37 MW - cos @
= (0,80, y el punto de conexién con el sistema de 132 kV sera en la ET San Alonso, donde se conectard el
generador por medio de un transformador elevador 13,8/132 kV - 50 MVA, y que en la misma ET San Alonso
actualmente opera otra central denominada Garruchos de iguales caracteristicas que la CT a Biomasa San Alonso.

Que TRANSNEA S.A., indicé que, del andlisis de los estudios eléctricos presentados, no encuentra objeciones al
ingreso de la CT a Biomasa San Alonso en la ET San Alonso y, ademas, el equipamiento existente no tiene
mconvenientes ante los nuevos valores de potencia de cortocircuito actuales.

Que CAMMESA informd, en la mencionada Nota N° B-176038-1, que dado que la linea de 132 kV Yapeyu -
Paso de los Libres suele operar abierta, la nueva central ingresard sobre un corredor radial de 132 kV, que parte
desde la ET Rincén Santa Marfa y sobre dicho corredor de 132 kV, la CT a Biomasa San Alonso mejorara el
perfil de tensiones, en particular durante los dias de alta demanda.



Que, para no afectar de manera adversa la seguridad y calidad del servicio prexistente, la nueva generacién de la
CT a Biomasa San Alonso, deberd cumplir con todos los requisitos establecidos en el Procedimiento Técnico
(PT) N° 4 para este tipo de generadores y en ese sentido segun dicho PT N° 4, entre otros requisitos, la TV deberd
permanecer en servicio normal frente a rapidas y grandes variaciones de la frecuencia (cualquier proteccion de
sobre o sub-frecuencia que dispare el generador deberd estar ajustada fuera de la zona indicada en el PT N° 4,
item 2.2.3.2b).

Que, la CT a Biomasa, deberad contar con un regulador automadtico de tensién, de manera que se obtenga una
regulacién ripida y continua de la tensidn en bornes del generador y el operador deberd poder cambiar la
consigna de tension desde su sala de control.

Que, la unidad debera disponer de limitadores de sobre y sub-excitacion que impidan la desconexion del
generador por la accidn de las protecciones de sobre o sub-excitacién.

Que, como todo generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), debe ser capaz de entregar en forma
permanente el NOVENTA POR CIENTO (90%) del limite de potencia reactiva inductiva o capacitiva, o el CIEN
POR CIENTO (100%) durante VEINTE MINUTOS (20 m) con intervalos d¢ CUARENTA MINUTOS (40 m),
tomando como valor maximo el informado por la curva de capabilidad del fabricante.

Que, ademas, el sistema de control de tensién del generador debera contar con PSS (Estabilizador del Sistema de
Potencia) basado en la medicién de potencia acelerante, correctamente ajustado, de acuerdo con las
especificaciones establecidas en el PT N° 4.

Que, serd necesario, por parte del Generador y la Transportista, revisar y adecuar los sistemas de proteccién y
recierres existentes de manera de preservar la selectividad de estos en el despeje de fallas y evitar acciones de
proteccidn incorrecta (fundamentalmente evitar desconexiones de la Central ante fallas externas).

Que, si bien el solicitante ha incluido datos del equipamiento a ingresar en los estudios presentados, se deberan
completar y enviar las Planillas del Banco Nacional de Parametros (pagina web de CAMMESA: Estudios
eléctricos / Planilla BNP) de Generadores, transformadores, interruptores, etcétera con los datos de las nuevas
instalaciones.

Que, el solicitante debera implementar el Sistema de Operacién en Tiempo Real (SOTR) y dar cumplimiento de
la Resolucién de la SECRETARIA DE ENERGIA (SE) N° 106 de fecha 20 de marzo de 1995 (SCOM).

Que, en cuanto a las caracteristicas que debera tener el transformador elevador, CAMMESA informé que sus
tensiones nominales no deben restringir la normal operacién de la red de 132 kV, asi como sus cambiadores de
tomas no deberan restringir la plena utilizacién de la curva de capabilidad (P-Q) del propio generador ni de otras
centrales vecinas, ya sea en condiciones de operacién normal como en emergencia, considerando los valores
extremos de la tension en bornes del generador (+/- 5 %). En consecuencia, serd necesario que los topes del
transformador se ubiquen en posiciones tales que permitan que el generador pueda maximizar su entrega o
absorciéon de potencia reactiva segin se requiera, sin estar limitado por la tensidn maxima o minima
respectivamente del generador.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 16 de Los Procedimientos, punto 4 del Reglamento de Disefio y
Calidad del Sistema de Transporte (RDCST), la TV debera disponer de las instalaciones de Arranque en Negro.

Que, en el Anexo de la Nota N° B-176038-1 se presentaron los principales requisitos que deben cumplir los



Estudios Eléctricos de Etapa II (EEE II), el registrador a instalar en la central, los modelos matematicos de los
sistemas de control del generador a confeccionar y los requisitos para participar en el AGC de CAMMESA (item
3).

Que, teniendo en cuenta la opinién favorable de TRANSNEA S.A., CAMMESA opiné que la Solicitud de
Acceso y Ampliacién de la CT a Biomasa San Alonso de 37 MW en barras de 132 kV de la ET San Alonso, es
factible desde el punto de vista técnico, debiendo cumplimentarse los requerimientos técnicos realizados en su
informe.

Que, el Departamento Ambiental (DAM) del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) analiz6 la documentacién presentada (IF-2025-17916424-APN-DAM#ENRE) manifestando que, de lo
establecido en el articulo 2 de la Resolucién ENRE N° 65 de fecha 29 de enero de 2024, la solicitud de
Ampliacién de la ET San Alonso, consistente en la instalacién de un campo de transformacién en 132 kV
incluido la provisién del nuevo transformador, se encuadra en la categoria de “AMPLIACION MENOR?” definida
en el Anexo I (IF-2024-09439635-APN-SD#ENRE) de la citada resolucidn, por lo tanto, el anélisis por el DAM
deviene en abstracto.

Que, tanto la linea soterrada de 13,2 kV que vinculara a la CT San Alonso con la ET San Alonso, como el
Transformador 132/13,2 kV de 50 MVA a colocar, serén propiedad de la CT a Biomasa San Alonso, y quedara
fuera de las instalaciones sujetas a jurisdiccion nacional, por lo tanto, el analisis sobre la misma escapa a las
competencias del DAM.

Que, ademds, de lo establecido en el articulo 5 de la Resolucion ENRE N° 65/2024, la solicitud de Acceso de la
nueva Central Térmica San Alonso de 37 MW de capacidad se encuentra comprendida en lo definido en el Anexo
OI (IF-2024-09447577-APN-SD#ENRE) de la citada resolucidn, por lo tanto, no se advierten cuestiones que
deban ser observadas por parte del DAM.

Que, no obstante lo mencionado, en el marco de su Sistema de Gestion Ambiental (SGA) -implementado en
cumplimiento de la Resolucién ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022- TRANSNEA S.A., debera
incorporar en el informe de gestion que presente luego de finalizadas las obras, la auditoria ambiental de cierre de
las mismas y ajustar el programa de monitoreo a fin de asegurar la realizacién de mediciones CEM, que permitan
verificar el cumplimiento de los estandares fijados por la Resolucidn SE N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998 en
el perimetro de la ET San Alonso.

Que, a su vez, una vez otorgada la habilitacién comercial de la CT a Biomasa San Alonso de 37 MW, el
responsable de las instalaciones deberd comunicarle al ENRE la misma y dar cumplimiento a los requisitos de la
Resolucién ENRE N° 558/2022.

Que, el Departamento de Seguridad Pablica (DSP) del ENRE analizé la documentacién presentada (IF-2025-
19620147-APN-DSP#ENRE) concluyendo que: a) En lo que respecta a la ampliacién de la ET San Alonso, solo
se advirtié que las obras a ejecutar deberdn realizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolucién
ENRE N° 163 de fecha 29 de mayo de 2013, quedando por confirmar el limite de responsabilidades (punto de
conexién) entre CENTRAL TERMICA SAN ALONSO S.A. y TRANSNEA S.A. y; b) En lo relacionado al
acceso al Sistema de Transporte solicitado, referido en el parrafo anterior, siendo el mismo en niveles de 13.2
KV, la vinculacién de la CT en el exterior de la ET resulta fuera de la competencia del ENRE en materia de
seguridad publica.

Que, mediante Resolucién SE N° 370 de fecha 25 de noviembre de 2024, la SECRETARIA DE ENERGIA (SE)



resolvié autorizar el ingreso como Agente Generador del MEM a la empresa CENTRAL TERMICA SAN
ALONSO S.A. para su Central Térmica a Biomasa San Alonso con una potencia de 40 MW, ubicada en el
Departamento Santo Tomé, Provincia de CORRIENTES, conectidndose al Sistema Argentino de Interconexion
(SADI) en el nivel de 132 kV de la Linea de Alta Tensiéon Rincén Santa Maria - Virasoro, jurisdiccion de
TRANSNEA S.A..

Que, la presentacion realizada ante el ENRE, importa en una Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte
Existente para la Central Térmica a Biomasa San Alonso de 37 MW y una Ampliacién Menor para un campo de
132 kV en la ET San Alonso para la vinculacidn de la central con el SADI.

Que, desde el punto de vista técmico, no existen observaciones que formular, debiendo cumplirse con los
requerimientos técnicos de CAMMESA y TRANSNEA S.A.

Que la solicitud de acceso objeto de andlisis debe ser encuadrada como Acceso a la Capacidad de Transporte
Existente en los términos del Anexo III de la Resolucién ENRE N° 65/2024 y que la construccién del campo de
132 kV para la vinculacién de la central debe ser encuadrada como una Ampliacion Menor definida en el Anexo I
(IF-2024-09439635-APN-SD#ENRE) de la citada resolucion.

Que, de acuerdo con el reglamento mencionado en el considerando precedente, corresponde publicar la solicitud
formulada en el expediente del Visto, en el portal de Internet del ENRE, y solicitar a CAMMESA que haga lo
propio en su portal web, durante el plazo de CINCO (5) dias hébiles administrativos. Ademds, corresponde
otorgar un plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos, a ser computados desde la tltima publicacién
efectuada, para que, quien considere procedente, presente un proyecto alternativo de Acceso que produzca una
optimizacién del funcionamiento técnico-econdmico del Sistema Argentino de Interconexién (SADI) o presente
observaciones u oposiciones sobre la base de perjuicios para el mismo.

Que, en caso de que se plantee una oposicién fundada y/o que sea comin a otros usuarios, se convocara a
Audiencia Publica a fin de recibir las oposiciones, a fin de permitir al solicitante del Acceso a la Capacidad de
Transporte Existente contestar las mismas y exponer sus argumentos.

Que, cummplido el plazo indicado precedentemente sin que se registre presentacion de planteo de oposicion,
fundada en los términos exigidos y, en atencién a los informes técnicos favorables obrantes en el expediente del
Visto, se considerara otorgado el acceso publicitado.

Que el ENRE procederd a indicar esta condicién en el “Registro Informativo de Accesos a la capacidad de
transporte existente” de su pagina de Internet y se informaré a las partes.

Que se ha emitido el dictamen juridico exigido por el articulo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de
Procedimiento Administrativo N° 19.549,

Que el ENRE es competente y ¢l Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 11, 22, 56 incisos a), J), k) v s) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065, articulos 4y 6
del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, articulos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de
noviembre de 2024 y articulos 2, 3 y 4 de la Resolucién de la SECRETARIA DE ENERGIA (SE) N° 373 de
fecha 28 de noviembre de 2024.



Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente requerido por la
empresa CENTRAL TERMICA SAN ALONSO SOCIEDAD ANONIMA (CENTRAL TERMICA SAN
ALONSO S.A.), para su Central Térmica a Biomasa San Alonso (CTBMSA) de 37 MW de capacidad, a
conectarse al Sistema Argentino de Interconexién (SADI) en el nivel de 132 kV de la Linea de Alta Tensién
Rincén Santa Maria - Virasoro en la Estacién Transformadora (ET) San Alonso, jurisdiccion de la EMPRESA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NORESTE
ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNEA S.A.).

ARTICULO 2.- Autorizar como Ampliacién Menor la construccién de un campo de 132 kV en la ET San Alonso
para la vinculacién al SADI de la Central Térmica a Biomasa San Alonso. Esta autorizacién permite al solicitante
emprender las obras mencionadas y dicha condicidn se informara en el Registro Informativo de Ampliaciones del
Sistema de Transporte y Distribucién de la pagina web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE).

ARTICULO 3.- La publicacién ordenada en el articulo 1 de este acto se realizara mediante un AVISO en la
pagina web del ENRE, requiriendo a la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por un
plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos, otorgando un plazo de CINCQ (5) dias hébiles administrativos,
contados a partir del dia siguiente al de la Gltima publicacién efectuada, a fin que, quien lo considere procedente,
presente un proyecto altemativo de acceso que produzca una optimizacion del funcionamiento técnico-econdmico
del SADI o plantee observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.

ARTICULO 4.- Establecer que, en caso de registrarse oposicién comin a varios usuarios o la presentacién de un
proyecto alternativo al del solicitante u observaciones al mismo, se convocara a Audiencia Publica para permitir a
las partes contestarlas y exponer sus argumentos.

ARTICULO 5.- Disponer que, operado el vencimiento de los plazos fijados en el articulo 3 del presente acto sin
que se registren presentaciones de oposicion fundadas en los términos descriptos o proyecto alternativo
superador, se considerara otorgado el acceso referido en el articulo 1 v se procedera a indicar esta condicion en el
Registro Informativo de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente de la pagina de Internet del ENRE e
informar a las partes.

ARTICULO 6.- Bl solicitante debers dar cumplimiento a los requerimientos técnicos efectuados por CAMMESA
y TRANSNEA S.A.

ARTICULO 7.- Notifiquese a TRANSNEA S.A, a CENTRAL TERMICA SAN ALONSO S.A.y a CAMMESA.

ARTICULO 8.- Registrese, comuniquese, publiquese en extracto, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archivese.
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