
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2024-13458069-APN-SD#ENRE - TRANSENER S.A. - Solicitud de Acceso y Ampliación 
menor - ET Ramallo - SIDERSA

 

Visto el Expediente N° EX-2024-13458069-APN-SD#ENRE, y

 

CONSIDERANDO:

Que la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER 
SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.), mediante Nota DALYR-GAR N° 076/24, digitalizada como IF-
2024-13520626-APN-SD#ENRE, presentó la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y 
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, a requerimiento de la empresa SIDERSA 
SOCIEDAD ANÓNIMA (SIDERSA S.A.), con el objeto de incorporar una nueva planta de fundición y 
laminación de acero, que se vinculará a través de instalaciones propias de SIDERSA S.A., mediante una línea de 
132 kV del tipo subterráneo de CUATRO COMA CUATRO KILÓMETROS (4,4 km) de longitud, desde la 
futura Estación Transformadora (ET) SIDERSA, a instalarse en las proximidades de la Localidad de San Nicolás, 
Provincia de BUENOS AIRES, hasta la ET Ramallo, jurisdicción de TRANSENER S.A., ubicada en la Localidad 
de Ramallo, Provincia de BUENOS AIRES.

Que la ampliación consiste en la construcción de un nuevo campo de 132 kV en la ET Ramallo, la cual incluirá 
todos los equipos de maniobra, protecciones, control, medición y comunicaciones necesarios.

Que el pedido se encuadra en los términos del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” y del 
Título II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del REGLAMENTO DE 
ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos.

Que, TRANSENER S.A., en su Nota DALYR-GAR N° 076/24, digitalizada como IF-2024-13520626-APN-
SD#ENRE, envió su opinión técnica, señalando que los estudios consideran las obras de los transformadores 
T3RA (500/220 kV - 300 MVA) y T2RA (220/132 kV - 300 MVA) en servicio, las cuales se encuentran 
suspendidas.



Que sin estos transformadores en servicio puede haber compromisos de abastecimiento en casos de alta demanda 
y baja generación, sobre todo para controlar niveles de carga de estos y ante la salida programada por 
mantenimiento mayor de la Central Nuclear Atucha I, que estaría prevista entre el 29 de septiembre de 2024 y el 
21 de marzo de 2027.

Que, a su vez, como el impacto sobre la calidad de tensión en 132 kV es altamente dependiente de la potencia de 
cortocircuito, el solicitante deberá tener en cuenta que: a) Sin ampliarse la transformación de Ramallo, las 
potencias de cortocircuito en 132 kV de la ET Ramallo se encontrarán en el rango de 3000 - 3500 MVA; b) Para 
potencias tan bajas, el diseño deberá asegurar que se cumplan las exigencias de calidad de tensión del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) para flicker y armónicas y; c) Se deberán 
efectuar mediciones previas y posteriores a la puesta en servicio de la planta, de SIETE (7) días de duración para 
ambas situaciones.

Que la transportista concluyó que presta su conformidad para el acceso, siempre que se cumplan las condiciones 
técnicas expuestas en su informe y anexos.

Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CAMMESA), mediante su Nota N° B-172021-1, digitalizada como IF-2024-34391754-APN-
SD#ENRE, señaló que el aumento de carga que producirá esta nueva demanda sobre el transformador T1 
(220/132 kV) y el transformador T4 (500/220 kV) actualmente existentes en la ET Ramallo es de alrededor del 
DIECINUEVE POR CIENTO (19 %) y SEIS POR CIENTO (6 %) respectivamente. En consecuencia, podrían 
existir situaciones de indisponibilidad en el área (generadores Central Nuclear “Atucha I”, Central Térmica “San 
Nicolás” - TV5, Central Térmica “Gral. Rojo”, etcétera), que resulten en la saturación de carga de dichos 
transformadores. Esta situación se mantendrá hasta que ingresen los nuevos transformadores 500/220 y 220/132 
kV. Estos transformadores se encuentran estibados en la ET Ramallo, pero las obras necesarias (campos de 500, 
220 y 132 kV) para su puesta en funcionamiento están suspendidas.

Que señaló que como Gran Usuario Mayor (GUMA) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), deberá cumplir 
con los requisitos del Capítulo I del Procedimiento Técnico (PT) N° 4 y en particular, con el ítem 2.3.1.3 del 
Anexo B del PT N° 4 (Esquema Simplificado para GUMA con potencia superior a 5 MW) de manera de tener 
activado el esquema de alivio de carga por subfrecuencia.

Que CAMMESA indicó necesario que se analice y prevea un automatismo de despeje de carga por mínima 
tensión ante perturbaciones en la red de 220 o 132 kV. Los ajustes de éste se deberán coordinar con 
TRANSENER S.A. dependiendo de las posibles contingencias a la que se pueda ver sometido el sistema eléctrico 
y deberán ser presentados en los Estudios Eléctricos de Etapa II (EEE II).

Que CAMMESA agregó que se deberá instalar en el punto de conexión de la planta un equipo registrador para 
medición de las variables eléctricas de la red con funcionalidad de medición fasorial y con el objetivo de medir en 
forma continua variaciones y perturbaciones de la tensión (nivel de tensión, huecos de tensión, corrientes, 
potencias, etcétera) y; obtener registros continuos de potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, corriente y 
tensión para análisis estadísticos. Además, el equipo deberá poseer sincronización horaria local vía GPS con una 
resolución igual o inferior a 100 nanosegundos a 1 pulso por segundo (pps) y disponer de una estación de trabajo 
con el hardware y software necesarios para recolectar, almacenar, procesar estadísticamente y visualizar las 
mediciones realizadas, entre otras funciones, con la posibilidad de que el Centro de Control de Área y 
CAMMESA puedan acceder a dichas mediciones en forma remota (mediante puertas de comunicación por 
Ethernet dedicadas) para un posterior análisis y que puedan conducir a posibles adecuaciones necesarias en la 



planta industrial.

Que la Compañía Administradora concluyó que, teniendo en cuenta la factibilidad expresada por TRANSENER 
S.A. y considerando las posibles condiciones de indisponibilidad de generación, la solicitud es factible desde el 
punto de vista técnico señalando que, de ser autorizado el ingreso al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 
de esta nueva demanda, frente a una potencial saturación (en régimen permanente) que se pueda presentar en la 
ET Ramallo (T1 y/o T4), toda la demanda asociada a dicha ET deberá realizar restricciones a fin de descargar el 
correspondiente equipamiento saturado.

Que mediante Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 946 de fecha 16 de noviembre de 2023, se 
autorizó el ingreso de la firma SIDERSA S.A. para su establecimiento ubicado en Mendoza y Estanislao del 
Campo S/N°, San Nicolás de los Arroyos, Provincia de BUENOS AIRES, como Agente del MEM en la 
condición de GUMA, a partir del 1 de noviembre de 2023, ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente, 
aclarando que el citado punto de suministro, se vinculará al SADI en instalaciones de TRANSENER S.A.

Que, en el marco del Expediente N° EX-2023-154532109-APN-SE#MEC de la SECRETARIA DE ENERGÍA, 
SIDERSA S.A. tramitó una solicitud de autorización, en los términos del artículo 31 de la Ley N° 24.065, para la 
construcción a su exclusivo cargo y para su propia necesidad, de una línea de 132 kV del tipo subterráneo de 
CUATRO COMA CUATRO KILÓMETROS (4,4 km) de longitud, desde la futura ET SIDERSA, a instalarse en 
las proximidades de la Localidad de San Nicolás, Provincia de BUENOS AIRES, hasta la ET Ramallo, 
jurisdicción de TRANSENER S.A., ubicada en la Localidad de Ramallo, Provincia de BUENOS AIRES.

Que la SE consideró el otorgamiento de lo requerido, motivo por el cual, y previo a ello, solicitó al ENRE tener a 
bien convocar y celebrar la Audiencia Pública prevista en el artículo 2 de la Resolución SE N° 179 de fecha 8 de 
mayo de 1998, luego de lo cual se deberá informar los eventuales impedimentos técnicos que pudieran 
encontrarse al respecto.

Que, en atención a lo solicitado, por Resolución ENRE N° 442 de fecha 18 de julio de 2024, se convocó a 
Audiencia Pública, la que se llevó a cabo el día 5 de septiembre de 2024 cuyo objeto fue analizar el proyecto 
presentado por SIDERSA S.A. en los términos del artículo 31 de la Ley N° 24.065, reglamentado mediante la 
Resolución SE N° 179/1998, constando en IF-2024-96891974-APN-ARYEE#ENRE, la versión taquigráfica de la 
misma.

Que, en cumplimiento de lo solicitado, mediante Nota N° NO-2024-98738235-APN-ENRE#MEC se informó a la 
SE, que no hubo presentaciones que se opusieran a la construcción de la línea, ni desde el impacto sobre el 
sistema, ni observaciones de agentes del MEM, como tampoco sobre aspectos ambientales relevantes en relación 
a las instalaciones proyectadas.

Que la SE emitió la Resolución N° 12 de fecha 20 de enero de 2025 autorizando a SIDERSA S.A. a construir una 
línea de transporte de energía eléctrica de uso particular de 132 kV del tipo subterráneo de CUATRO COMA 
CUATRO KILÓMETROS (4,4 km) de longitud, desde la futura ET SIDERSA, a instalarse en las proximidades 
de la Localidad de San Nicolás, Provincia de BUENOS AIRES, hasta la ET Ramallo, jurisdicción de 
TRANSENER S.A., ubicada en la Localidad de Ramallo, Provincia de BUENOS AIRES, a su exclusivo costo y 
para su propia necesidad, en el marco del artículo 31 de la Ley N° 24.065.

Que sobre la base de los informes producidos por TRANSENER S.A., CAMMESA y la Resolución SE N° 
12/2025, el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (ARyEE) del ENRE manifestó no advertir 
objeciones de índole técnico/regulatoria alguna para la procedencia de la Solicitud de Acceso y Ampliación 



solicitadas, propiciando su publicación en los términos del Anexo I “AMPLIACIÓN MENOR” y Anexo III 
“REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO ACCESO A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE 
EXISTENTE”, aprobados por Resolución ENRE N° 65 de fecha 29 de enero de 2024.

Que la Resolución ENRE N° 65/2024, establece “…que en todos los casos, y previamente a la ejecución de obras 
de ampliación de los Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica de tensiones iguales o superiores a 132 kV, se 
requerirá la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, con excepción de aquellas 
Ampliaciones que se encuentren encuadradas dentro de la categoría de “AMPLIACIÓN MENOR” definida en el 
ANEXO I (IF-2024-09439635-APN-SD#ENRE) a la presente resolución, y que podrán ser emprendidas una vez 
que reciban la Autorización por parte del ENRE”.

Que, consecuente con ello, vistos la envergadura, tiempo de ejecución e impacto ambiental incremental de la obra 
involucrada, corresponde encuadrarla dentro de la categoría de “AMPLIACIÓN MENOR” y, considerando la 
opinión favorable de la transportista y la factibilidad técnica expresada por CAMMESA, resulta procedente 
autorizar la ampliación menor solicitada consistente en la construcción de un nuevo campo de 132 kV en la ET 
Ramallo, jurisdicción de TRANSENER S.A., ubicada en la Localidad de Ramallo, Provincia de BUENOS 
AIRES, la cual deberá incluir todos los equipos de maniobra, protecciones, control, medición y comunicaciones 
necesarios.

Que, respecto a la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, para incorporar una nueva Planta 
de Fundición y Laminación de Acero, de conformidad con el “REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO 
ACCESO A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXISTENTE”, Anexo III de la Resolución ENRE 65/2024, 
corresponde publicar la solicitud formulada en el expediente del Visto, en el portal de Internet del ENRE y 
solicitar a CAMMESA que haga lo propio en el suyo, ambas publicaciones por el plazo de CINCO (5) días 
hábiles administrativos, otorgando un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación efectuada, a fin que, quien lo considere procedente, presente un proyecto 
alternativo de acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI o plantee 
observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo

Que, en caso de presentarse observaciones u oposiciones fundadas en los términos anteriormente referidos, que 
sean comunes a otros usuarios, se convocará a Audiencia Pública a fin de recibir las mismas y permitir al 
solicitante exponer sus argumentos.

Que, cumplido el plazo indicado precedentemente sin que se registre presentación de planteo de oposición 
fundado en los términos exigidos o proyecto alternativo al del solicitante, en atención a los informes técnicos 
favorables obrantes en el expediente se considerará otorgado el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente.

Que, una vez otorgado el acceso, se procederá a indicar esta condición en el Registro Informativo de Accesos a la 
Capacidad de Transporte Existente de la página de Internet del ENRE y se informará a las partes. Que se ha 
emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de Procedimiento 
Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 11, 22, 56 incisos a), j), k) y s), y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065, artículos 4 y 6 
del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de 
noviembre de 2024 y artículos 2, 3 y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 373 de 
fecha 28 de noviembre de 2024.



 

Por ello:

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de Acceso a Capacidad de Transporte Existente presentada por la 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER 
SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.), a requerimiento de la empresa SIDERSA SOCIEDAD 
ANÓNIMA (SIDERSA S.A.), con el objeto de incorporar una nueva Planta de Fundición y Laminación de Acero, 
que se vinculará a través de instalaciones propias de SIDERSA S.A. mediante una línea de 132 kV del tipo 
subterráneo de CUATRO COMA CUATRO KILÓMETROS (4,4 km) de longitud, desde la futura Estación 
Transformadora (ET) SIDERSA, a instalarse en las proximidades de la Localidad de San Nicolás, Provincia de 
BUENOS AIRES, hasta la ET Ramallo, jurisdicción de TRANSENER S.A., ubicada en la Localidad de Ramallo, 
Provincia de BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 2.- Autorizar la Ampliación Menor consistente en la construcción de un nuevo campo de 132 kV en 
la ET Ramallo, jurisdicción de TRANSENER S.A., ubicada en la Localidad de Ramallo, Provincia de BUENOS 
AIRES, la cual deberá incluir todos los equipos de maniobra, protecciones, control, medición y comunicaciones 
necesarios.

ARTÍCULO 3.- Publicar la solicitud referida en el artículo 1 mediante un AVISO en la página web del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) 
que haga lo propio, ambas publicaciones por el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, otorgando un 
plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, contados desde el día siguiente de la última publicación 
efectuada, a fin de que, quien lo considere procedente, presente un proyecto alternativo de acceso que produzca 
una optimización del funcionamiento técnico - económico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) o 
plantee observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo.

ARTÍCULO 4.- Establecer que en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios, 
se convocará a Audiencia Pública para recibir las oposiciones y permitir al solicitante contestar las mismas y 
exponer sus argumentos.

ARTÍCULO 5.- Disponer que, en caso de que no hubiera ninguna presentación fundada al vencimiento de los 
plazos señalados, se considerará otorgado el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente detallado en el 
artículo 1, y el ENRE procederá a indicar esta condición en el “Registro Informativo de Accesos a la Capacidad 
de Transporte Existente” en la página web del ENRE e informará a las partes.

ARTÍCULO 6.- Establecer que, SIDERSA S.A. deberá ejecutar las obras objeto de la presente bajo la normativa 
técnica que le aplique de forma tal que garantice el correcto funcionamiento del SADI, atendiendo las 
indicaciones que TRANSENER S.A., CAMMESA, y la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 
12 de fecha 20 de enero de 2025, han declarado en sus presentaciones, informe técnico y anexos.



ARTÍCULO 7.- Notifíquese a TRANSENER S.A., a SIDERSA S.A., a CAMMESA y a la SECRETARÍA DE 
ENERGÍA.

ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publique en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese.

ACTA N° 1987
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