
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2024-132272311-APN-SD#ENRE - DISTROCUYO S.A. - Solicitud de Ampliación y CCyNP 
para nueva vinculación en 132 kV, entre la ET San Rafael y la ET General Alvear.

 

VISTO el Expediente N° EX-2024-132272311-APN-SD#ENRE, y

 

CONSIDERANDO:

Que EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE 
CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.), mediante Nota DOM N° 21/24, digitalizada como IF-
2024-132799613-APN-SD#ENRE, presentó ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD (ENRE), la solicitud de Ampliación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica y el 
otorgamiento del CERTIFICADO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD PÚBLICA (CCyNP), requerida por la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESTE S.A.), 
para la nueva vinculación en 132 kV, entre la ESTACIÓN TRANSFORMADORA (ET) San Rafael y la ET 
General Alvear, jurisdicción de DISTROCUYO S.A., en la Provincia de MENDOZA.

Que para la ampliación debe realizarse un conjunto de obras consistente en dos módulos; Módulo 1: Construcción 
de una ET 132/33/13,2 kV en el PARQUE INDUSTRIAL SAN RAFAEL, con una LÍNEA DT 132 kV de 
interconexión al Sistema de Transporte, que incluye lo siguiente: a) Apertura de LAT 132 kV Nihuil 4 - San 
Rafael; b) Construcción de una nueva ET denominada PARQUE INDUSTRIAL SAN RAFAEL (PISR) con un 
transformador 132/34,5/13,8 kV de 30/30/20 MVA y; c) Construcción de nueva LAT DT 132 kV de 14 km de 
longitud para vincular la nueva ET PISR, con la apertura de LAT 132 kV Nihuil 4 - San Rafael; Módulo 2: 
Construcción de una línea de 132 kV entre la ET PISR - ET ALVEAR, que incrementa la Capacidad y Seguridad 
del Abastecimiento del Departamento GENERAL ALVEAR, que incluye lo siguiente: a) Construcción de campo 
de línea de 132 KV en ET PISR salida a ET Gral. Alvear; b) Construcción de nueva LAT 132 kV de 79,5 km de 
longitud desde ET PISR hasta la ET Gral. Alvear y; c) Construcción de dos campos de línea en serie de 132 kV 
en la nueva ET Gral. Alvear para la conexión de la nueva LAT de 132 kV, el primer campo será operado por 
DISTROCUYO S.A., el segundo campo será operado por la Distribuidora EDESTE S.A. y será parte de la ET 
Gral. Alvear.



Que mediante Nota N° NO-2025-119034380-APN-ARYEE#ENRE, el ENRE solicitó que, a efectos de mayor 
entendimiento sobre la razonabilidad de la construcción de dos campos de línea en serie de 132 kV en la nueva 
ET Gral. Alvear, amplíe la información técnica que justifique el mencionado montaje.

Que la transportista a través de su Nota DOM 284/20258, digitalizada como IF-2025-128285777-APN-
SD#ENRE, justificó la configuración propuesta, manifestando que es responsable de la integridad operativa del 
sistema en 132 kV, su topología y su automatización, incluyendo los esquemas de protección de línea, barra, 
automatismos de recierre y enclavamientos, las funciones de sincronismo y teleprotección, así como el control y 
supervisión mediante SCADA.

Que continuó expresando que dicha disposición, favorecerá la selectividad de protecciones entre los sistemas del 
Transportista y del Distribuidor, evitando disparos simultáneos o zonas no protegidas, mejorando las condiciones 
de operación durante mantenimientos programados, permitiendo independizar recursos y responsabilidades entre 
empresas al momento de consignar las instalaciones.

Que la solicitud debe encuadrarse en los términos del Título II "Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por 
Contrato entre Partes" del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de 
Transporte de Energía Eléctrica, que forma parte del Anexo 16 de los Procedimientos modificada por los 
lineamientos establecidos en la Resolución ENRE N° 65 de fecha 29 de enero de 2024, la cual aprobó la 
metodología para evaluar las solicitudes de acceso a la capacidad de transporte existente y para evaluar las obras 
de construcción, extensión o ampliación de instalaciones eléctricas, así como el otorgamiento del CCyNP para 
este tipo de proyectos.

Que DISTROCUYO S.A., mediante su Nota DOM N° 95/2025, adjunta al IF-2025-29702743-APN-SD#ENRE, 
remitió la evaluación técnica correspondiente a la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte de la 
referencia.

Que, en su evaluación técnica concluyó que, el proyecto es técnicamente factible de conectarse al sistema de 
transporte y viable desde el punto de vista del funcionamiento eléctrico del sistema, una vez superadas las 
siguientes observaciones.

Que, teniendo en cuenta la previsión de demanda del Distribuidor a largo plazo, DISTROCUYO S.A. manifestó 
que se debe instalar un transformador de 60/60/45 MVA 132/34,5/13,8 kV en la ET PISR.

Que la transportista manifestó que en los Estudios Eléctricos de Etapa II (EEE II), se deberá verificar la 
compensación necesaria ante el ingreso del proyecto y se deberá incluir en el análisis el posible desenganche del 
vínculo de 220 kV Agua del Toro - Nihuil 2, Autotransformador de Nihuil 2, CH NH2 y CH NH3.

Que se deberá incorporar un nuevo automatismo de Desconexión Automática de Demanda (DAD) Sur, para el 
despeje de la misma ante contingencias, cumpliendo con todos los criterios de DISTROCUYO S.A.

Que corresponderá realizar la verificación y actualización de la Desconexión Automática de Generación (DAG) 
Sur y de los automatismos que tengan influencia frente al ingreso de este proyecto, esto incluye la verificación o 
modificación de los esquemas de operación, y equipamientos de comunicación de estos automatismos, propiedad 
de DISTROCUYO S.A.; asimismo, deberá procederse a su readecuación asegurando la integridad del sistema y el 
cumplimiento de los criterios de seguridad operativa del sistema de transporte.

Que la incorporación o modificación de automatismos pertenecientes a DISTROCUYO S.A. deberá cumplir con 



el articulo 2.1 RESPONSABILIDADES EN LA DEFINICIÓN, ADQUISICIÓN, MONTAJE, PUESTA EN 
SERVICIO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, de Los Procedimientos – Anexo 34: ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES A LOS USUARIOS DE AMPLIACIONES DE CALIDAD, DE SEGURIDAD Y 
ESPECIALES DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE.

Que se deberán presentar los EEE II, Estudio de Coordinación de Ajustes de Protecciones (ECAP), Estudio 
Eléctrico Automatismo DAD Sur y Estudio Eléctrico Actualización DAG Sur y se deberán presentar a la 
transportista los estudios eléctricos de Etapa II y Etapa III.

Que, asimismo, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) en su Nota N° B-177970-1, digitalizada como IF-2025-29702743-APN-
SD#ENRE, manifestó que no tiene objeciones a los requerimientos de DISTROCUYO S.A., salvo la 
obligatoriedad de instalar un transformador 60/60/45 MVA en lugar del original de 30/30/20 MVA en la ET 
PISR.

Que CAMMESA expresó que el proyecto ampliará la capacidad y seguridad de abastecimiento de energía 
eléctrica al Departamento de General Alvear, el cual actualmente se abastece de una única línea de 132 kV.

Que el Distribuidor responsable de las instalaciones EDESTE S.A. evaluará convenientemente el aumento de los 
niveles de la potencia de cortocircuito que la ampliación solicitada producirá en sus instalaciones.

Que a medida que se incorporen nuevas demandas, EDESTE S.A. deberá continuar cumpliendo con los 
porcentajes de alivio de carga por sub-frecuencia establecidos en Los Procedimientos.

Que será necesario, por parte de EDESTE S.A. y DISTROCUYO S.A., adecuar los sistemas de protecciones 
existentes de manera de preservar la selectividad de éstos en el despeje de fallas y evitar acciones incorrectas.

Que se deberá completar y enviar las Planillas de Base Nacional de Parámetros (BNP CAMMESA1) con los 
datos definitivos para conformar la base de datos eléctricos del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) 
y, asimismo, se deberán tener en cuenta parámetros eléctricos del equipamiento a ingresar (líneas, cables, 
transformadores, interruptores, esquema unifilar, archivo kmz o similar con el trazado del electroducto, etcétera).

Que también se deberá mantener o implementar el Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) incluyendo las 
mediciones, estados y alarmas de cualquier equipamiento agregado.

Que, no es suficiente la mera existencia del SOTR entre el Distribuidor y el OED, en el caso de modificaciones o 
ampliaciones del sistema de Transporte, por lo que deberá verificarse la inclusión y correcta recepción en el OED 
de la información detallada en la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 332 de fecha 1 de 
noviembre de 1994 (SOTR).

Que, finalmente, teniendo en cuenta la opinión favorable de DISTROCUYO S.A., CAMMESA expresó que la 
Solicitud de Ampliación es factible desde el punto de vista técnico.

Que el Departamento Ambiental (DAM) de este Ente Nacional, en su Informe Técnico N° IF-2025-109780682-
APN-DAM#ENRE, analizó la documentación técnica aportada, relacionada con el conjunto de obras consistente 
en dos módulos; a saber, Módulo 1: a) Apertura de LAT 132 kV Nihuil 4 - San Rafael; b) Construcción de una 
nueva ET denominada Parque Industrial San Rafael (PISR) con un transformador 132/34,5/13,8 kV de 30/30/20 
MVA y; c) Construcción de nueva LAT DT 132 kV de 14 km de longitud para vincular la nueva ET Parque 



Industrial San Rafael (PISR) con la apertura de LAT 132 kV Nihuil 4 - San Rafael. Módulo 2: a) Construcción de 
campo de línea de 132 KV en ET PISR salida a ET Gral. Alvear; b) Construcción de nueva LAT 132 kV de 79,5 
km de longitud desde ET PISR hasta la ET Gral. Alvear y; c) Construcción de dos campos de línea en serie de 
132 kV en la ET Gral. Alvear para la conexión de la nueva LAT de 132 kV, el primer campo será operado por la 
DISTROCUYO S.A., el segundo campo será operado por la Distribuidora EDESTE S.A.

Que, en su análisis, el DAM precisó, que si bien de acuerdo a la legislación vigente, la aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto corresponde a la Autoridad Ambiental Jurisdiccional (Subsecretaría de 
Ambiente - Ministerio de Energía - de la provincia de MENDOZA), conforme a lo establecido en la Resolución 
ENRE N° 274 de fecha 5 de agosto de 2015, desde dicha repartición, se procedió a verificar el cumplimiento en 
lo que atañe a las obligaciones emergentes de las Resoluciones SE N° 15 de fecha 11 de septiembre de 1992 y SE 
N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998 y la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental a las Autoridades 
Jurisdiccionales.

Que, en ese sentido, precisó que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (MIAP), presentada a la 
Autoridad Ambiental Jurisdiccional, digitalizada como IF-2024-07779197-GDEMZA-SAYOT, no incluyó la 
evaluación de los aspectos ambientales especificados en la Resolución SE N° 77/1998, y que dicho análisis, fue 
presentado al ENRE en el Informe Técnico IT 250102 (Elaborado por el Instituto Regional Sobre Energía de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mendoza) y que la revisión 3 de este, fue presentada 
a la Autoridad Ambiental como Adenda del Estudio de Impacto Ambiental e incorporada al expediente EX-2024-
06525516-GDEMZA-SAYOT, como IF-2025-05440801-GDEMZA-SAYOT (Ver adjuntos IF-2025-77887436-
APN-SD#ENRE).

Que, observó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 5961, la Autoridad Ambiental 
Jurisdiccional otorgó, al proyecto en cuestión, la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, mediante 
Resolución de la Subsecretaría de Ambiente N° 110/2025 de fecha 7 abril de 2025 (RS-2025-02534328-
GDEMZA-ENERGAMB - adjunta al IF-2025-40935632-APN-SD#ENRE).

Que en el proyecto se evaluaron los parámetros ambientales especificados en las Resoluciones SE N° 15/1992 y 
N° 77/1998, observándose que, los valores modelados asociados a perturbaciones por efecto corona y campos 
electromagnéticos cumplen con lo especificado en el Anexo I de la Resolución SE N° 77/1998.

Que, no obstante ello, con el objetivo de asegurar el mejor perfil ambiental de la obra y en sintonía con las 
indicaciones obligatorias exigidas por la Autoridad Ambiental Jurisdiccional en la Resolución N° 110/2025, el 
DAM considera conveniente que, al momento de ajustar el proyecto ejecutivo, se tomen recaudos para optimizar 
y ajustar la traza de los electroductos.

Que, para el caso de la LAT 2 x 132 kV (Apertura de la LAT 132 kV CH Nihuil IV – ET San Rafael), en el tramo 
que discurre entre los vanos V3 y V4 (Calle Tiro Federal), tratándose de una zona donde se observa una gran 
cantidad de receptores cercanos y fincas productivas, debería procurarse minimizar la afectación de barreras 
forestales y a las viviendas frentistas.

Que, se consideró conveniente, que la traza proyectada se aleje de la vivienda ubicada en la zona del cruce de 
dicho electroducto con la Ruta Nacional N° 146, y que para el caso de la LAT 1 x 132 kV (ET Parque Industrial 
San Rafael – ET Gral. Alvear), consideró conveniente además, optimizar el recorrido de la traza a fin de 
minimizar la afectación a las barreras forestales, así como a las viviendas frentistas que se encuentran aledañas al 
cruce del electroducto con la calle Guillen (Entre V56 y V57).



Que, en lo que respecta al V66, ubicado en la vía pública (calle Ing. Lange cercano a ET Alvear) consideró que 
este debe ser desplazado a fin de evitar que la estructura a implantar interfiera con el acceso a la vivienda 
frentista.

Que, sin perjuicio de las recomendaciones mencionadas por el DAM, en el marco de su Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA), implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 
2022, DISTROCUYO S.A., deberá: a) Incorporar el seguimiento de las obras asociadas al proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 kV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA- 
DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GRAL ALVEAR” dentro de las tareas planificadas. b) Incorporar en 
el primer informe de gestión que presente -luego de finalizadas las obras- la auditoría ambiental de cierre de las 
mismas y; c) Ajustar el programa de monitoreo, a fin de asegurar la realización de mediciones de los CEM que 
permitan verificar el cumplimiento de los estándares fijados por la Resolución SE N° 77/1998, que fue 
parcialmente reemplazado por el Anexo de la Resolución SE N° 508 de fecha 18 de diciembre de 2025 y que, por 
lo tanto, corresponde aplicar al proyecto los requisitos que se indican en esta última en los puntos sensibles de los 
futuros electroductos y en los puntos sensibles del perímetro de la ET.

Que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE, en su Informe Técnico N° IF-2025-104730484-
APN-DSP#ENRE concluyó, desde la perspectiva de la seguridad pública, que el DSP no tiene observaciones para 
la continuidad de trámite de la solicitud.

Que, asimismo, el DSP hace saber que en las instalaciones a construir resulta de aplicación la siguiente 
normativa: a) Resoluciones ENRE N° 37 de fecha 10 de febrero de 2010, ENRE N° 382 de fecha 23 de 
septiembre de 2015, ENRE N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011 y ENRE N° 33 de fecha 21 de enero de 
2004, para las líneas aéreas, tanto la doble terna que vincularán la nueva ET Parque Industrial San Rafael con la 
línea existente Nihuil IV – San Rafael en su estructura N° 129; b) Resoluciones ENRE N° 163 de fecha 29 de 
mayo de 2013 y ENRE N° 400/2011 para la nueva ET Parque Industrial San Rafael y; c) Resolución ENRE N° 
190 de fecha 25 de julio de 2012, para la etapa de construcción de las instalaciones que conforman la presente 
solicitud de ampliación.

Que, tanto los titulares de la ampliación como DISTROCUYO S.A. deberán prestar especial resguardo y adoptar 
las medidas que correspondan para cumplir durante las etapas de proyecto, construcción y operación de las 
instalaciones, con la normativa aquí citada y los requisitos establecidos en los Capítulos 4.3, 5.2 y 5.4 del Anexo 
II de la Resolución ENRE N° 620 de fecha 15 de diciembre de 2017, relativos a las situaciones de riesgo que 
puedan generarse con los propietarios de los fundos cuyos dominios se vean afectados las restricciones de las 
instalaciones a construir y demás terceros que puedan verse involucrados en los términos de dicha resolución.

Que la empresa EDESTE S.A. en su carácter de Comitente del proyecto deberá ejecutar las obras antes indicadas 
bajo la normativa técnica que le aplique y cumplir con las indicaciones y las observaciones técnicas  formuladas 
por DISTROCUYO S.A. y CAMMESA en sus informes respectivos, de forma tal que garantice el correcto 
funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Que el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARyEE) de este Ente, basado en los informes 
producidos por las Transportistas, CAMMESA y los departamentos del DAM y DSP de este Organismo, no 
observó la existencia de inconvenientes u objeción de índole técnica regulatoria alguna, propiciando su 
publicación en los términos previstos por el Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos que 
fuera aprobado mediante Resolución ENRE N° 65/2024.



Que de acuerdo con lo establecido en el mencionado reglamento, corresponde publicar la solicitud en la página 
web del ENRE, y solicitar a CAMMESA que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por el plazo de 
CINCO (5) días hábiles administrativos, y por DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión del 
lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde pueda afectar eléctricamente, otorgando un plazo 
de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a ser computados a partir del día siguiente al de la última publicación 
efectuada, para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o 
sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.

Que en caso de que la oposición planteada sea común a otros usuarios, se convocará a Audiencia Pública a fin de 
recibirlas y permitir al solicitante exponer sus argumentos.

Que, operado el plazo señalado sin que se registre la presentación de planteo de oposición fundado en los 
términos exigidos y en atención a los informes técnicos favorables, se considerará emitido el Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública y el ENRE procederá a indicar esta condición en el Registro Informativo de 
Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución en su página web e informar a las partes.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de 
Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, los artículos 11 y 55 incisos a), j), k) y s) de la Ley N° 24.065 
T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, los 
artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de 
fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 
y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

 

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELÉCTRICIDAD

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica 
presentada por EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL 
DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.), a requerimiento de la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESTE S.A.), para la nueva 
vinculación en 132 kV entre la ESTACIÓN TRANSFORMADORA (ET) San Rafael - ET General Alvear, 
jurisdicción de DISTROCUYO S.A., en la Provincia de MENDOZA y para el otorgamiento del Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP), para dicha vinculación, cuyo conjunto de obras para la ampliación 
consiste en: a) Apertura de LAT 132 kV Nihuil IV - San Rafael; b) Construcción de una nueva ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA (ET) denominada Parque Industrial San Rafael (PISR) con un transformador 
132/34,5/13,8 kV de 60/60/45 MVA; c) Construcción de nueva LAT DT 132 kV de 14 km de longitud para 
vincular la nueva ET Parque Industrial San Rafael (PISR) con la apertura de la LAT 132 kV Nihuil IV - San 
Rafael; d) Construcción de campo de línea de 132 KV en ET PISR salida a ET Gral. Alvear; e) Construcción de 



nueva LAT 132 kV de 79,5 km de longitud desde ET PISR hasta la ET Gral. Alvear y; f) Construcción de dos 
campos de línea en serie de 132 kV en la nueva ET Gral. Alvear para la conexión de la nueva LAT de 132 kV, el 
primer campo será operado por la DISTROCUYO S.A., el segundo campo será operado por la Distribuidora 
EDESTE S.A. y será parte de la ET Gral. Alvear.

ARTÍCULO 2.- Publicar la solicitud referida en el artículo 1 mediante un AVISO en la página web del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) 
que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, y por 
DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirá la obra proyectada o 
en donde pueda afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la 
última publicación efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a 
las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante el 
ENRE.

ARTÍCULO 3.- Establecer que, en caso de que existan presentaciones fundadas comunes a otros usuarios, se 
convocará a Audiencia Pública para recibirlas y permitir al solicitante contestarlas y exponer sus argumentos.

ARTÍCULO 4.- Disponer que, operado el vencimiento de los plazos indicados sin que se registren presentaciones 
de oposición fundadas en los términos descriptos, se considerará emitido el CCyNP y el ENRE procederá a 
indicar esta condición en el Registro Informativo de Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución en su 
página web e informar a las partes.

ARTÍCULO 5.- Hacer saber al solicitante que deberá dar cumplimiento a las indicaciones y requerimientos 
técnicos efectuados por DISTROCUYO S.A., CAMMESA, el Departamento Ambiental (DAM) y el 
Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE, conforme indica la documentación obrante en las presentes 
actuaciones, a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

ARTÍCULO 6.- Hacer saber que el solicitante deberá gestionar los planos de mensura y las modificaciones 
necesarias para la constitución de la Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE) e inscripción en el 
registro de la propiedad del inmueble correspondiente, conforme a la Ley N° 19.552 y el artículo 69 de la Ley N° 
24.065 (T.O. 2025), constituyendo la SAE a favor de DISTROCUYO S.A., responsable de realizar todas las 
acciones tendientes a la constitución definitiva de la misma conforme los artículos 4 y 6 de la Ley N° 19.552.

ARTÍCULO 7.- Notifíquese a DISTROCUYO S.A., EDESTE S.A., EPRE MENDOZA y CAMMESA.

ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publique en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese.

ACTA N° 2031
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