
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2023-86192043-APN-SD#ENRE - GENNEIA S.A. - Acceso a la Capacidad de Transporte 
Existente - Parque Eólico (PE) Los Sabios I de 148,8 MW.-

 

Visto el Expediente N° EX-2023-86192043-APN-SD#ENRE, y

 

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N° DIR N° 0559/23, digitalizada como IF-2023-86198126-APN-SD#ENRE, la EMPRESA 
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) presentó, a requerimiento de la empresa 
GENNEIA SOCIEDAD ANÓNIMA (GENNEIA S.A.), la Solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de 
Transporte Existente para instalar un Parque Eólico (PE) denominado Los Sabios I (PELS I) de 148,8 MW, a 
conectarse en el nivel de 132 kV a la red de TRANSBA S.A., mediante una extensión de la doble barra de 132 kV 
de la Estación Transformadora (ET) Vivoratá -jurisdicción de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.)- y 
la construcción una línea de 132 kV de SEIS KILÓMETROS (6 km) de longitud hasta una nueva ET a 
construirse denominada “Los Sabios” -en jurisdicción de TRANSBA S.A.-, al cual se conectará el PELS I en 132 
kV.

Que el PELS I estará ubicado en el Partido de General Pueyrredón, de la Provincia de BUENOS AIRES.

Que el proyecto para la ET Los Sabios, consiste en la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV 
LOS SABIOS - VIVORATÁ de SEIS KILÓMETROS (6 km) de longitud, y la construcción de una nueva ET 
denominada Los Sabios de 132/33 kV, con UN (1) campo para entrada de línea, DOS (2) campos de 
transformadores y UN (1) campo de acoplamiento de barras, siendo la configuración de dicha ET de doble barra 
con doble interruptor en 132 kV, a la cual se incorporarán DOS transformadores de 132/33 kV de 100 MVA cada 
uno.

Que, la solicitud debe encuadrarse en los términos del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” y 
Título II "Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes" del Reglamento de Acceso a la 



Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, que forma parte del Anexo 16 
de los Procedimientos

Que, asimismo, se deberán respetar los lineamientos establecidos en la Resolución ENRE N° 65 de fecha 29 de 
enero de 2024, la cual aprobó la metodología para evaluar las solicitudes de acceso a la capacidad de transporte 
existente (Anexo III) y para evaluar las obras de construcción, extensión o ampliación de instalaciones eléctricas 
(Anexo II), así como el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para este 
tipo de proyectos.

Que TRANSBA S.A., en la Nota N° DIR N° 0559/23, concluyó que el proyecto PELS I es técnicamente factible 
de conectarse al sistema de transporte, no presentándose inconvenientes para ello, una vez superada una serie de 
observaciones realizadas.

Que la Transportista informó que el PELS I deberá implementar todos los recursos para vincularse a un futuro 
Nodo Concentrador para participar del esquema DAG COMAHUE.

Que también afirmó que el PELS I, debe ser considerado como un Parque Tipo A y deberá contar con un control 
conjunto de tensión; en tanto resulta de importancia que los Parques con control conjunto de tensión dispongan de 
ambos modos automáticos de tensión, proporcional integral (PI) y proporcional con droop de reactivo (QV).

Que TRANSBA S.A. expresó que, en red completa (red N), los estudios muestran un adecuado desempeño del 
PELS I y establecen que no se superaría ningún límite de la capacidad de transporte y se cumplirían todos los 
criterios de tensión.

Que, continuó manifestando que, en red incompleta (red N-1) no se superan los límites de capacidad de transporte 
excepto en un caso, que debe ser resuelto por el automatismo del PELS I correspondiente.

Que también destacó que el ingreso masivo de generación que está teniendo lugar en la red de TRANSBA S.A. y 
la imprevisibilidad de su puesta en servicio, hacen necesario que la generación que se vaya vinculando esté 
preparada para eliminar o contribuir a la eliminación de sobrecargas en su red.

Que, por tal motivo, mencionó que, se deberá implementar un esquema de DAG/RAG local tal como se describe 
en el Anexo 1 del informe de TRANSBA S.A., adjunto a la Nota N° DIR N° 0559/23 (IF-2023-86198126-APN-
SD#ENRE).

Que, en el mencionado informe, TRANSBA S.A. destacó que ante el desenganche de la línea 500 kV Vivoratá - 
Bahía Blanca, se sobrecarga el vínculo de 132 kV Los Teros - Olavarría, el cual se resuelve con los proyectos 
eólicos cercanos; en caso de que por diferentes razones una acción tal no pueda realizarse automáticamente, el 
PELS I estará expuesto a las restricciones de despacho correspondientes.

Que, por último, en lo que respecta a estudios de cortocircuito, menciona que no se producen incrementos que 
pongan en riesgo el equipamiento existente.

Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CAMMESA), en su Nota N° B-168484-1, digitalizada como IF-2023-123547760-APN-SD#ENRE, 
emitió su opinión técnica y realizó una serie de observaciones, destacando que los estudios eléctricos no 
consideran la potencia plena de los proyectos eólicos de la región, por lo cual advirtió que los resultados 
obtenidos podrían no ser concluyentes en cuanto a los fenómenos involucrados y que, por ello, se deberá corregir 



ello en los Estudios Eléctricos de Etapa II (EEE II) a presentar, de los cuales podrán surgir nuevas necesidades o 
requerimientos del sistema.

Que CAMMESA continuó mencionando que está vigente la construcción del PE “Vivoratá”, el cual tiene previsto 
ampliaciones en la ET homónima, razón por la cual deberá coordinarse y diseñarse teniendo en cuenta ambos 
proyectos; adicionalmente, destacó que, en los estudios presentados, la potencia máxima despachada del PE 
Vivoratá fue de 49,5 MW, cuando el proyecto inicial fue de un PE de 399 MW.

Que dicha Compañía sostuvo que, la concreción de ambos proyectos más otros proyectos en la Provincia de 
BUENOS AIRES producirán la rápida saturación del corredor de 500 kV Bahía Blanca - Olavarría - Abasto.

Que, asimismo, en los estudios de Red Completa (red N), destacó que no se observan problemas de evacuación, 
aunque si se considerase el proyecto eólico vecino (Vivoratá de 399 MW), podrían aparecer sobrecargas en la 
línea de 132 kV Los Teros - Olavarría.

Que señaló que en Red Incompleta (red N-1) se detectan sobrecargas que serían resueltas por el automatismo 
asociado al PE cercano al vínculo sobrecargado; no obstante, según lo mencionado anteriormente, deberá ser 
ratificado en los EEE II.

Que CAMMESA manifestó que el solicitante recomienda agregar compensación adicional en DOS (2) bloques, 
UNO (1) de 10 MVAr y otro de 5 MVAr; no obstante, esa determinación deberá ser verificada en los EEE II.

Que, asimismo, CAMMESA observó que el PELS I debe ser considerado de Tipo A y deberá operar controlando 
la tensión en su punto de conexión mediante la implementación de un control conjunto del parque.

Que, del mismo modo, el parque eólico deberá estar preparado para operar intercambiando potencia reactiva con 
la red en períodos sin viento (es decir, sin potencia activa entregada a la red); en caso de necesidad de controlar la 
tensión durante ese tiempo (a requerimiento de TRANSBA S.A. o TRANSENER S.A.), y luego de haber agotado 
todas las acciones habituales de control de tensión disponibles (movimiento de topes de transformadores, 
compensación shunt, etcétera), o ante requerimiento de CAMMESA, deberá operar en ese modo para asegurar el 
abastecimiento de la demanda o garantizar niveles mínimos de tensión.

Que CAMMESA mencionó que el transformador de vinculación del PELS I con la red deberá disponer de 
tensiones nominales que no restrinjan la normal operación de la red del Transportista, y en caso de no poder 
operar con tensiones de la red interna (33 kV) del parque en el rango de +/- 10 %, deberá tener cambiadores de 
topes bajo carga.

Que también afirmó que el PELS I tendrá que ajustar las protecciones de los aerogeneradores para que ellos 
soporten, sin desconectarse de la red: a) Cortocircuitos en la red de transporte que sean correctamente despejados 
por sus protecciones, según la curva “tensión - tiempo límite” del PT N° 4. (ítem 3 del Anexo de la nota de 
CAMMESA); b) Disminuciones de tensión de larga duración en el punto de conexión a la red de transporte que 
resulten en niveles de tensión del NOVENTA POR CIENTO (90%) en 132 kV; c) Valores transitorios de 
frecuencia vs. tiempo, más amplios que los rangos establecidos en el apartado 2.2.3.2.b del PT N° 4 y; d) En caso 
de formación de una isla eléctrica que incluya al parque eólico (sin generación sincrónica), este deberá 
desconectarse inmediatamente de la red evitando sobretensiones que puedan afectar las instalaciones.

Que CAMMESA además señaló que el PELS I deberá cumplir en el punto de conexión con la normativa vigente 
en cuanto a niveles máximos de inyección de corrientes armónicas y flicker (Resoluciones ENRE N° 99 de fecha 



14 de mayo de 1997 y ENRE N° 184 de fecha 29 de marzo de 2000).

Que también se deberá realizar una campaña de medición de calidad de energía, armónicos, etcétera antes de su 
vinculación al sistema y luego de ser habilitado comercialmente con el objetivo de determinar el impacto en las 
variables eléctricas y, en tal caso, deberá prever las medidas para su mitigación, dada la importancia y las 
particularidades que tiene dicho Nodo del Sistema.

Que, asimismo, CAMMESA manifestó que el ingreso de Generación Renovable en la región y en particular, en el 
nuevo Nodo Vivoratá amerita estudios de detalle en el marco de la Etapa 2 (del PT N° 1), para preservar los 
generadores existentes y evitar anomalías en el funcionamiento general del sistema, desde el punto de vista de 
posibles oscilaciones sub-sincrónicas y, en caso de ser necesario, se deberán proponer e implementar eventuales 
acciones correctivas que fueran necesarias.

Que, asimismo, el PELS I deberá contar con un Centro Operativo de Generación (COG) desde el cual se puedan 
recibir instrucciones de CAMMESA (COC) y/o del Transportista correspondiente (COTDT).

Que también destacó que el PELS I deberá instalar en el punto de conexión de la central un equipo registrador 
para medición de las variables eléctricas de la red con funcionalidad de medición fasorial, detallado en el ítem 1 
del Anexo de la Nota de CAMMESA.

Que, además, el PELS I deberá implementar el Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR), según se detalla 
en el ítem 2 del ANEXO de la citada nota.

Que CAMMESA mencionó que, en el ítem 4 del Anexo de su Nota se presentaron los principales requisitos que 
deben cumplir los EEE II.

Que, por otra parte, informó que el proyecto PELS I no cuenta con prioridad de despacho y, por tal motivo, aun 
en red completa, podrían existir saturaciones en la red de 132 y 500 kV que implicarían restricciones en su 
despacho.

Que, finalmente, y para concluir, teniendo en cuenta las opiniones favorables tanto de TRANSBA S.A. como de 
TRANSENER S.A. y siempre que se cumplan las condiciones técnicas expuestas anteriormente en la Nota N° B-
168484-1, CAMMESA opinó que la Solicitud de Acceso y Ampliación del Parque Eólico Los Sabios I de 148,8 
MW a conectarse en una nueva ET de 132 kV denominada Los Sabios, es factible desde el punto de vista técnico.

Que el Departamento Ambiental (DAM) de este Ente Nacional en su Informe Técnico N° IF-2026-08536881-
APN-ASPYMA#ENRE, manifestó que, habiendo analizado el proyecto PELS I y la documentación técnica 
aportada por TRANSBA S.A., relacionada con las instalaciones asociadas al Acceso y Ampliación a la Capacidad 
de Transporte correspondiente al nuevo PE de 148,8 MW, la nueva ET Los Sabios y su vinculación al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI) mediante la construcción de una LAT de 132 kV de SEIS KILÓMETROS (6 
km) de longitud hasta la ET Vivoratá existente, no se advierten cuestiones que deban ser observadas por su parte.

Que, no obstante lo mencionado, en el marco de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA), implementado en 
cumplimiento de la Resolución ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022, la Transportista deberá 
incorporar en el primer informe de avance que presente luego de finalizadas las obras, la Auditoría Ambiental de 
Cierre y ajustar el programa de monitoreo a fin de asegurar la realización de mediciones de los Campos 
Electromagnéticos (CEM), que permitan verificar el cumplimiento de los estándares fijados por la 
Resolución SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 508 de fecha 22 de diciembre de 2025, en los puntos 



sensibles.

Que asimismo el DAM destacó que, una vez otorgadas las habilitaciones comerciales del Parque Eólico “LOS 
SABIOS I”, los respectivos responsables de las instalaciones deberán comunicarlo al ENRE y dar cumplimiento a 
los requisitos de la Resolución ENRE N° 558/2022.

Que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE, en su Informe Técnico N° IF-2026-10104966-
APN-DSP#ENRE, concluyó que vista y analizada la documentación relacionada con la Solicitud de Acceso y 
Ampliación al Sistema de Transporte para el nuevo PE Los Sabios I de 148,8 MW de potencia total, la nueva ET 
Los Sabios y la LAT de 132 kV de vinculación con la ET Vivoratá, no tiene observaciones para la continuidad de 
trámite de la solicitud siempre que se cumplan los requerimientos de la normativa vigente.

Que mediante la Resolución SE N° 214 de fecha 20 de mayo de 2025, se resolvió autorizar el ingreso como 
Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a la empresa GENNEIA S.A. para su PE Los Sabios 
I, con una potencia de 148,8 MW, ubicado en el Partido de General Pueyrredón, Provincia de BUENOS AIRES, 
conectándose al SADI en la barra de 132 kV de la nueva ET Los Sabios jurisdicción de TRANSBA S.A., 
vinculada a la ET Vivoratá.

Que GENNEIA S.A. deberá ejecutar las obras antes indicadas bajo la normativa técnica que le aplique y cumplir 
las indicaciones y observaciones técnicas realizadas por TRANSBA S.A., TRANSENER S.A. y CAMMESA en 
sus informes respectivos, de forma tal que de garantizar el correcto funcionamiento del SADI.

Que el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (ARyEE) de este Ente Nacional, basada en los 
informes producidos por la Transportista, CAMMESA, el Departamento Ambiental (DAM) y el Departamento de 
Seguridad Pública (DSP) de este Organismo, no formuló objeción de índole técnica o regulatoria alguna, 
propiciando su publicación en los términos del Anexo II “REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
CERTIFICADO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD PUBLICA” y Anexo III “REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO ACCESO A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXISTENTE”, aprobados por 
Resolución ENRE N° 65/2024.

Que de acuerdo a lo establecido en los mencionados reglamentos, corresponde publicar la solicitud en la página 
web del ENRE, y solicitar a CAMMESA que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por el plazo de 
CINCO (5) días hábiles administrativos, y por DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión del 
lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde pueda afectar eléctricamente, otorgando un plazo 
de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a ser computados a partir del día siguiente al de la última publicación 
efectuada, para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o 
sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE o, en el caso del Acceso, 
presente un proyecto alternativo de Acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-
económico del SADI.

Que en caso de que la oposición planteada sea común a otros usuarios, se convocará a Audiencia Pública a fin de 
recibirlas y permitir al solicitante exponer sus argumentos.

Que operado el plazo señalado sin que se registre la presentación de planteo de oposición fundado en los términos 
exigidos y en atención a los informes técnicos favorables, se considerará emitido el Certificado de Conveniencia 
y Necesidad Pública (CCyNP) y otorgado el Acceso correspondiente y el ENRE procederá a indicar esta 
condición en el Registro Informativo de Acceso y Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución en su 
página web e informar a las partes.



Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de 
Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, los artículos 11, 22 y 55 incisos a), j), k) y s) de la Ley N° 
24.065 T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 -incisos a) y h)- y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, 
los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de 
fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 
y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

 

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente presentada por la 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), a requerimiento de la empresa 
GENNEIA SOCIEDAD ANÓNIMA (GENNEIA S.A.), para la conexión de su nuevo Parque Eólico (PE) Los 
Sabios I de 148,8 MW, ubicado en el Partido de General Pueyrredón, Provincia de BUENOS AIRES, a 
conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 132 kV de la nueva Estación 
Transformadora (ET) Los Sabios, jurisdicción de TRANSBA S.A.

ARTICULO 2.- Dar a publicidad la solicitud para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad 
Pública (CCyNP), para la construcción y conexión de la nueva ET denominada Los Sabios de 132 /33 /13,2 kV, 
cuyas obras principales son las siguientes: a) Una extensión de la doble barra de 132 kV de la ET Vivoratá; b) 
Una Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV de SEIS KILÓMETROS (6 km) entre la nueva ET Los Sabios y la ET 
Vivoratá; c) Construcción de una nueva ET denominada Los Sabios de 132/33 kV, con un campo para entrada de 
línea, DOS (2) campos de transformadores y un campo de acoplamiento de barras; d) La configuración de la ET 
Los Sabios será doble barra con doble interruptor en 132 kV y; e) Incorporación de dos transformadores de 
132/33 kV de 100 MVA cada uno.

ARTÍCULO 3.- Publicar la solicitud referida en el artículo 1 mediante un AVISO en la página web del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) 
que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación efectuada, a fin que, quien lo considere procedente, 
presente un proyecto alternativo de Acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico 
económico del SADI o presentes observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el 
mismo.

ARTÍCULO 4.- Publicar la solicitud referida en el artículo 2 mediante un AVISO en la página web del ENRE y 
solicitar a CAMMESA que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por el plazo de CINCO (5) días 



hábiles administrativos, y por DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión del lugar en donde se 
construirá la obra proyectada o en donde pueda afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días 
hábiles administrativos desde la última publicación efectuada, para que quien considere que la solicitud en 
cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee 
oposición fundada por escrito ante el ENRE.

ARTÍCULO 5.- Establecer que, en caso de que se plantee una oposición fundada o que sea común a otros 
usuarios, se convocará a Audiencia Pública a fin de recibir las oposiciones y permitir al solicitante del Acceso a la 
Capacidad de Transporte Existente contestar las mismas y exponer sus argumentos.

ARTÍCULO 6.- Disponer que, operado el vencimiento de los plazos fijados en los artículos 3 y 4 del presente 
acto sin que se registren presentaciones de oposición fundadas en los términos descriptos o proyecto alternativo 
superador, se considerará otorgado el acceso referido en el artículo 1, se emitirá el CCyNP mencionado en el 
artículo 2. y se procederá a indicar esta condición en el “Registro Informativo de Accesos y Ampliaciones de la 
Red Eléctrica” de su página de Internet e informará a las partes.

ARTÍCULO 7.- Hacer saber que el solicitante deberá dar cumplimiento a los requerimientos técnicos efectuados 
por TRANSBA S.A., TRANSENER S.A., CAMMESA. el Departamento Ambiental (DAM) y el Departamento 
de Seguridad Pública (DSP) del ENRE, conforme indica la documentación obrante en las presentes actuaciones, a 
efectos de garantizar el correcto funcionamiento del SADI.

ARTÍCULO 8.- Establecer que el solicitante deberá gestionar los planos de mensura y las modificaciones 
necesarias para la constitución de la Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE) e inscripción en el 
registro de la propiedad del inmueble correspondiente, conforme a la Ley N° 19.552 y el artículo 83 de la Ley N° 
24.065, constituyendo la SAE a favor de TRANSBA S.A., responsable de realizar todas las acciones tendientes a 
la constitución definitiva de la misma conforme los artículos 4 y 6 de la Ley N° 19.552.

ARTÍCULO 9.- Notifíquese a TRANSBA S.A., TRANSENER S.A., GENNEIA S.A. y a CAMMESA.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese.

ACTA N° 2037
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