
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2025-59560213-APN-SD#ENRE - TRANSENER S.A. - Solicitud de CCyNP para el reemplazo 
de DOS (2) TR monofásicos por DOS (2) TR trifásicos en la ET Choele Choel.

 

VISTO el Expediente N° EX-2025-59560213-APN-SD#ENRE, y

 

CONSIDERANDO:

Que mediante presentación digitalizada como IF-2025-59618082-APN-SD#ENRE, la COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA 
(TRANSENER S.A.), presentó la Solicitud para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad 
Pública (CCyNP) para la Ampliación de la Capacidad de Transformación de la Estación Transformadora (ET) 
Choele Choel, a requerimiento de la empresa PARQUES EÓLICOS ENERGÍA PURA SOCIEDAD ANÓNIMA 
(PARQUES EÓLICOS ENERGÍA PURA S.A.).

Que TRANSENER S.A. destacó que la Ampliación presentada por PARQUES EÓLICOS ENERGÍA PURA S.A. 
se originó con motivo de la vinculación de los Parques Eólicos (PPEE) Energía Pura, Del Nuevo Sur y 
Patagónicos sobre las líneas de 132 kV del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del área, las cuales 
acometen a la playa de 132 kV de la ET Choele Choel y que, por lo tanto, la presente Ampliación supera y 
reemplaza las Ampliaciones que tanto el PE Patagónicos como el PE Del Nuevo Sur habían tramitado 
oportunamente, correspondiento, en consecuencia, su desestimación (tramitadas bajo los Expedientes N° EX-
2019-09419814-APN-SD#ENRE y N° EX-2018-28656337-APN-SD#ENRE).

Que la ampliación consiste en el reemplazo de DOS (2) transformadores monofásicos 500/132 kV T3CL (150 
MVA, actualmente de reserva) y T5CL (100 MVA, en servicio) por la provisión, instalación y puesta en servicio 
de DOS (2) nuevos transformadores trifásicos 500/132/13,2 kV de 300 MVA cada uno, quedando ambos en 
servicio.

Que, asimismo, la ampliación comprende la provisión de una máquina 500/138/13,2 kV de 300/300/50 MVA 
para reserva fría, junto con su correspondiente batea en la ET Choele Choel, manteniendo el criterio de diseño 
actual de la ET y la construcción de un nuevo campo de salida de línea en 132 kV.



Que en la playa de 500 kV, se llevará a cabo la incorporación del nuevo vano 0304 bajo un esquema de 
interruptor y medio incompleto, sobre el cual se vinculará al nuevo transformador T3CL de 300 MVA.

Que en la playa de 132 kV se repotenciarán TRES (3) campos; los Campos 01 y 05, correspondientes a la 
acometida de transformadores y el Campo 03 de acoplamiento; asimismo, se construirá un nuevo campo de salida 
de línea (Campo 04) para la acometida de una nueva Línea que vinculará la ET Choele Choel con la ET Pomona 
(en jurisdicción de la Transportista por Distribución Troncal EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE TRANSCOMAHUE SOCIEDAD 
ANÓNIMA TRANSCOMAHUE S.A.); como parte de esta ampliación, y debido al incremento de la corriente 
nominal en los campos de acometida de transformadores, es necesario repotenciar las barras de la playa y 
reemplazar todos los equipos que lo requieran por otros que puedan soportar la mayor corriente nominal prevista.

Que en el nivel de 13,2 kV, el proyecto incluye la adecuación de los ductos de barras existente para integrar los 
nuevos transformadores, garantizando así la continuidad en la alimentación de los servicios auxiliares de la 
estación, los cuales serán adecuados.

Que se realizará la adecuación y actualización de todos los Sistemas de Protecciones, Control y Comunicaciones 
de forma de adaptar las instalaciones para los nuevos transformadores.

Que la ampliación incluye los equipos de maniobra, medición, conductores de potencia, aisladores soportes y de 
suspensión, pórticos, soporte de equipos, obras civiles conexas, cables de baja tensión, sistemas de protecciones, 
sistemas de control y automatismos, supervisión, telecontrol y de comunicaciones (incluyendo ampliación de la 
protección de barras de 500 kV y el reemplazo de la RTU), necesarios para su operación y toda provisión o 
trabajos necesarios para el buen funcionamiento de la ampliación, conforme las Guías de Diseño aprobadas por el 
ENRE y las Especificaciones Técnicas de TRANSENER S.A.

Que, según detalla TRANSENER S.A., el Inventario del equipamiento a instalar como parte de la ampliación 
comprende: a) TRES (3) transformadores trifásicos 500/138/13,2 kV de 300/300/50 MVA cada uno (DOS -2- en 
servicio y UNO -1- para reserva); b) DOS (2) Interruptores 500 kV y CUATRO (4) de 132 kV; c) CUATRO (4) 
Seccionadores 500 kV; d) CATORCE (14) Seccionadores 132 kV; e) DOCE (12) Transformadores de Corriente y 
TRES (3) Transformadores de Tensión en 500 kV; f) DOCE (12) Transformadores de Corriente y NUEVE (9) 
Transformadores de Tensión en 132 kV y; g) SEIS (6) Descargadores de Sobretensión en 500 kV y NUEVE (9) 
Descargadores de Sobretensión en 132 kV.

Que PARQUES EÓLICOS ENERGÍA PURA S.A. asumirá el carácter de Comitente y contratará el desarrollo de 
la ingeniería, provisión de equipos, construcción y puesta en servicio, para lo cual celebrará el correspondiente 
contrato de construcción con el constructor que resulte seleccionado.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y 
Ampliaciones del Sistema de Transporte, la operación y mantenimiento de las nuevas instalaciones quedarán bajo 
la responsabilidad de TRANSENER S.A., quien realizará la Supervisión de la Obra de la Ampliación conforme 
los términos de la normativa vigente.

Que TRANSENER S.A. observó que se le deberá pagar el cargo de supervisión durante el período de 
construcción, equivalente al TRES POR CIENTO (3 %) del valor total de la Ampliación, pagadero en tantas 
cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su construcción y que en caso de que la duración de la obra 
supere este plazo establecido, por causas no imputables a TRANSENER S.A., deberá continuar percibiendo dicho 
cargo.



Que TRANSENER S.A. señaló que el solicitante manifestó que la habilitación comercial está prevista para el 
verano 2028/2029, que el monto estimado de la ampliación es de DÓLARES TREINTA MILLONES (U$S 
30.000.000), con un cronograma estimado de DIECIOCHO (18) meses de obra.

Que TRANSENER S.A. propuso que  el límite de las instalaciones con el Sistema de Transporte por Distribución 
Troncal se encuentre en el pórtico de salida de línea de 132 kV de la ET Choele Choel, de igual forma que las 
instalaciones existentes.

Que, por ello, para la etapa de operación y mantenimiento, conforme lo establece el artículo 11 del Reglamento 
de Conexión y Uso que forma parte de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 137 de fecha 
30 de noviembre de 1992, previo a la entrada en servicio de la Ampliación, TRANSENER S.A. actualizará el 
Convenio de Conexión vigente con EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 
DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA 
(TRANSCOMAHUE S.A.), a los efectos de fijar los límites de propiedad, establecer las responsabilidades y 
regular los derechos y obligaciones de las partes para la conexión de la nueva línea 132 kV al Sistema de 
Transporte en Alta Tensión.

Que TRANSENER S.A. en sus Notas N° 439/2025, 399/2025 y 374/2025 digitalizadas como IF-2025-70161651-
APN-SD#ENRE, IF-2025-63744705-APN-SD#ENRE e IF-2025-59618082-APN-SD#ENRE, respectivamente, 
consideró que la ampliación de la ET Choele Choel resulta factible, debiendo cumplirse todos los requerimientos 
técnicos señalados en dichas notas.

Que, entre los requerimientos mencionados, TRANSENER S.A. observó que la máquina de 150 MVA, quedará 
en poder de la transportista para ser estibada en la ET Choele Choel, pasando a formar parte de su lote de 
repuestos de libre disponibilidad para atender contingencias en máquinas similares del Sistema de Transporte, y 
se desafectará del servicio comercial al transformador 500/132 kV de 100 MVA, el cual, una vez desmontado, 
deberá ser transportado por el Solicitante a la ET que TRANSENER S.A. indique oportunamente.

Que en cuanto a lo manifestado por esa Transportista respecto de que “…solicita al ENRE que, al momento de 
emitir el correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Ampliación, proceda a 
desafectar del servicio comercial al transformador 500/132 kV de 100 MVA, dado que dicho módulo de potencia 
ya no es de utilidad para el Sistema de Transporte…”, toda vez que la desafectación de un equipo concesionado 
requiere de ciertas precisiones sobre el destino de la máquina y, también, la opinión del Organismo Encargado del 
Despacho (OED) en cuanto a si es posible su desafectación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), el 
solicitante deberá tramitar el requerimiento de forma separada.

Que la transportista también mencionó que resulta necesario que los PPEE Energía Pura, Patagónicos y Del 
Nuevo Sur, formen parte del automatismo DAG COMAHUE.

Que, además, las nuevas instalaciones (DOS -2- transformadores de 300 MVA cada uno y un nuevo campo en 
132 kV) quedarán bajo la operación y mantenimiento de la transportista una vez producida su habilitación 
comercial.

Que en cuanto a eventuales interferencias entre los PPEE e instalaciones del Sistema de Transporte, teniendo en 
cuenta la altura de la torre y la extensión de las palas, TRANSENER S.A. manifestó que debe considerarse que 
tales equipos u otros que se encuentren localizados muy próximos al borde de franja de servidumbre de las líneas 
y EETT se dispongan de modo que, ante un eventual colapso de algún equipo aerogenerador, no se afecten las 
instalaciones del Sistema de Transporte; para ello, al momento de disponer los aerogeneradores en el terreno, se 



deberá trabajar coordinadamente con TRANSENER S.A. para validar el posicionamiento.

Que, en tal sentido, se deberán tener en cuenta las trazas previstas para las futuras líneas de 500 kV hacia las 
EETT Puerto Madryn y Guillermo Brown.

Que, asimismo, la transportista destacó que la presente ampliación contempla todas las adecuaciones y 
provisiones, así como las obras civiles, necesarias para la instalación del Nodo Concentrador y los sistemas de 
comunicaciones que permitan la vinculación de los PPEE a la DAG Comahue, conforme las especificaciones 
técnicas definidas por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y TRANSENER S.A.

Que TRANSENER S.A., destacó que la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE) prevé 
que en las franjas de seguridad media y en la zona aledaña a ellas no se permitirán árboles, mástiles, antenas o 
cualquier tipo de elementos que, en su eventual caída, pueda ocasionar daños al Sistema de Transporte.

Que, por tal razón, se deberá analizar y verificar en conjunto potenciales interferencias de los equipos a instalar 
con líneas de 500 Kv y, en tal sentido, se deberá tener en cuenta las trazas previstas para las futuras líneas de 500 
kV hacia las EETT Puerto Madryn y Guillermo Brown.

Que, por otra parte, la concesionaria de transporte mencionó que, al momento de efectuar el traslado y montaje de 
los equipos, deberá acordarse con ella los procedimientos de trabajo con el objeto de no afectar el normal 
funcionamiento del Sistema de Transporte en su conjunto.

Que, también, TRANSENER S.A. destacó que, PARQUES EOLICOS ENERGIA PURA S.A. deberá elaborar un 
Pliego Licitatorio y presentarlo a la transportista para su aprobación previo a su publicación, a fin de verificar que 
todo el equipamiento electromecánico y construcción de la Ampliación se ajuste a las especificaciones técnicas de 
la transportista y las Guías de Diseño aprobadas por el ENRE.

Que, respecto a los Estudios Eléctricos, TRANSENER S.A. destacó que en todos los escenarios analizados en 
condición de red completa (N) no se observan problemas derivados de su ingreso, sino que permite evacuar hacia 
500 kV la nueva generación disponible en la zona, y también contribuye a mejorar los perfiles de tensión en el 
área.

Que, asimismo, la transportista señaló que en los escenarios analizados en condición de red completa (N), 
considerando toda la generación actualmente en servicio aguas abajo de la ET Choele Choel, más la generación 
proyectada con prioridad de despacho, no se observan problemas de sobrecarga del equipamiento ni problemas de 
tensión en el área.

Que, también, -conforme indicó TRANSENER S.A.- la ampliación de transformación permite entonces superar la 
limitación representaba el T5CL de 100 MVA en la evacuación de potencia desde 132 kV hacia 500 kV; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que la generación aguas debajo de la ET Choele Choel (incluida la asociada a la 
presente ampliación), inyecta potencia al Corredor de 500 kV Comahue-Buenos Aires que se encuentra 
actualmente saturado.

Que la transportista además menciono que ante la indisponibilidad (N-1) de cualquiera de los transformadores 
que ingresan con la ampliación de la ET Choele Choel (T3CL_300 o T5CL_300), y considerando un elevado 
despacho de la generación vinculada a la red de 132 kV de la ET Choele Choel (incluida la generación eólica 
asociada a la presente ampliación), se observan sobrecargas en el transformador que queda en servicio.



Que, por ello, destacó como necesario incorporar al sistema un automatismo de desconexión o reducción 
automática de la generación (DAG/RAG), vinculada la red de 132 kV que actúe ante la salida de servicio del 
T3CL_300 o T5CL_300, para evitar la sobrecarga del que queda en servicio, en condiciones de alta transferencia; 
este automatismo debe incluir a los parques asociados a la presente solicitud (Del Nuevo Sur, Patagónicos y 
Energía Pura).

Que, por otra parte, TRANSENER S.A. destacó que dada la cantidad de generación a instalarse en la red en las 
cercanías de la ET Choele Choel, se observa la necesidad de un futuro nodo concentrador en dicha ET para poder 
incorporarla a la DAG COMAHUE lo que incluye la generación asociada a la presente ampliación de 
transformación.

Que la existencia del nodo concentrador (con las comunicaciones correspondientes de cada parque hasta el 
mencionado nodo) permitiría implementar la DAG/RAG ante la salida de servicio de alguno de los 
transformadores; en caso de que el nodo concentrador no estuviera implementado, el solicitante deberá 
implementarlo a su cargo, caso contrario, la generación vinculada a la red de 132 kV de la ET Choele Choel 
podría afrontar restricciones al despacho que esta carencia específica puede implicar.

Que, en particular, ante la salida de servicio de uno de los transformadores, TRANSENER S.A. mencionó que no 
admite sobrecargas el que queda en servicio, ya que se pone en riesgo el abastecimiento del área por el eventual 
desenganche del transformador que queda en servicio; por lo tanto, en caso de no poder gestionar este evento con 
el nodo concentrador, el solicitante deberá implementar un automatismo local para evitar esta sobrecarga.

Que, por último, la transportista destacó que los estudios de cortocircuito para los escenarios de ingreso y 
horizonte analizados muestran que no se presentan solicitaciones que superen los valores admisibles en los 
equipamientos de las EETT de la zona.

Que CAMMESA en su nota N° B-180511-1 digitalizada como IF-2025-81198871-APN-SD#ENRE, teniendo en 
cuenta que TRANSENER S.A. considera viable la obra, manifestó que la Solicitud es factible desde el punto de 
vista técnico, debiendo cumplirse todos los requisitos técnicos expuestos en su nota.

Que, entre los requerimientos técnicos, CAMMESA observó que en los estudios eléctricos se consideró la 
ampliación de la capacidad de transporte de la línea Choele Choel - Pomona 132 kV.

Que, al respecto, destacó que si bien esto fue remarcado en la opinión de CAMMESA sobre la Solicitud de 
Acceso de cada parque, para la presente no es un inconveniente; no obstante remarcó que, si la ampliación de la 
línea no se concretase, se verá restringido el despacho de los parques involucrados.

Que, por otra parte, mencionó que resulta altamente recomendable que los transformadores estén equipados con 
protecciones de tiempo dependiente en lugar de protecciones de tiempo definido ya que este tipo de protecciones 
ajustan automáticamente el tiempo de actuación en función de la magnitud de la corriente, permitiendo una mejor 
coordinación con otras protecciones del sistema eléctrico y brindando mayor sensibilidad ante fallas severas.

Que la compañía administradora también expresó que se deberá implementar una DAG/RAG sobre los 
generadores involucrados ante el desenganche de alguno de los transformadores de la ET Choele Choel, a través 
de un nodo concentrador a instalar o a través de un automatismo local.

Que, además, CAMMESA consideró que será necesario que TRANSENER S.A. adecue los sistemas de 
protecciones existentes de manera de preservar la selectividad de éstos en el despeje de fallas y evitar acciones 



incorrectas.

Que también se deberá completar y enviar las Planillas BNP CAMMESA con los datos definitivos para 
conformar la base de datos eléctricos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); se deben tener en cuenta 
parámetros eléctricos del equipamiento a ingresar (transformadores, interruptores, esquema unifilar, etcétera).

Que, por último, CAMMESA mencionó que se deberá mantener el Sistema de Operación en Tiempo Real 
(SOTR) según las indicaciones técnicas establecidas en la Nota B-180511-1.

Que el Área de Seguridad Pública y Medio Ambiente (ASPyMA) del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD (ENRE), mediante el Informe N° IF-2025-105748131-APN-ASPYMA#ENRE y el 
Departamento Ambiental (DAM) mediante el ME-2025-105845791-APN-DAM#ENRE, concluyeron que, 
analizada la documentación presentada, no se advierten cuestiones que deban ser observadas en el proyecto 
asociado a la ampliación de la ET Choele Choel.

Que, no obstante lo anterior, el DAM recordó que, en el marco de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 
implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022, TRANSENER 
S.A. deberá: a) Incorporar el seguimiento de las obras de ampliación de la ET Choele Choel dentro de las tareas 
planificadas; b) Incorporar en el primer informe de gestión que presente luego de finalizadas las obras la auditoría 
ambiental de cierre de las mismas y; c) Ajustar el programa de monitoreo, a fin de asegurar la realización de 
mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM) que permitan verificar el cumplimiento de los estándares 
fijados por la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998, 
parcialmente reemplazado por el Anexo de la Resolución SE N° 508 de fecha 18 de diciembre de 2025 y que, por 
lo tanto, corresponde aplicar al proyecto los requisitos que se indican en esta última en los puntos sensibles del 
perímetro de la ET.

Que en lo que concierne al generador, una vez otorgadas las habilitaciones comerciales correspondientes, los 
respectivos responsables de las instalaciones deberán comunicarlas al ENRE y cumplir con los requisitos 
establecidos en la Resolución ENRE N° 558/2022 y complementarias.

Que, por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), mediante el Informe N° IF-2025-106622894-
APN-DSP#ENRE, concluyó que -vista y analizada la documentación relacionada con la Solicitud de Certificado 
de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transformación de la ET Choele 
Choel- no tiene observaciones para la continuidad del trámite de la presente solicitud siempre que cumpla con los 
requerimientos de la normativa vigente.

Que el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (ARYEE) de este Ente Nacional opina que, desde el 
punto de vista técnico, no existen observaciones que formular, debiendo cumplirse con todos los requerimientos 
técnicos de TRANSENER S.A. y CAMMESA, en las notas señaladas anteriormente.

Que corresponde encuadrar la solicitud presentada en los términos del Título II “Ampliaciones de la Capacidad de 
Transporte por Contrato entre Partes”, contenido en el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y 
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, que integra el Anexo 16 de Los Procedimientos, 
como así también, en los términos del Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública, que fuera aprobado como Anexo II de la Resolución ENRE N° 65 de fecha 29 de enero de 
2024.

Que, de acuerdo con el reglamento mencionado, corresponde publicar la solicitud formulada en el portal de 



Internet del ENRE y solicitar a CAMMESA que haga lo propio en el suyo, ambas publicaciones por el plazo de 
CINCO (5) días hábiles administrativos, y por DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión del 
lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde puedan afectar eléctricamente, otorgando un plazo 
de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
efectuada, para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o 
sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.

Que, en caso de formularse una oposición fundada y/o que sea común a otros usuarios, se convocará a Audiencia 
Pública para recibir las oposiciones y permitir al solicitante contestarlas y exponer sus argumentos.

Que, operado el plazo señalado sin que se registre presentación de planteo de oposición, fundada en los términos 
exigidos, y en atención a los informes técnicos favorables obrantes en el expediente, se considerará emitido el 
CCyNP y el ENRE procederá a indicar esta condición en el Registro Informativo de Ampliaciones del Sistema de 
Transporte y Distribución en su página web e informar a las partes.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de 
Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, los artículos 11 y 55 incisos a), j), k) y s) de la Ley N° 24.065 
T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, los 
artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de 
fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 
y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

 

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte Existente presentada por 
la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER 
SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.), a requerimiento de la empresa PARQUES EÓLICOS ENERGÍA 
PURA SOCIEDAD ANÓNIMA (PARQUES EÓLICOS ENERGÍA PURA S.A.), para el otorgamiento del 
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) de la obra consistente en el reemplazo de los DOS (2) 
transformadores 500/132 kV T3CL (150 MVA, actualmente de reserva) y T5CL (100 MVA, en servicio), por 
DOS (2) nuevos transformadores trifásicos 500/132/13,2 kV de 300 MVA cada uno, quedando ambos en servicio 
en la Estación Transformadora (ET) Choele Choel. Asimismo, se prevé la provisión de una máquina adicional, de 
las mismas características de los anteriores, a los efectos de contar con un transformador de reserva fría 
manteniendo el criterio de diseño actual de la ET, y la construcción de un nuevo campo de salida de línea en 132 
kV.

ARTÍCULO 2.- Publicar la solicitud referida en el artículo 1 mediante un AVISO en la página web del ENTE 



NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) 
que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, y por 
DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas 
o en donde puedan afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación efectuada, para que, quien considere que la obra 
pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición 
fundada por escrito ante el ENRE.

ARTÍCULO 3.- Establecer que, en caso de que se plantee una presentación fundada y/o que sea común a otros 
usuarios, se convocará a una Audiencia Pública para recibir las oposiciones y permitir a las partes contestar las 
mismas y exponer sus argumentos.

ARTÍCULO 4.- Disponer que, en caso de que no hubiera ninguna presentación fundada al vencimiento de los 
plazos señalados, se considerará emitido el CCyNP y el ENRE procederá a indicar esta condición en el Registro 
Informativo de Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución en su página web e informar a las partes.

ARTÍCULO 5.- Hacer saber que el solicitante deberá dar cumplimiento a todos los requerimientos técnicos 
efectuados por CAMMESA, TRANSENER S.A., el Departamento Ambiental (DAM) y el Departamento de 
Seguridad Pública (DSP) del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), conforme 
indica la documentación obrante en las presentes actuaciones, a efectos de garantizar el correcto funcionamiento 
del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

ARTÍCULO 6.- Notifíquese a CAMMESA, a PARQUES EÓLICOS ENERGÍA PURA S.A. y a TRANSENER 
S.A.

ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese.

ACTA N° 2031
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