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Demanda día similar sin partido

Demanda 3/7/2026

Demanda 3/7/2026 Sin bombas

ARGENTINA 

Demanda SADI – 4° Partido de la Selección Argentina 

DEMANDA SADI – ARGENTINA vs CABO VERDE

Fase: Dieciseisavos

Estadio: Hard Rock Stadium.

Ubicación: MIAMI, Florida.



Gol 29'
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Inicio
19:00

Entretiempo
19:54 (17 min)

Final 90'
20:58

Final 120'
21:44
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Bombeo

Demanda día similar sin partido

Demanda 3/7/2026

Demanda 3/7/2026 Sin bombas

Bomba N°2 de CH Río  Grande 
Bomba N°2 de CH Los Reyunos

ARGENTINA VS 

Detalle del comportamiento de la demanda

Condición de Alerta del SADI

Operación reforzada desde las 18:30 hasta 

la 21:30 hs.

Frecuencia de consigna a 50,2 Hz

Incremento para compensar variaciones 

bruscas. 

Reservas de Potencia Activa

Uso de las CCHH Río Grande y Los Reyunos 

como bomba. 

Disponibilidad Hidráulica Máxima

Despacho de mayor cantidad de unidades 

hidráulicas para maximizar la reserva 

rotante operativa.

Pautas Operativas y de Seguridad durante el horario del partido:

+ 750 [MW]
en 7 min

-1250 [MW]
en 60 min

- 1150 [MW]
en 60 min

Tiempo 
Suplementario

+ 500 [MW]
en 8 min

- 1100 [MW]
en 50 minutos

+ 1100 [MW]
en 45 min



Notas del comportamiento de la demanda

A las 18:53 h se registró el pico de demanda del SADI, alcanzando los 25.402 MW.

Minutos antes del inicio del encuentro, la demanda comenzó a mostrar un descenso anticipado respecto
de los valores esperables para esta época del año. Esta tendencia se mantuvo hasta el comienzo del
entretiempo, acumulando una reducción de aproximadamente 1.250 MW en 60 minutos.

Una vez iniciado el entretiempo, se observó el esperado incremento abrupto de la demanda, del orden
de 750 MW en apenas 7 minutos.

Durante el segundo tiempo, la demanda volvió a presentar una disminución sostenida, alcanzando una
caída cercana a 1.150 MW en 60 minutos.

El alargue del encuentro quedó claramente reflejado en la curva de carga, generando una nueva “W”
característica de los entretiempos, con un incremento de aproximadamente 500 MW en 7 minutos.

Durante este período adicional, la demanda volvió a verse afectada, registrando una disminución cercana
a 1.100 MW en 50 minutos.

Finalizado el partido, la demanda se recuperó nuevamente en alrededor de 1.100 MW durante los
siguientes 45 minutos, para luego retomar su comportamiento descendente habitual asociado a la
evolución nocturna de la carga.



Acciones Operativas Aplicadas

Para afrontar las variaciones esperadas de demanda desde una hora antes del inicio del partido y hasta una

hora posterior, se operó en condición de alerta:

A partir de las 18:50 y hasta las 22:15 se realizó el despacho de seguridad, que incluyó las siguientes

medidas operativas.

Todas las líneas del STAT en servicio.

Se mantuvieron las reservas operativas previstas para el cubrimiento de pico, maximizando la cantidad de

rotores de centrales hidráulicas del Comahue E/S.

Se operaron con margen los límites de intercambio por seguridad entre las regiones.

Se operó con el Grupo N°2 de CH Río Grande y el Grupo N°2 de CH Los Reyunos como bomba por

seguridad, desde las 18:51 hasta la 22:13.



Acciones Operativas Aplicadas

Durante algunos momentos se incrementó la Consigna de frecuencia a 50,10 Hz y 50,20 Hz para atender la

eventual variación rápida de la demanda.

La operación se desarrolló con total normalidad, tanto antes, durante y con posterioridad al Partido de la

Selección Argentina de Futbol.

Hora Consigna Observación

19:30 50,20 Hz Previo a finalización 1° tiempo

20:31 50,10 Hz

20:36 50,00 Hz Previo a finalización del partido

20:58 50,10 Hz

21:43 50,20 Hz Previo a finalización del tiempo suplementario

21:53 50,10 Hz

22:00 50,00 Hz
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